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1. Las zanjas se realizardn de acuerdo al plano 20-2216-03-04_01-010 Secciones de Zanjas
2. Los hitos se colocarédn cada 50m.
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NOTAS
1. Las zanjas se realizardn de acuerdo al plano 20-2216-03-04_01-010 Secciones de Zanjas
2. Los hitos se colocarédn cada 50m.
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ZANJAS 18/30 KV CONDUCTOR ENTUBADO: BAJO VIALES/CAMINOS O DRENAJES

REPOSICION PAVIMENTO(*) REPOSICION PAVIMENTO(*)

%

REPOSICION PAVIMENTO(**)

5 5

77
29

0,08

ZANJAS 18/30 KV CONDUCTOR ENTUBADO: BAJO CALZADA O ACERA EN ZONA URBANA

REPOSICION PAVIMENTO(**)

REPOSICION PAVIMENTO(**)

REPOSICION PAVIMENTO(*)

A

5

a0z

HORMIGON(**)

bt

HORMIGON(**) HORMIGON(**)

REPOSICION PAVIMENTO(**)

HORMIGON(**)

LEYENDA

Marca Denominacidén
1 CINTA DE SENALIZACION NORMALIZADA
2 PLACA DE PROTECCION Y SENALIZACION NORMARLIZADA
3 TUBO VERDE HDPE CORRUGADO DOBLE CAPA @90mm (***)
4 CABLE DE COMUNICACIONES
5 CABLE DE TIERRA CU DESNUDO MIN @50mm
& CABLE MT AL 18/30 KV
@) ABRAZADERAS DE CONDUCTORES TIPO UNEX (CADA 1.5M)
6 TUBO ROJO HDPE CORRUGADO DOBLE CAPA @200mm

Marca Denominacidén
A MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION (95%PM)

SUELO SELECCIONADO (95%PM)
ARENA DE RIO LAVADA
HORMIGON EN MASA HM-20
TIERRA VEGETAL

miolo|w

- (*) REPOSICION DE PAVIMENTO DE ACUERDO A LAS SECCIONES TIPO
DEL PROYECTO O SEGUN PAVIMENTO EXISTENTE.

- (**) REPOSICION DEL PAVIMENTO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES
MUNICIPALES Y ORGANISMOS AFECTADOS

- (***) EN CONDUCCIONES DIRECTAMENTE ENTERRADAS SE EVALUARA
LA NECESIDAD DE COLOCACION DEL TUBO O DE TENDIDO DE CABLE DE
COMUNICACIONES DIRECTAMENTE SOBRE LA CAMA DE ARENA.

ASD¢XASe ASDIRPIEA/IBU OpESIA-2 UoBRIeNI09//:dNY

71890¢VZIN - OAVSIA

- UNIDADES COTAS EN METROS

NOTAS:

- EL RADIO DE CURVATURA MINIMO SERA:
- 20 VECES EL @ DEL CABLE DURANTE TENDIDO.
- 15 VECES EL @ DEL CABLE INSTALADO.

NOODVYYV 3d SITVIYLSNANI
SOJINDIL SOHIINIONI 3 SOLIHY3d 3A TVIDIHO 0193102

ALANBZSOAMNELXTE:

- EN EL INTERIOR DE CADA TUBO DE LOS CABLES DE POTENCIA O

COMUNICACIONES, TENDRA CUERDA GUIA Y SE REALIZARA MANDRILADO.

- EN LA ZONA DE EMPALME, LA ZANJA SE EXCAVARA CON UN SOBREANCHO 23/11
Y PROFUNDIDAD SUFICIENTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CON LA 2020
LIMPIEZA Y SEGURIDAD NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
U I
EMPALME. =
S o
S
o=
=
S 8
HITO DE SENALIZACION o 2 S
DE HORMIGON e
>
z 9
N @
o «Q
8 o
bl =
o g
[
g 2
=) 3’\ =
3 3

Color Denominacidén

ROJO | SENALIZACION DE CONDUCTOR

AZUL EMPALMES DE CONDUCTORES SUBTERRANEOS
VERDE | PASO DE CONDUCTORES DE VIALES DE CAMINOS

NOTAS:
Se colocaran hitos de sefializacién a lo largo de todo el recorrido de la zanja, a razén de uno
cada 50 metros y en puntos singulares (cambios de direccién, cruces caminos y empalmes).
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Longitud 84 m.
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VISTA EN PLANTA

Pica de acero cobreada
$20mm x 2m (nota 3 y 4)

\
OOOL\
/

~_ Anillo perimetral Cu desnudo 70mm?

\

Extensiones del electrodo de tierra
hacia la barra de conexiones e

/
/

Conectores galvanizados

Anillo exterior

Anillo interior
Pletina de acero galvanizado
30x3,5 mm

Soldadura
aluminotérmica /

|
|

Pica de acero cobreada / \
$20mm x 2m (nota 3 y 4) ’
Anillo interior 4
Pletina de acero galvanizado \
30x3,5 mm \

Conectores galvanizados \\

S
~__ ) _—
\ /
o *\,—, —
Extensiones del electrodo de tierrg T — — -
hacia la barra de conexiones
SECCION
Barra de conexién aluminio
11000 _, /100 11000 _, Soldadura

Anillo_interior
IE | ElllE

Pletina de acero galvanizado
H 30x3,5 mm
_
5 ‘

e

‘ ‘ | ‘ ‘ aluminotérmica

|
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Soldadura
aluminotérmica

Conectores galvanizados
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Pica de acero cobreada

$20mm x 2m (nota 3 vy 4)\

Pica de acero cobreada

220mm x 2m (nota 3y 4)\ Extensiones del electrodo de tierrg
hacia la barra de conexiones

| 1000 | 24500 | 1000

Cu desnudo 70mm?

NOTAS

1.

DETALLES

DETALLE 1 DETALLE 4

Conexidn de 2 conductores cruzados en T Conexion soldada entre cable de cobre y pica
soldadura mediante termofusion de tierra.

Conexidn eléctrica soldada

Conexidn eléctrica soldada

DETALLE 2 DETALLE 5

Conexién de 2 conductores cruzados Pletina de puesta a tierra

soldadura mediante termofusion

Conexidn eléctrica soldada
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Todos los cables de cobre serdn desnudos con la seccién indicada.

El anillo exterior se colocard a una distancia minima de 1 metro desde la base del aerogenerador, sobre la losa de la
cimentacién a un profundidad de al menos 1000 mm.

Las valores de las tensiones de paso y contacto del cuerpo humano serdn los definidos de acuerdo a la norma I[EC 61400-24,
IEC 62305—3, excepto si la normativa local es mas restrictiva. Si los resultados no son satisfactorios se requerird de un
sistema adicional de tierra.

El anillo perimetral se colocard a una distancia de 1 metro desde la cimentacion del aerogenerador, respetando una profundidad
minima de enterramiento de 1 metro.

La conexion entre el parque y la instalacion interior del aerogenerador se realizar@ mediante un conductor general de tierras que
conectard a todos los aerogeneradores entre s7 y la subestacion. La entrada de este conductor o cada aerogenerador se
realizard por tubos de PVC dispuestos para el paso de los cables de media tension a la cimentacion conectandolos a la placa
de tierras.

En el interior del cerogenerador, el conductor no se interrumpiré para conectarlo a la pletina de tierra. Dicha union eléctrica se
realizard@ mediante un latiguillo de cobre de la misma seccidén que el conductor general, soldado al conductor general mediante
soldadura aluminotérmica.

Se instalard una pletina de tierras en el interior del aerogenerador de 50x10mm?® de cobre con dos aisladores de 1000V que se
fijaran a la solera de hormigén de la cimentacion.
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P.E. SAN ISIDRO (9 AEROGENERADORES)

SIS—04 SIS—03 SIS—02 ™
905 m_ 755 m \ 1134 m
12 FO. 12 FO. \ 12 FO
N o 4 B
12 F.0
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\ /
\ \ 746 m
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3666 m
12 F.0
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EDIFICIO DE CONTROL
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1.— FIBRA MONOMODO 9/125 MICRAS (12 FIBRAS),
DE LOS CRUCES DE CALZADA DONDE DISCURRIRA BAJO TUBO.
2.— LAS LONGITUDES DEBERAN COMPROBARSE SOBRE EL TERRENO.
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