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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO 

En abril de 2020 se redactó el proyecto de la Línea Aérea a 220 kV  

SET PE IBEROS – SET MUDÉJAR PROMOTORES, por el Ingeniero Industrial 

David Gavín Asso, a petición de ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L., y visado 

en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja el 21/04/2020 

con NºVD01139-20A. Este proyecto describe las obras e instalaciones para la 

construcción de la línea de evacuación en doble circuito desde la SET PE 

IBEROS hasta la SET MUDÉJAR PROMOTORES y solo contemplando el tendido 

de uno de los circuitos. 

En diciembre de 2020, se redacta el proyecto TENDIDO DEL SEGUNDO 

CIRCUITO DESDE EL APOYO Nº1 DE LA LÍNEA AÉREA A 220 kV “SET PE 

IBEROS – SET MUDÉJAR PROMOTORES” Y LÍNEA AÉREA DE ALTA 

TENSIÓN 220 kV “ENTRADA – SALIDA A SET GUADALOPILLO”, a petición de 

ENERGÍAS RENOVABLES DE TITAN S.L., con CIF B-87895983, con el objeto de 

definir el segundo circuito de la línea anteriormente citada, y que evacuará la 

energía eléctrica generada por los parques eólicos MAJALINOS I y 

GUADALOPILLO I, que al igual que el PE Iberos, evacua en la SET MUDÉJAR 

PROMOTORES. 

En febrero de 2021, con objeto de reducir la huella medioambiental, y buscar 

sinergias para la evacuación de la energía de los parques eólicos situados en 

varios de los municipios de las cuencas mineras, en dialogo con el Servicio 

Provincial de Teruel, se decide aprovechar parte del trazado de la Línea Aérea a 

220 kV SET IBEROS – SET MUDÉJAR para compartir apoyos con la Línea de 

Alta Tensión 400 kV DC SET EJULVE – SET CÁMARAS, objeto de otro proyecto.  

Es por ello que se ha desarrollado un Acuerdo entre los promotores de los 

Parques Eólicos IBEROS, MAJALINOS I, GUADALOPILLO I, GUADALOPILLO II, 

EL BAILADOR y TOSQUILLA y la mercantil FORESTALIA RENOVABLES, S.L. 

en el que se recoge el alcance de las infraestructuras de evacuación 220-400 kV 

compartidas afectadas, y se deja un circuito de reserva (400 kV).  
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Con misma fecha de febrero de 2021 se produce un cambio en la 

disposición física de la SET MÚDEJAR PROMOTORES que hace necesario 

adaptar el trazado de la línea a su llegada a dicha subestación.  

En mayo de 2021 se redacta el Proyecto Modificado de la Línea de Alta 

Tensión 400-220 kV “SET PE IBEROS – SET MUDÉJAR PROMOTORES”, 

suscrito por el Ingeniero Industrial David Gavín Asso y visado en el Colegio Oficial 

de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con NºVD01384-21A. Este 

proyecto modificado describe la adaptación del tramo entre los apoyos T-01 y  

T-62 para configuración de cuádruple circuito a 220 kV y 400 kV (tramo 

compartido) y la adaptación del trazado de la línea a su llegada a la SET 

MUDÉJAR PROMOTORES. 

En julio de 2021, Redexis emite un requerimiento debido a la afección a un 

gasoducto de transporte secundario, por lo que es necesario plantear un 

desplazamiento del apoyo 39 de la línea en dicho punto, y alejar así la línea del 

cruce con el gasoducto evitando la afección. 

En septiembre de 2021, con objeto de hacer compatible la presente 

instalación con la línea de media tensión de abastecimiento de servicios auxiliares 

en la Subestación Mudéjar, ambas instalaciones propiedad de Red Eléctrica de 

España, se hace necesario el aumento de altura útil de los apoyos 109 y 111, 

elevando la línea para hacer compatible la instalación con la nueva actuación 

sobre la línea de media tensión propiedad de Red Eléctrica de España. 

Con fecha de mayo de 2023, con el objeto de cumplir con el planeamiento 

urbanístico de Andorra, es necesario plantear una variante entre los apoyos 94 y 

101, a modo de evitar afecciones al Parque Empresarial de Andorra (PEAN). 

Por ello, con el fin de recoger dichas modificaciones expuestas previamente, 

se redacta el Proyecto Modificado II de la Línea de Alta Tensión  

400-220 kV “SET PE IBEROS – SET MUDÉJAR PROMOTORES”. 
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En la Línea de Alta Tensión Cuádruple Circuito 400-220 kV “SET PE 

IBEROS – SET MUDÉJAR PROMOTORES”, la distribución de los circuitos es la 

siguiente: 

- El circuito 1 a 220 kV es de uso exclusivo del Parque Eólico “IBEROS” 

- El circuito 2 a 220 kV es de uso compartido entre los Parques Eólicos 

“GUADALOPILLO I” y “MAJALINOS I” 

- El circuito 3 a 400 kV es de uso compartido entre los Parques Eólicos 

“GUADALOPILLO II”, “TOSQUILLA”, y “EL BAILADOR” 

- El circuito 4 a 400 kV es de uso exclusivo de la mercantil Forestalia 

Renovables, S.L. 

En la siguiente figura se muestra el esquema general de las instalaciones: 

Con la presente SEPARATA se pretende describir las características básicas 

de la línea eléctrica en la parte de su trazado que afecta a DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE TERUEL. VÍAS Y OBRAS, siempre de acuerdo con lo prescrito 

en la normativa y/o reglamentos aplicables vigentes que se refieren a este tipo de 

instalaciones. 
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2.- PROMOTOR 

El Promotor de la instalación es: 

ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L. 

C/ Ribera del Loira, 60 

28.042 – MADRID  

C.I.F.: B-61234613

3.- DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

En la tabla siguiente se da la relación de afecciones de la Línea Aérea en 

proyecto con DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL. VÍAS Y OBRAS:

T.M. APOYOS
LONGITUD 
VANO (m) 

AFECCIÓN ORGANISMO 

MOLINOS 24 - 25 421,35 
Cruzamiento con Carretera 

TE-41 PK 6+192 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

TERUEL. VÍAS Y OBRAS 

A continuación se indica la ubicación de los apoyos que delimitan los 

cruzamientos mencionados, que viene definida por sus coordenadas UTM (H30 

ETRS89), así como los tipos de apoyos proyectados: 

Nº 
POSICIÓN 

TIPO ALTURA TIPO ARMADO FUNCIÓN 
XUTM YUTM

24 712.279 4.523.165 400 IME  30 FL 4C Ángulo/anclaje 

25 712.352 4.523.580 400 IME  30 SUS 4C Alineación/suspensión 
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4.- DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta todas y 

cada una de las especificaciones siguientes: 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen las  

medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión con 

objeto de proteger la avifauna. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 

de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

- El R.D. 1066/2001 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 

“Reglamento que establece condiciones de protección del dominio 

público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 

medidas de protección frente a las emisiones radioeléctricas”, adopta 

medidas de protección sanitaria de la población estableciendo unos 

límites de exposición del público a campos electromagnéticos 

procedentes de emisiones radioeléctricas acordes a las 

recomendaciones europeas. Para el campo magnético generado a la 

frecuencia industrial de 50 Hz, el límite establecido es de 100 

microteslas (100 μT). 
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- Limitaciones y justificaciones necesarias para las prescripciones 

relativas a campos electromagnéticos indicadas las instrucciones 

técnicas complementarias: 

o ITC-RAT-14. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR. 

4.7: Limitación de los campos magnéticos en la proximidad de 

instalaciones de alta tensión. 

o ITC-RAT-15. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EXTERIOR. 

3.15: Limitación de los campos magnéticos en la proximidad de 

instalaciones de alta tensión. 

o ITC-RAT-20. ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS. 3.2.1: 

Memoria. 

- Normas DIN y UNE. 

- Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 

- Normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, y la legislación referente a 

maquinaria. 

- Cualquier otra ley, norma o reglamento señalado al efecto por las 

autoridades locales o nacionales competentes. 
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5.- EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

La LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 400-220 kV “SET PE IBEROS –  

SET MUDÉJAR PROMOTORES”, objeto del presente Proyecto Modificado II, está 

compuesta por distintos tramos, con uno, dos o cuatro circuitos, a niveles de 

tensión de 220 kV y 400 kV, y ubicada en los términos municipales de Ejulve, 

Molinos, Berge, Los Olmos, Alloza y Andorra, en la provincia de Teruel, 

atravesando en su recorrido los siguientes polígonos catastrales: 

Término Municipal Polígono Catastral 

EJULVE 2 

MOLINOS 8, 9, 10 

BERGE 1, 2 

LOS OLMOS 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 27, 28 y 29 

ALLOZA 6, 7 

ANDORRA 4, 12, 14, 15, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41 

A continuación se incluye una tabla en la que se presentan los diferentes 

tramos que constituyen la instalación: 

Tramo Alineación Apoyos Longitud (m) 
Término 

Municipal 

1 1 P1 - 1 39,95 EJULVE 

2 y 3 2 1 - 5 1.114,81 EJULVE 

3 

3 5 - 6 119,07 EJULVE 

4 6 - 8 358,55 EJULVE 

5 8 - 9 268,55 EJULVE 

6 9 - 12 711,85 
EJULVE Y 
MOLINOS 

7 12 - 13 181,12 MOLINOS 

8 13 -16 972,24 MOLINOS 

9 16 - 18 614,27 MOLINOS 

10 18 - 22 1.284,03 MOLINOS 

11 22 - 24 783,76 MOLINOS 

12 24 - 30 2.183,83 
MOLINOS Y 

BERGE 

13 30 - 34 1.327,78 
BERGE Y  

LOS OLMOS 
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Tramo Alineación Apoyos Longitud (m) 
Término 

Municipal 

14 34 - 37 649,2 LOS OLMOS 

15 37 - 38 324,16 LOS OLMOS 

16 38 - 39 239,40 LOS OLMOS 

17 39 - 40 467,39 LOS OLMOS 

18 40 - 43 881,52 LOS OLMOS 

19 43 - 53 3.000,57 LOS OLMOS 

3 y 4 20 53 -64 3.674,28 
LOS OLMOS Y 

ALLOZA 

4 

21 64 -71 2.519,79 
ALLOZA Y 
ANDORRA 

22 71 - 82 3.461,30 ANDORRA 

23 82 - 83 299,6 ANDORRA 

24 83 - 89 1.840,82 ANDORRA 

25 89 - 94 1.673,55 ANDORRA 

26 94 - 96 680,32 ANDORRA 

27 96 - 98 435,41 ANDORRA 

28 98 - 101 773,70 ANDORRA 

29 101 - 107 1.558,77 ANDORRA 

30 107 - 108 319,56 ANDORRA 

31 108 - 109 135,61 ANDORRA 

5 

32 109 - 110 218,72 ANDORRA 

33 110 - P2 23,98 ANDORRA 

34 109 - 111 295,14 ANDORRA 

35 111 - P3 26,5 ANDORRA 

TOTAL 110 Apoyos 33.459,09 

Las cotas del terreno en el trazado de la línea varían aproximadamente 

entre los 1.080 m sobre el nivel del mar en la S.E.T PE IBEROS y los 584 m sobre 

el nivel del mar en el apoyo Nº109, en las inmediaciones del SET MUDÉJAR 

PROMOTORES. Por tanto, y según el vigente Reglamento de Líneas de Alta 

Tensión se deberán considerar a efectos de cálculo zona C y B.  







Engineering & Construction

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 400-220 kV 
“SET PE IBEROS – SET MUDÉJAR PROMOTORES” 

SEPTIEMBRE 
2023

10
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE

TERUEL. VÍAS Y OBRAS

6.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

6.1.- TRAMO 1 – TENSIÓN 220 KV 

El origen de la Línea Aérea será el Pórtico de la SET PE IBEROS, desde 

donde partirá el primer tramo en simple circuito a 220 kV hasta el apoyo T-01. 

6.2.- TRAMO 2 – TENSIÓN 220 KV 

Desde el apoyo T-01, entroncará el circuito de 220 kV de la línea de triple 

circuito 400-220 kV “LAAT SET EJULVE – APOYO 1-2 DE LAAT SET PE 

IBEROS – SET MUDÉJAR PROMOTORES”, objeto de otro proyecto. A partir de 

este apoyo la línea continua en un segundo tramo en configuración de doble 

circuito hasta el apoyo T-02. 

Este tramo de línea de 0,29 km en doble circuito discurre por el Término 

Municipal de Ejulve, provincia de Teruel. La distribución de circuitos es la 

siguiente: 

- Circuito 1: evacuación del parque eólico ÍBEROS 

- Circuito 2: evacuación de los parques eólicos MAJALINOS I y 

GUADALOPILLO I 

6.3.- TRAMO 3 – TENSIÓN 220 Y 400 KV 

El tramo 3 es un cuádruple circuito desde el apoyo T-02 hasta el apoyo T-62 

de Línea de Alta Tensión Cuádruple Circuito 400-220 kV “SET PE IBEROS –  

SET MUDÉJAR PROMOTORES”, a través de 19 alineaciones y 60 apoyos, hasta 

el apoyo T-62, donde los dos circuitos de 400 kV se separan. 

El cuádruple circuito se reparte en dos dobles circuitos de 220 kV y 400 kV 

respectivamente. Cada uno de ellos se sitúa en un lateral de Línea de Alta 

Tensión 400-220 kV “SET PE IBEROS – SET MUDÉJAR PROMOTORES”. Este 

tramo de línea de 18,2 km en cuádruple circuito discurre por los Términos 
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Municipales de Ejulve, Molinos, Berge y Los Olmos, provincia de Teruel. La 

distribución de circuitos es la siguiente: 

- Circuito 1: evacuación del parque eólico ÍBEROS   

- Circuito 2: evacuación de los parques eólicos MAJALINOS I y 

GUADALOPILLO I 

- Circuito 3: Evacuación de los parques eólicos TOSQUILLA, EL 

BAILADOR Y GUADALOPILLO II 

- Circuito 4: Circuito de reserva propiedad de Forestalia Renovables, S.L. 

6.4.- TRAMO 4 – TENSIÓN 220 KV 

El tramo 4 se corresponde con el doble circuito integrado por el circuito1 y el 

circuito 2 en 220kV y discurre desde el apoyo T-62 hasta el apoyo T-109 de la 

Línea de Alta Tensión 400-220 kV “SET PE IBEROS – SET MUDÉJAR 

PROMOTORES”. 

Este tramo está compartido por los parques eólicos MAJALINOS I, 

GUADALOPILLO I e IBEROS. Tal y como se ha indicado, el último de estos 

parques evacúa su energía por el circuito 1 y los dos primeros por el circuito 2. 

Este tramo de línea de 14,3 km en doble circuito discurre por los Términos 

Municipales de Alloza y Andorra, provincia de Teruel. 

6.5.- TRAMO 5 – TENSIÓN 220 KV 

El tramo 5 comienza en el Apoyo 109, en el que la línea se desdobla en dos 

a su llegada a la SET MUDÉJAR PROMOTORES, completando su quinto tramo. 
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La longitud total de la línea es de 33.459,09 m, discurriendo por los términos 

municipales de Ejulve, Molinos, Berge, Los Olmos, Alloza y Andorra (provincia de 

Teruel). En la siguiente figura se muestra el esquema general de las 

instalaciones: 
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7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

7.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

7.1.1.- TRAMO 1 A 220 kV EN CONFIGURACIÓN SIMPLE CIRCUITO 

CARACTERÍSTICAS DATOS
Tensión nominal 220 kV 
Tensión más elevada 245 kV 
Potencia a transportar 49,4 MW 

Nº de circuitos Uno 

Nº de conductores por fase Uno 

Disposición conductores Paso de capa a bandera 

Longitud del tramo: 39,95 m 

Zona de cálculo C 

Velocidad de viento máxima 
considerada 

140 km/h 

Conductores por circuito 
Tres, de aluminio y acero tipo LA-455 

(Cóndor)  
Condición de tendido del conductor 
15ºC sin sobrecarga (EDS)

EDS 15% en zona C 

Cables de tierra Uno, cable compuesto OPGW 53G68z 

Condición de tendido del cable tierra 
15ºC sin sobrecarga (EDS)

EDS 13% en zona C 

Aislamiento 
Cadenas con 16 elementos U160BS/146 

en vidrio templado 

Apoyos 
1 torre metálica de celosía del fabricante 

IMEDEXSA 

Tipo de cimentación de Apoyos  
Fraccionada 4 patas: CIRCULAR CON 

CUEVA

Puesta a tierra de Apoyos Electrodo de difusión 
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7.1.2.- TRAMO 2 A 220 kV EN CONFIGURACIÓN DOBLE CIRCUITO 

CARACTERÍSTICAS DATOS
Tensión nominal 220 kV 
Tensión más elevada 245 kV 

Potencia a transportar 
C1 a 220 kV: 49,4 MW 
C2 a 220 kV: 98,8 MW 

Nº de circuitos Dos 

Nº de conductores por fase Uno 

Disposición conductores Hexágono 

Longitud de la línea: 292,22 m 

Zona de cálculo C 

Velocidad de viento máxima 
considerada 

140 km/h 

Conductores por circuito 
Tres, de aluminio y acero tipo LA-455 

(Cóndor)  
Condición de tendido del conductor 
15ºC sin sobrecarga (EDS)

EDS 15% en zona C 

Cables de tierra Uno, cable compuesto OPGW 53G68z 

Condición de tendido del cable tierra 
15ºC sin sobrecarga (EDS)

EDS 13% en zona C 

Aislamiento 
Cadenas con 16 elementos U160BS/146 

en vidrio templado 

Apoyos 
1 torre metálica de celosía del fabricante 

IMEDEXSA 

Tipo de cimentación de Apoyos  
Fraccionada 4 patas: CIRCULAR CON 

CUEVA

Puesta a tierra de Apoyos Electrodo de difusión 
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7.1.3.- TRAMO 3 A 400-220 kV EN CONFIGURACIÓN CUÁDRUPLE CIRCUITO 

CARACTERÍSTICAS DATOS
Tensión nominal 400 y 220 kV 
Tensión más elevada 420 y 245 kV 

Potencia a transportar 
C1 a 220 kV: 49,4 MW 
C2 a 220 kV: 98,8 MW 

C3 y C4 a 400 kV: 148,2 MW 

Nº de circuitos Cuatro 

Nº de conductores por fase 

C1 a 220 kV: uno 
C2 a 220 kV: uno 
C3 a 400 kV: dos 
C4 a 400 kV: dos 

Disposición conductores Bandera 

Longitud de la línea: 18.187,81 m 

Zona de cálculo C y B 

Velocidad de viento máxima 
considerada 

140 km/h 

Conductores por circuito 
Tres, de aluminio y acero 

Circuitos a 220 kV: LA-455 (Cóndor) Sx 
Circuitos a 400 kV: LA-455 (Cóndor) Dx 

Condición de tendido del 
conductor 
15ºC sin sobrecarga (EDS)

LA-455 (Cóndor): EDS 15% zona C y  
EDS 18% en zona B 

Cables de tierra Dos, cable compuesto OPGW 53G68z 

Condición de tendido del cable 
tierra 
15ºC sin sobrecarga (EDS)

EDS 13% en zona C y EDS 14% en zona B 

Aislamiento 
Cadenas con 23 elementos U160BS/146 en 

vidrio templado  

Apoyos 
60 torres metálicas de celosía del fabricante 

IMEDEXSA 

Tipo de cimentación de Apoyos  
Fraccionada 4 patas: CIRCULAR CON 

CUEVA

Puesta a tierra de Apoyos Electrodo de difusión 
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7.1.4.- TRAMO 4 A 220 kV EN CONFIGURACIÓN DOBLE CIRCUITO 

CARACTERÍSTICAS DATOS
Tensión nominal 220 kV 
Tensión más elevada 245 kV 

Potencia a transportar 
C1 a 220 kV: 49,4 MW 
C2 a 220 kV: 98,8 MW 

Nº de circuitos Dos 

Nº de conductores por fase Uno 

Disposición conductores Hexágono 

Longitud de la línea: 14.374,80 m 

Zona de cálculo B 

Velocidad de viento máxima 
considerada 

140 km/h 

Conductores por circuito 
Tres, de aluminio y acero tipo LA-455 

(Cóndor)  
Condición de tendido del conductor 
15ºC sin sobrecarga (EDS)

EDS 18% en zona B 

Cables de tierra Uno, cable compuesto OPGW 53G68z 

Condición de tendido del cable tierra 
15ºC sin sobrecarga (EDS)

EDS 14% en zona B 

Aislamiento 
Cadenas con 16 elementos U160BS/146 

en vidrio templado 

Apoyos 
47 torres metálicas de celosía del 

fabricante IMEDEXSA 

Tipo de cimentación de Apoyos  
Fraccionada 4 patas: CIRCULAR CON 

CUEVA

Puesta a tierra de Apoyos Electrodo de difusión 
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7.1.5.- TRAMO 5 A 220 kV EN CONFIGURACIÓN SIMPLE CIRCUITO 

CARACTERÍSTICAS DATOS
Tensión nominal 220 kV 
Tensión más elevada 245 kV 

Potencia a transportar 
C1 a 220 kV: 49,4 MW 
C2 a 220 kV: 98,8 MW 

Nº de circuitos Uno (*) 

Nº de conductores por fase Uno 

Disposición conductores Tresbolillo 

Longitud de la línea: 
C1: 242,69 m 
C2: 321,63 m 

Zona de cálculo B 

Velocidad de viento máxima 
considerada 

140 km/h 

Conductores por circuito 
Tres, de aluminio y acero tipo LA-455 

(Cóndor)  
Condición de tendido del conductor 
15ºC sin sobrecarga (EDS)

EDS 18% en zona B 

Cables de tierra Uno, cable compuesto OPGW 53G68z 

Condición de tendido del cable tierra 
15ºC sin sobrecarga (EDS)

EDS 14% en zona B 

Aislamiento 
Cadenas con 16 elementos U160BS/146 

en vidrio templado 

Apoyos 
2 torres metálicas de celosía del fabricante 

IMEDEXSA 

Tipo de cimentación de Apoyos  
Fraccionada 4 patas: CIRCULAR CON 

CUEVA

Puesta a tierra de Apoyos Electrodo de difusión 

 (*) En este tramo los dos circuitos se desdoblan a la llegada a la SET Mudéjar Promotores. 







Engineering & Construction

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 400-220 kV 
“SET PE IBEROS – SET MUDÉJAR PROMOTORES” 

SEPTIEMBRE 
2023

18
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE

TERUEL. VÍAS Y OBRAS

7.2.- TRAZADO DE LA LÍNEA AÉREA 

El trazado puede consultarse en los planos de Situación y Emplazamiento y 

está definido por el siguiente listado de coordenadas UTM (H30 - ETRS89): 

 Origen de la línea: Pórtico en SET “PE IBEROS”:

Pórtico XUTM (m) YUTM (m) 

P1 706.462 4.521.154 

 Vértices: 

Vértice XUTM (m) YUTM (m) 

V1(T1) 706.497 4.521.134 

V2(T5) 707.612 4.521.156 

V3(T6) 707.729 4.521.174 

V4(T8) 708.055 4.521.325 

V5(T9) 708.316 4.521.386 

V6(T12) 709.027 4.521.355 

V7(T13) 709.181 4.521.450 

V8(T16) 709.839 4.522.166 

V9(T18) 710.375 4.522.466 

V10(T22) 711.634 4.522.719 

V11(T24) 712.279 4.523.165 

V12(T30) 712.657 4.525.316 

V13(T34) 713.346 4.526.451 

V14(T37) 713.296 4.527.099 

V15(T38) 713.096 4.527.354 

V16(T39) 712.911 4.527.506 

V17(T40) 712.667 4.527.905 

V18(T43) 712.125 4.528.600 

V19(T53) 711.423 4.531.517 

V20(T64) 711.716 4.535.180 

V21(T71) 713.580 4.536.876 

V22(T82) 716.785 4.538.184 

V23(T83) 716.890 4.538.464 

V24(T89) 716.721 4.540.297 

V25(T94) 717.732 4.541.631 







Engineering & Construction

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 400-220 kV 
“SET PE IBEROS – SET MUDÉJAR PROMOTORES” 

SEPTIEMBRE 
2023

19
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE

TERUEL. VÍAS Y OBRAS

Vértice XUTM (m) YUTM (m) 

V26(T96) 717.846 4.542.301 

V27(T98) 718.106 4.542.651 

V28(T101) 718.834 4.542.912 

V29(T107) 719.679 4.544.222 

V30(T108) 719.607 4.544.534 

V31(T109) 719.634 4.544.667 

V32(T110) 719.836 4.544.750 

V33(T111) 719.865 4.544.850 

 Final de la línea: Pórticos en SET MUDÉJAR PROMOTORES:

Pórtico XUTM (m) YUTM (m) 

P2 719.860 4.544.744 

P3 719.890 4.544.843 
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7.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

7.3.1.- CONDUCTORES Y CABLE DE TIERRA 

Los conductores de fase de los circuitos de 220 kV y 400 kV a utilizar en la 

construcción de la línea serán de aluminio-acero del tipo Cóndor (LA-455), de 

acuerdo a la Norma UNE UNE-EN 50182, de las siguientes características: 

- Denominación: .................................................. 402-AL1/52-ST1A (LA-455) 

- Composición: ............................................................... (54 + 7) de 3,08 mm 

- Sección: ....................................................................................... 454,5 mm² 

- Diámetro: ...................................................................................... 27,72 mm 

- Peso propio: ............................................................................ 1,492 daN/m 

- Sobrecarga de viento (máximo 140 Km/h):  ............................ 1,887 daN/m 

- Sobrecarga de viento (máximo 120 Km/h):  ............................ 1,386 daN/m 

- Sobrecarga de hielo (zona B): ................................................  0,948 daN/m 

- Sobrecarga de hielo (zona C): ................................................  1,895 daN/m 

- Carga de rotura:......................................................................... 12.410 daN 

- Módulo de elasticidad: ......................................................... 6.867 daN/mm2

- Coeficiente de dilatación lineal: ........................................... 19,3 x 10-6 ºC-1

Para el cable de tierra se proyecta instalar dos cables compuestos, fibra-

óptico del tipo OPGW 53G68Z, de las siguientes características: 

- Denominación: .................................................................... OPGW 53G68Z 

- Sección: ....................................................................................... 118,7 mm² 

- Diámetro: ...................................................................................... 15,30 mm 

- Peso propio: .......................................................................... 0,6710 daN/m 

- Sobrecarga de viento (máximo 140 Km/h):  ............................ 1,250 daN/m 

- Sobrecarga de viento (máximo 120 Km/h):  ............................ 0,918 daN/m 

- Sobrecarga de hielo (zona B): ................................................  0,704 daN/m 

- Sobrecarga de hielo (zona C): ................................................  1,408 daN/m 

- Carga de rotura:........................................................................... 9.967 daN 

- Módulo de elasticidad: ....................................................... 11.804 daN/mm2

- Coeficiente de dilatación lineal: ........................................... 14,1 x 10-6 ºC-1
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7.3.2.- APOYOS 

Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán del tipo 

metálicos de celosía, de las series comerciales Cóndor (CO), Gran Cóndor 

(GCO), Ícaro (IC) y de las series especiales 400 IME del fabricante IMEDEXSA. 

Son de cimentación fraccionada y están construidos con perfiles angulares 

galvanizados totalmente atornillados, con el cuerpo formado por tramos 

troncopiramidales de sección cuadrada con montaje tresbolillo y bandera ambos 

final de línea. 

Todos los apoyos dispondrán de cúpula de tierra para instalar el cable de 

guarda con fibra óptica por encima de los circuitos de energía. 

En la siguiente tabla se expresa la ubicación de cada torre definida por sus 

coordenadas UTM (H30 ETRS89) así como los tipos de apoyo y características 

particulares en cada caso: 

Nº 
POSICIÓN 

TIPO 
ALTURA 

TIPO 
ARMADO FUNCIÓN 

XUTM YUTM

1 706.497 4.521.134 IC 55000 20 ESPECIAL Principio de línea 

2 706.789 4.521.140 400 IME  30 FL 4C Alineación/Anclaje 

3 707.041 4.521.145 400 IME  24 SUS 4C Alineación/suspensión

4 707.309 4.521.150 400 IME  36 SUS 4C Alineación/suspensión

5 707.612 4.521.156 400 IME  25 FL 4C Ángulo/anclaje 

6 707.729 4.521.174 400 IME  25 FL 4C Ángulo/anclaje 

7 707.883 4.521.245 400 IME  33 SUS 4C Alineación/suspensión

8 708.055 4.521.325 400 IME  25 FL 4C Ángulo/anclaje 

9 708.316 4.521.386 400 IME  30 FL 4C Ángulo/anclaje 

10 708.580 4.521.375 400 IME  30 SUS 4C Alineación/suspensión

11 708.842 4.521.363 400 IME  27 SUS 4C Alineación/suspensión

12 709.027 4.521.355 400 IME  30 FL 4C Ángulo/anclaje 

13 709.181 4.521.450 400 IME  20 FL 4C Ángulo/anclaje 

14 709.397 4.521.684 400 IME  30 SUS 4C Alineación/suspensión

15 709.641 4.521.950 400 IME  30 SUS 4C Alineación/suspensión

16 709.839 4.522.166 400 IME  30 FL 4C Ángulo/anclaje 

17 710.115 4.522.320 400 IME  30 SUS 4C Alineación/suspensión

18 710.375 4.522.466 400 IME  25 FL 4C Ángulo/anclaje 
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Nº 
POSICIÓN 

TIPO 
ALTURA 

TIPO 
ARMADO FUNCIÓN 

XUTM YUTM

19 710.719 4.522.535 400 IME  33 SUS 4C Alineación/suspensión

20 711.026 4.522.597 400 IME  30 SUS 4C Alineación/suspensión

21 711.315 4.522.655 400 IME  30 SUS 4C Alineación/suspensión

22 711.634 4.522.719 400 IME  35 FL 4C Ángulo/anclaje 

23 711.934 4.522.927 400 IME  27 SUS 4C Alineación/suspensión

24 712.279 4.523.165 400 IME  30 FL 4C Ángulo/anclaje 

25 712.352 4.523.580 400 IME  30 SUS 4C Alineación/suspensión

26 712.412 4.523.925 400 IME  36 SUS 4C Alineación/suspensión

27 712.464 4.524.216 400 IME  36 SUS 4C Alineación/suspensión

28 712.505 4.524.448 400 IME  24 SUS 4C Alineación/suspensión

29 712.581 4.524.882 400 IME  33 SUS 4C Alineación/suspensión

30 712.657 4.525.316 400 IME  25 FL 4C Ángulo/anclaje 

31 712.839 4.525.615 400 IME  24 SUS 4C Alineación/suspensión

32 713.015 4.525.907 400 IME  27 SUS 4C Alineación/suspensión

33 713.180 4.526.178 400 IME  30 SUS 4C Alineación/suspensión

34 713.346 4.526.451 400 IME  25 FL 4C Ángulo/anclaje 

35 713.322 4.526.755 400 IME  24 SUS 4C Alineación/suspensión

36 713.307 4.526.947 400 IME  24 SUS 4C Alineación/suspensión

37 713.296 4.527.099 400 IME  25 FL 4C Ángulo/anclaje 

38 713.096 4.527.354 400 IME  30 FL 4C Ángulo/anclaje 

39 712.911 4.527.506 400 IME  25 FL 4C Ángulo/anclaje 

40 712.667 4.527.905 400 IME  30 FL 4C Ángulo/anclaje 

41 712.452 4.528.181 400 IME  30 SUS 4C Alineación/suspensión

42 712.289 4.528.390 400 IME  33 SUS 4C Alineación/suspensión

43 712.125 4.528.600 400 IME  25 FL 4C Ángulo/anclaje 

44 712.101 4.528.700 IME AN  15 4C 400 Alineación/Anclaje 

45 712.049 4.528.916 400 IME  39 SUS 4C Alineación/suspensión

46 711.964 4.529.269 400 IME  30 SUS 4C Alineación/suspensión

47 711.881 4.529.613 400 IME  33 SUS 4C Alineación/suspensión

48 711.799 4.529.953 400 IME  39 SUS 4C Alineación/suspensión

49 711.731 4.530.237 400 IME  21 SUS 4C Alineación/suspensión

50 711.643 4.530.603 400 IME  30 SUS 4C Alineación/suspensión

51 711.554 4.530.970 IME AN  30 4C 400 Alineación/Anclaje 

52 711.470 4.531.318 400 IME  27 SUS 4C Alineación/suspensión

53 711.423 4.531.517 400 IME  25 FL 4C Ángulo/anclaje 

54 711.454 4.531.914 400 IME  36 SUS 4C Alineación/suspensión
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Nº 
POSICIÓN 

TIPO 
ALTURA 

TIPO 
ARMADO FUNCIÓN 

XUTM YUTM

55 711.481 4.532.249 400 IME  33 SUS 4C Alineación/suspensión

56 711.510 4.532.611 400 IME  27 SUS 4C Alineación/suspensión

57 711.531 4.532.875 400 IME  27 SUS 4C Alineación/suspensión

58 711.558 4.533.206 400 IME  30 SUS 4C Alineación/suspensión

59 711.585 4.533.547 400 IME  27 SUS 4C Alineación/suspensión

60 711.612 4.533.874 400 IME  27 SUS 4C Alineación/suspensión

61 711.637 4.534.188 400 IME  30 SUS 4C Alineación/suspensión

62 711.662 4.534.506 400 IME  30 FL 4C Alineación/Anclaje 

63 711.693 4.534.886 CO 9000 36 N3673 Alineación/suspensión

64 711.716 4.535.180 GCO 40000 25 N1 Ángulo/anclaje 

65 711.975 4.535.415 CO 9000 27 N3673 Alineación/suspensión

66 (*) 712.234 4.535.651 CO 27000 21 N3673 Alineación/Anclaje 

67 712.493 4.535.887 CO 9000 27 N3673 Alineación/suspensión

68 712.752 4.536.122 CO 9000 24 N3673 Alineación/suspensión

69 713.011 4.536.358 CO 9000 27 N3673 Alineación/suspensión

70 713.269 4.536.593 CO 9000 33 N3673 Alineación/suspensión

71 713.580 4.536.876 CO 33000 24 N3673 Ángulo/anclaje 

72 713.888 4.537.001 CO 9000 27 N3673 Alineación/suspensión

73 714.199 4.537.128 CO 9000 27 N3673 Alineación/suspensión

74 714.543 4.537.269 CO 9000 33 N3673 Alineación/suspensión

75 714.876 4.537.405 CO 9000 30 N3673 Alineación/suspensión

76 715.206 4.537.539 CO 9000 33 N3673 Alineación/suspensión

77 715.501 4.537.660 CO 9000 27 N3673 Alineación/suspensión

78 715.807 4.537.785 CO 9000 27 N3673 Alineación/suspensión

79 716.005 4.537.865 CO 9000 36 N3673 Alineación/suspensión

80 716.239 4.537.961 CO 9000 27 N3673 Alineación/suspensión

81 716.500 4.538.067 CO 27000 39 
N3673 

(Ref. Vert.)
Alineación/Anclaje 

82 716.785 4.538.184 GCO 40000 35 N1 Ángulo/anclaje 

83 716.890 4.538.464 GCO 40000 25 N1 Ángulo/anclaje 

84 716.858 4.538.813 CO 9000 27 N3673 Alineación/suspensión

85 716.825 4.539.174 CO 9000 24 N3673 Alineación/suspensión

86 716.794 4.539.510 CO 9000 27 N3673 Alineación/suspensión

87 716.762 4.539.858 CO 9000 30 N3673 Alineación/suspensión

88 716.743 4.540.058 CO 9000 27 N3673 Alineación/suspensión

89 716.721 4.540.297 GCO 40000 20 N1 Ángulo/anclaje 

90 716.906 4.540.541 CO 9000 36 N3673 Alineación/suspensión
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Nº 
POSICIÓN 

TIPO 
ALTURA 

TIPO 
ARMADO FUNCIÓN 

XUTM YUTM

91 717.083 4.540.774 CO 9000 27 N3673 Alineación/suspensión

92 717.312 4.541.077 CO 9000 36 N3673 Alineación/suspensión

93 717.527 4.541.360 CO 9000 27 N3673 Alineación/suspensión

94 717.732 4.541.631 GCO 40000 25 N1 Ángulo/anclaje 

95 717.777 4.541.891 CO 9000 33 N3673 Alineación/suspensión

96 717.846 4.542.301 GCO 40000 35 N1 Ángulo/anclaje 

97 717.955 4.542.447 GCO 40000 45 N1 Alineación/anclaje 

98 718.106 4.542.651 GCO 40000 40 N1 Ángulo/anclaje 

99 718.470 4.542.781 CO 9000 36 N3673 Alineación/suspensión

101 718.835 4.542.912 GCO 40000 30 N1 Ángulo/anclaje 

102 719.004 4.543.175 CO 9000 36 N3673 Alineación/suspensión

103 719.189 4.543.462 CO 9000 36 N3673 Alineación/suspensión

104 719.351 4.543.714 CO 9000 36 N3673 Alineación/suspensión

105 719.490 4.543.928 CO 9000 36 N3673 Alineación/suspensión

106 719.572 4.544.056 CO 9000 27 N3673 Alineación/suspensión

107 719.679 4.544.222 GCO 40000 20 N1 Ángulo/anclaje 

108 719.607 4.544.534 CO 33000 30 N3673 Ángulo/anclaje 

109 719.634 4.544.667 IC 55000 30 N1 Ángulo/anclaje 

110 719.836 4.544.750 CO 33000 21 S1673E Final de línea 

111 719.860 4.544.744 IC 55000 25 N1 Final de línea 

(*) El apoyo Nº66 no llevará cúpula instalada, para favorecer las distancias en el cruzamiento con 

la línea de 400 kV que se separa en el apoyo Nº62. 
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7.3.3.- CADENAS DE AISLAMIENTO 

El aislamiento estará dimensionado mecánicamente para el conductor 

Cóndor (LA-455) en configuración simplex y dúplex, y eléctricamente para 400 kV 

y 220 kV según el tramo de la línea. En el tramo 3 de la línea con tensión 220 kV 

y 400 kV se instalarán cadenas de aislamiento de 400 kV en los circuitos a 

220 kV. 

7.3.3.1.- Cadenas de aislamiento 220 kV conductor LA-455 

Las características mecánicas fundamentales son las siguientes: 

- Tipo de Aislador: .................................. U160BS (IEC-60305, ICE-60383) 

- Paso: ............................................................................................ 146 mm 

- Norma de acoplamiento: ....................................... 20 (según IEC-60120) 

- Línea de fuga por unidad: ............................................................ 380 mm 

- Carga rotura mínima: .................................................................... 160 kN 

- Tensión a frecuencia industrial (valores eléctricos del aislador) 

-  De 1 min en seco: ..................................................................... 75 kV 

-  De 1 min bajo lluvia: .................................................................. 45 kV 

- Tensión al impulso de choque en seco: .........................................110 kV 

 Cadenas de suspensión 

Cada cadena será sencilla y estará constituida por 16 elementos. 

Las características eléctricas del conjunto de aisladores son las siguientes, 

según IEC-60383-1: 

- Tensión mantenida a frecuencia industrial en seco .......................755 kV 

- Tensión mantenida a frecuencia industrial bajo lluvia  ...................570 kV 

- Tensión mantenida a impulso tipo rayo 1,2/50 micros ................1.230 kV 

- Longitud de línea de fuga ......................................................... 6.080 mm 

El nivel de aislamiento para la cadena de 16 elementos será: 

16 ·
380

245
= 24,82 ��/��
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Valor aceptable para la zona que atraviesa la línea, para la que se 

recomienda un nivel de aislamiento mínimo de 20 mm/kV. 

 Cadenas de amarre 

Cada cadena será sencilla y estará constituida por 16 elementos. 

Las características eléctricas del conjunto de aisladores son las siguientes, 

según IEC-60383-1: 

- Tensión mantenida a frecuencia industrial en seco .......................755 kV 

- Tensión mantenida a frecuencia industrial bajo lluvia  ...................570 kV 

- Tensión mantenida a impulso tipo rayo 1,2/50 micros ................1.230 kV 

- Longitud de línea de fuga ......................................................... 6.080 mm 

El nivel de aislamiento para la cadena de 16 elementos será: 

16 ·
380

245
= 24,82 ��/��

Valor aceptable para la zona que atraviesa la línea, para la que se 

recomienda un nivel de aislamiento mínimo de 20 mm/kV. 

7.3.3.2.- Cadenas de aislamiento 400 kV conductor LA-455  

Las características mecánicas fundamentales son las siguientes: 

- Tipo de Aislador: .................................. U160BS (IEC-60305, ICE-60383) 

- Paso: ............................................................................................ 146 mm 

- Norma de acoplamiento: ....................................... 20 (según IEC-60120) 

- Línea de fuga por unidad: ............................................................ 380 mm 

- Carga rotura mínima: .................................................................... 160 kN 

- Tensión a frecuencia industrial (valores eléctricos del aislador) 

-  De 1 min en seco: ..................................................................... 75 kV 

-  De 1 min bajo lluvia: .................................................................. 45 kV 

- Tensión al impulso de choque en seco: .........................................110 Kv 
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 Cadenas de suspensión 

Cada cadena será sencilla y estará constituida por 23 elementos. 

Las características eléctricas del conjunto de aisladores son las siguientes, 

según IEC-60383-1: 

- Tensión mantenida a frecuencia industrial en seco ....................1.030 kV 

- Tensión mantenida a frecuencia industrial bajo lluvia  ...................790 kV 

- Tensión mantenida a impulso tipo rayo 1,2/50 micros ................1.710 kV 

- Longitud de línea de fuga ......................................................... 8.740 mm 

El nivel de aislamiento para la cadena de 23 elementos será: 

23 ·
380

420
= 20,80 ��/��

Valor aceptable para la zona que atraviesa la línea, para la que se 

recomienda un nivel de aislamiento mínimo de 20 mm/kV. 

 Cadenas de amarre 

Cada cadena será sencilla para configuración simplex y doble para 

configuración dúplex, y estará constituida por 23 elementos. 

Las características eléctricas del conjunto de aisladores son las siguientes, 

según IEC-60383-1: 

- Tensión mantenida a frecuencia industrial en seco ....................1.030 kV 

- Tensión mantenida a frecuencia industrial bajo lluvia  ...................790 kV 

- Tensión mantenida a impulso tipo rayo 1,2/50 micros ................1.710 kV 

- Longitud de línea de fuga ......................................................... 8.740 mm 

El nivel de aislamiento para la cadena de 23 elementos será: 

23 ·
380

420
= 20,80 ��/��

Valor aceptable para la zona que atraviesa la línea, para la que se 

recomienda un nivel de aislamiento mínimo de 20 mm/kV. 
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 Herrajes de acero forjado y convenientemente galvanizados en caliente 

para su exposición a la intemperie, de acuerdo a la Norma UNE 207009.

 Grapas de amarre del tipo compresión compuestas por un manguito 

que se comprime contra el cable.

 Grapas de suspensión del tipo armadas, compuestas por un manguito 

de neopreno en contacto con el cable y varillas preformadas que 

suavizan el ángulo de salida del cable.

7.3.4.- ACCESORIOS 

 Antivibradores: En los cables de fase se instalarán uno por conductor 

y vano hasta 500 metros y dos por conductor y vano en los mayores de 

500 metros. Para el cable de tierra (OPGW) se instalarán dos por vano.

 Salvapájaros: Se instalarán dispositivos salvapájaros de tipo espiral 

sobre el cable de tierra en toda la longitud de la línea con una cadencia 

de 10 m. En el tramo comprendido entre los apoyos nº30 y nº70, se 

instalarán balizas en forma de tiras de neopreno en "X" de 5 x 35 cm, 

con una cadencia visual de una señal cada 7 m. 

7.3.5.- CIMENTACIONES 

Las cimentaciones están representadas en el documento PLANOS. 

Las cimentaciones de los apoyos serán del tipo “Pata de Elefante”, 

fraccionadas en cuatro bloques independientes. 

Sus dimensiones serán aquellas que marca el fabricante calculadas según el 

método del talud natural o ángulo de arrastre de tierras suponiendo resistencia 

característica a compresión de 3 kg/cm2 y ángulo de arranque de tierras de 30º. 

En el caso de tener otras características mecánicas, deberá procederse al 

recalculo de las zapatas. 
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7.3.6.- PUESTA A TIERRA 

Las puestas a tierra de los apoyos se realizarán teniendo presente lo que al 

respecto se especifica en el apartado 7 de la ITC-LAT 07 del Reglamento de 

Líneas de Alta Tensión (Febrero de 2008). 

Todos los apoyos de la línea aérea de Alta Tensión serán  

NO FRECUENTADOS y su puesta a tierra se realizará por el siguiente método: 

 Electrodo de Difusión: Se dispondrán picas de acero cobreado de 2 m 

de longitud y 14,6 mm de diámetro unidas mediante grapas de fijación y 

cable de cobre desnudo al montante del apoyo. 

 Anillo difusor: Se realizará una puesta a tierra en anillo cerrado 

alrededor del apoyo, de forma que cada punto del mismo quede 

distanciado 1 m. como mínimo de las aristas del macizo de cimentación. 

7.3.7.- SEÑALIZACIÓN 

Todos los apoyos irán provistos de una placa de señalización en la que se 

indicará: el número del apoyo (correlativos), tensión de la Línea (220 kV y/o  

400 kV), símbolo de peligro eléctrico y logotipo de la empresa. 
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8.- CONCLUSIONES 

Expuesto el objeto de la presente SEPARATA y considerando suficientes los 

datos en ella reseñados, la sociedad peticionaria espera que las afecciones 

descritas sean informadas favorablemente por DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

TERUEL. VÍAS Y OBRAS y se otorguen las autorizaciones correspondientes para 

su construcción y puesta en servicio. 

Zaragoza, septiembre de 2023 

El Ingeniero Industrial 
al servicio de SATEL 

David Gavín Asso 
Colegiado Nº 2.207 del C.O.I.I.A.R. 







DOCUMENTO II 

PLANOS 
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PLANOS 

1.-SITUACIÓN 

2.-EMPLAZAMIENTO 

3.-PLANTA GENERAL (HOJA 04 DE 22) 

4.-PLANTA PERFIL (HOJA 06 DE 27) 

5.-APOYOS TIPO (HOJAS 01 Y 03 DE 09) 







Green Power

AutoCAD SHX Text
TERUEL

AutoCAD SHX Text
HUESCA

AutoCAD SHX Text
ZARAGOZA

AutoCAD SHX Text
TERUEL

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
SO

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
SE

AutoCAD SHX Text
NE

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
LEYENDA

AutoCAD SHX Text
Línea Aérea Alta Tensión En Proyecto

AutoCAD SHX Text
2 DE 2

AutoCAD SHX Text
1 DE 2

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
HOJA:

AutoCAD SHX Text
PLANO N%%D.

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
"SET P.E. ÍBEROS" - "SET MUDÉJAR PROMOTORES"

AutoCAD SHX Text
PROYECTO MODIFICADO II:

AutoCAD SHX Text
SEPTIEMBRE-2023

AutoCAD SHX Text
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 400-220 KV

AutoCAD SHX Text
EN LOS TT.MM. EJULVE, MOLINOS, BERGE, LOS OLMOS, ALLOZA Y ANDORRA (PROVINCIA DE TERUEL)

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓN

AutoCAD SHX Text
1:250.000

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
01







ARAGÓN - MAPA DE MUNICIPIOS

EJULVE
MOLINOS
BERGE
LOS OLMOS
ALLOZA
ANDORRA

Green Power

AutoCAD SHX Text
SET "PE IBEROS"

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
SO

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
SE

AutoCAD SHX Text
NE

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
LEYENDA

AutoCAD SHX Text
Línea Aérea Alta Tensión En Proyecto

AutoCAD SHX Text
2 DE 2

AutoCAD SHX Text
1 DE 2

AutoCAD SHX Text
ARGAVIESO

AutoCAD SHX Text
SIERRA DE LUNA

AutoCAD SHX Text
ALBERO ALTO

AutoCAD SHX Text
BARBUÑALES

AutoCAD SHX Text
PERALTILLA

AutoCAD SHX Text
PERALTA DE CALASANZ

AutoCAD SHX Text
GURREA DE GÁLLEGO

AutoCAD SHX Text
CASTILLAZUELO

AutoCAD SHX Text
ESTADILLA

AutoCAD SHX Text
AZARA

AutoCAD SHX Text
MARRACOS

AutoCAD SHX Text
LASCELLAS-PONZANO

AutoCAD SHX Text
LUPIÑÉN-ORTILLA

AutoCAD SHX Text
MONFLORITE-LASCASAS

AutoCAD SHX Text
BARBASTRO

AutoCAD SHX Text
BLECUA Y TORRES

AutoCAD SHX Text
POZÁN DE VERO

AutoCAD SHX Text
ESTOPIÑÁN DEL CASTILLO

AutoCAD SHX Text
ESTADA

AutoCAD SHX Text
ALCALÁ DEL OBISPO

AutoCAD SHX Text
ERLA

AutoCAD SHX Text
SALAS BAJAS

AutoCAD SHX Text
SOPEIRA

AutoCAD SHX Text
BIEL

AutoCAD SHX Text
PETILLA DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
UNCASTILLO

AutoCAD SHX Text
VALLE DE LIERP

AutoCAD SHX Text
LUESIA

AutoCAD SHX Text
AÍNSA-SOBRARBE

AutoCAD SHX Text
VERACRUZ

AutoCAD SHX Text
TORRE LA RIBERA

AutoCAD SHX Text
PETILLA DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
ORRIOS

AutoCAD SHX Text
AGUILAR DEL ALFAMBRA

AutoCAD SHX Text
TORREMOCHA DE JILOCA

AutoCAD SHX Text
RÓDENAS

AutoCAD SHX Text
TORRELACÁRCEL

AutoCAD SHX Text
ALBA

AutoCAD SHX Text
CAMARILLAS

AutoCAD SHX Text
CAMAÑAS

AutoCAD SHX Text
TRONCHÓN

AutoCAD SHX Text
PITARQUE

AutoCAD SHX Text
PERACENSE

AutoCAD SHX Text
PERALES DEL ALFAMBRA

AutoCAD SHX Text
SINGRA

AutoCAD SHX Text
AGUATÓN

AutoCAD SHX Text
GALVE

AutoCAD SHX Text
VILLAR DEL SALZ

AutoCAD SHX Text
CUBA (LA)

AutoCAD SHX Text
ALFAMBRA

AutoCAD SHX Text
CAÑADA DE BENATANDUZ

AutoCAD SHX Text
MIRAMBEL

AutoCAD SHX Text
BARDALLUR

AutoCAD SHX Text
ZAIDÍN

AutoCAD SHX Text
TRASOBARES

AutoCAD SHX Text
ALFAJARÍN

AutoCAD SHX Text
PURUJOSA

AutoCAD SHX Text
CALCENA

AutoCAD SHX Text
CHALAMERA

AutoCAD SHX Text
PLASENCIA DE JALÓN

AutoCAD SHX Text
PLEITAS

AutoCAD SHX Text
OSSO DE CINCA

AutoCAD SHX Text
MONEGRILLO

AutoCAD SHX Text
ONTIÑENA

AutoCAD SHX Text
TABUENCA

AutoCAD SHX Text
RUEDA DE JALÓN

AutoCAD SHX Text
BÁRBOLES

AutoCAD SHX Text
FARLETE

AutoCAD SHX Text
UTEBO

AutoCAD SHX Text
PINSEQUE

AutoCAD SHX Text
TALAMANTES

AutoCAD SHX Text
POZUELO DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
ALBALATILLO

AutoCAD SHX Text
FUENDEJALÓN

AutoCAD SHX Text
AÑÓN DE MONCAYO

AutoCAD SHX Text
TRAMACASTIEL

AutoCAD SHX Text
ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
CUBLA

AutoCAD SHX Text
JABALOYAS

AutoCAD SHX Text
VALLECILLO (EL)

AutoCAD SHX Text
TORIL Y MASEGOSO

AutoCAD SHX Text
VILLEL

AutoCAD SHX Text
VALBONA

AutoCAD SHX Text
FRÍAS DE ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
VILLASTAR

AutoCAD SHX Text
RUBIALES

AutoCAD SHX Text
VALDECUENCA

AutoCAD SHX Text
NOGUERUELAS

AutoCAD SHX Text
TERRIENTE

AutoCAD SHX Text
MORA DE RUBIELOS

AutoCAD SHX Text
MOSCARDÓN

AutoCAD SHX Text
SALDÓN

AutoCAD SHX Text
VIERLAS

AutoCAD SHX Text
ZARAGOZA

AutoCAD SHX Text
SENÉS DE ALCUBIERRE

AutoCAD SHX Text
ALBELDA

AutoCAD SHX Text
ALBERUELA DE TUBO

AutoCAD SHX Text
NOVILLAS

AutoCAD SHX Text
CASTILLONROY

AutoCAD SHX Text
NOVALLAS

AutoCAD SHX Text
BALDELLOU

AutoCAD SHX Text
ALCAMPELL

AutoCAD SHX Text
SAN ESTEBAN DE LITERA

AutoCAD SHX Text
TORRES DE BARBUÉS

AutoCAD SHX Text
MONZÓN

AutoCAD SHX Text
ALMUNIENTE

AutoCAD SHX Text
PERALTA DE ALCOFEA

AutoCAD SHX Text
TORRALBA DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
HUERTO

AutoCAD SHX Text
TARAZONA

AutoCAD SHX Text
TORRES DE ALCANADRE

AutoCAD SHX Text
TRAMACED

AutoCAD SHX Text
PALO

AutoCAD SHX Text
BIERGE

AutoCAD SHX Text
SANTALIESTRA Y SAN QUÍLEZ

AutoCAD SHX Text
GRAUS

AutoCAD SHX Text
CASTILISCAR

AutoCAD SHX Text
MURILLO DE GÁLLEGO

AutoCAD SHX Text
AGÜERO

AutoCAD SHX Text
ISÁBENA

AutoCAD SHX Text
ARÉN

AutoCAD SHX Text
AZLOR

AutoCAD SHX Text
ANGÜÉS

AutoCAD SHX Text
ALCALÁ DE GURREA

AutoCAD SHX Text
TIERZ

AutoCAD SHX Text
CHIMILLAS

AutoCAD SHX Text
LOSCORRALES

AutoCAD SHX Text
PIEDRATAJADA

AutoCAD SHX Text
OLVENA

AutoCAD SHX Text
ALMUDÉVAR

AutoCAD SHX Text
PUENDELUNA

AutoCAD SHX Text
SALAS ALTAS

AutoCAD SHX Text
ADAHUESCA

AutoCAD SHX Text
SANTA MARÍA DE DULCIS

AutoCAD SHX Text
SOTONERA (LA)

AutoCAD SHX Text
QUICENA

AutoCAD SHX Text
LASCUARRE (SAGARRAS ALTAS)

AutoCAD SHX Text
ALERRE

AutoCAD SHX Text
ARDISA

AutoCAD SHX Text
BIOTA

AutoCAD SHX Text
VIACAMP Y LITERA

AutoCAD SHX Text
ALHAMA DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
VENCILLÓN

AutoCAD SHX Text
GRISÉN

AutoCAD SHX Text
SOBRADIEL

AutoCAD SHX Text
JOYOSA (LA)

AutoCAD SHX Text
CASTEJÓN DE MONEGROS

AutoCAD SHX Text
ALCALÁ DE EBRO

AutoCAD SHX Text
TAUSTE

AutoCAD SHX Text
LUCENI

AutoCAD SHX Text
TRASMOZ

AutoCAD SHX Text
LALUEZA

AutoCAD SHX Text
MALÓN

AutoCAD SHX Text
ALCAMPELL

AutoCAD SHX Text
SAN ESTEBAN DE LITERA

AutoCAD SHX Text
FISCAL

AutoCAD SHX Text
SEIRA

AutoCAD SHX Text
CHÍA

AutoCAD SHX Text
URRIÉS

AutoCAD SHX Text
CASTEJÓN DE SOS

AutoCAD SHX Text
VILLANOVA

AutoCAD SHX Text
MIANOS

AutoCAD SHX Text
VILLAHERMOSA DEL CAMPO

AutoCAD SHX Text
SANTA CRUZ DE NOGUERAS

AutoCAD SHX Text
ROMANOS

AutoCAD SHX Text
DAROCA

AutoCAD SHX Text
BLESA

AutoCAD SHX Text
CAMPILLO DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
PLENAS

AutoCAD SHX Text
COMUNIDAD DE LA PARDINA DEL MERCADAL (LOSCOS)

AutoCAD SHX Text
VILLARROYA DEL CAMPO

AutoCAD SHX Text
NOGUERAS

AutoCAD SHX Text
ABANTO

AutoCAD SHX Text
MUNIESA

AutoCAD SHX Text
ATEA

AutoCAD SHX Text
MANCHONES

AutoCAD SHX Text
MURERO

AutoCAD SHX Text
RETASCÓN

AutoCAD SHX Text
VILLADOZ

AutoCAD SHX Text
BADULES

AutoCAD SHX Text
FOMBUENA

AutoCAD SHX Text
MONEVA

AutoCAD SHX Text
MOYUELA

AutoCAD SHX Text
ACERED

AutoCAD SHX Text
LUESMA

AutoCAD SHX Text
CASTEJÓN DE ALARBA

AutoCAD SHX Text
MONTERDE

AutoCAD SHX Text
VILLAFELICHE

AutoCAD SHX Text
CALMARZA

AutoCAD SHX Text
SISAMÓN

AutoCAD SHX Text
VILLAR DE LOS NAVARROS

AutoCAD SHX Text
MAELLA

AutoCAD SHX Text
ALCAÑIZ

AutoCAD SHX Text
ALBALATE DEL ARZOBISPO

AutoCAD SHX Text
URREA DE GAÉN

AutoCAD SHX Text
ORÉS

AutoCAD SHX Text
MONESMA Y CAJIGAR

AutoCAD SHX Text
BIOTA

AutoCAD SHX Text
LOPORZANO

AutoCAD SHX Text
BÁRCABO

AutoCAD SHX Text
ABIZANDA

AutoCAD SHX Text
PERARRÚA

AutoCAD SHX Text
SÁDABA

AutoCAD SHX Text
SOTONERA (LA)

AutoCAD SHX Text
NUENO

AutoCAD SHX Text
LOARRE

AutoCAD SHX Text
ARGUIS

AutoCAD SHX Text
ALMOHAJA

AutoCAD SHX Text
HINOJOSA DE JARQUE

AutoCAD SHX Text
VISIEDO

AutoCAD SHX Text
FUENTES CALIENTES

AutoCAD SHX Text
BORDÓN

AutoCAD SHX Text
VILLAFRANCA DEL CAMPO

AutoCAD SHX Text
VILLARLUENGO

AutoCAD SHX Text
CAÑADA VELLIDA

AutoCAD SHX Text
ARGENTE

AutoCAD SHX Text
BUEÑA

AutoCAD SHX Text
JARQUE DE LA VAL

AutoCAD SHX Text
LIDÓN

AutoCAD SHX Text
MEZQUITA DE JARQUE

AutoCAD SHX Text
OJOS NEGROS

AutoCAD SHX Text
CUEVAS DE ALMUDÉN

AutoCAD SHX Text
RILLO

AutoCAD SHX Text
POZUEL DEL CAMPO

AutoCAD SHX Text
ALIAGA

AutoCAD SHX Text
ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
EJEA DE LOS CABALLEROS

AutoCAD SHX Text
EJEA DE LOS CABALLEROS

AutoCAD SHX Text
TOLVA

AutoCAD SHX Text
TOLVA

AutoCAD SHX Text
BORJA

AutoCAD SHX Text
BORJA

AutoCAD SHX Text
BELCHITE

AutoCAD SHX Text
BELCHITE

AutoCAD SHX Text
ILLUECA

AutoCAD SHX Text
FUENTES DE EBRO

AutoCAD SHX Text
SALILLAS DE JALÓN

AutoCAD SHX Text
ARÁNDIGA

AutoCAD SHX Text
LUCENA DE JALÓN

AutoCAD SHX Text
BIJUESCA

AutoCAD SHX Text
CADRETE

AutoCAD SHX Text
GOTOR

AutoCAD SHX Text
OSERA DE EBRO

AutoCAD SHX Text
PEÑALBA

AutoCAD SHX Text
CANDASNOS

AutoCAD SHX Text
BERDEJO

AutoCAD SHX Text
MARÍA DE HUERVA

AutoCAD SHX Text
RICLA

AutoCAD SHX Text
NIGÜELLA

AutoCAD SHX Text
TORRELAPAJA

AutoCAD SHX Text
JARQUE

AutoCAD SHX Text
VALFARTA

AutoCAD SHX Text
BURGO DE EBRO (EL)

AutoCAD SHX Text
MALANQUILLA

AutoCAD SHX Text
NUEZ DE EBRO

AutoCAD SHX Text
CUARTE DE HUERVA

AutoCAD SHX Text
MESONES DE ISUELA

AutoCAD SHX Text
ALMOLDA (LA)

AutoCAD SHX Text
OSEJA

AutoCAD SHX Text
VILLAFRANCA DE EBRO

AutoCAD SHX Text
SENA

AutoCAD SHX Text
TRASMOZ

AutoCAD SHX Text
FIGUERUELAS

AutoCAD SHX Text
ALCOLEA DE CINCA

AutoCAD SHX Text
PERDIGUERA

AutoCAD SHX Text
ALAGÓN

AutoCAD SHX Text
BELVER DE CINCA

AutoCAD SHX Text
AMBEL

AutoCAD SHX Text
ALBALATE DE CINCA

AutoCAD SHX Text
CABAÑAS DE EBRO

AutoCAD SHX Text
ALCALÁ DE MONCAYO

AutoCAD SHX Text
PEDROLA

AutoCAD SHX Text
AINZÓN

AutoCAD SHX Text
LITAGO

AutoCAD SHX Text
BURETA

AutoCAD SHX Text
MALEJÁN

AutoCAD SHX Text
VILLANUEVA DE SIGENA

AutoCAD SHX Text
ALBERITE DE SAN JUAN

AutoCAD SHX Text
ALBETA

AutoCAD SHX Text
LITUÉNIGO

AutoCAD SHX Text
BULBUENTE

AutoCAD SHX Text
VILLANUEVA DE GÁLLEGO

AutoCAD SHX Text
LANAJA

AutoCAD SHX Text
VERA DE MONCAYO

AutoCAD SHX Text
ESPLÚS

AutoCAD SHX Text
ALTORRICÓN

AutoCAD SHX Text
CASTELFLORITE

AutoCAD SHX Text
BOQUIÑENI

AutoCAD SHX Text
ALCUBIERRE

AutoCAD SHX Text
TELLA-SIN

AutoCAD SHX Text
CASTIELLO DE JACA

AutoCAD SHX Text
JACA

AutoCAD SHX Text
CANAL DE BERDÚN

AutoCAD SHX Text
YÉSERO

AutoCAD SHX Text
SAHÚN

AutoCAD SHX Text
SAN JUAN DE PLAN

AutoCAD SHX Text
FANLO

AutoCAD SHX Text
HOZ DE JACA

AutoCAD SHX Text
JASA

AutoCAD SHX Text
BORAU

AutoCAD SHX Text
BIESCAS

AutoCAD SHX Text
VILLANÚA

AutoCAD SHX Text
SABIÑÁNIGO

AutoCAD SHX Text
BENASQUE

AutoCAD SHX Text
SALVATIERRA DE ESCA

AutoCAD SHX Text
GISTAÍN

AutoCAD SHX Text
BIELSA

AutoCAD SHX Text
JACA

AutoCAD SHX Text
FAGO

AutoCAD SHX Text
CHODES

AutoCAD SHX Text
GELSA

AutoCAD SHX Text
MORÉS

AutoCAD SHX Text
QUINTO

AutoCAD SHX Text
VALMADRID

AutoCAD SHX Text
MOZOTA

AutoCAD SHX Text
CHODES

AutoCAD SHX Text
TORRIJO DE LA CAÑADA

AutoCAD SHX Text
SESTRICA

AutoCAD SHX Text
MEDIANA DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
ALFAMÉN

AutoCAD SHX Text
ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA)

AutoCAD SHX Text
MUEL

AutoCAD SHX Text
ANIÑÓN

AutoCAD SHX Text
TORRENTE DE CINCA

AutoCAD SHX Text
BOTORRITA

AutoCAD SHX Text
BREA DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
VILLARROYA DE LA SIERRA

AutoCAD SHX Text
ZARAGOZA

AutoCAD SHX Text
CLARÉS DE RIBOTA

AutoCAD SHX Text
CALATORAO

AutoCAD SHX Text
BUJARALOZ

AutoCAD SHX Text
VALTORRES

AutoCAD SHX Text
MALUENDA

AutoCAD SHX Text
MARA

AutoCAD SHX Text
PANIZA

AutoCAD SHX Text
FABARA

AutoCAD SHX Text
CASTEJÓN DE LAS ARMAS

AutoCAD SHX Text
CHIPRANA

AutoCAD SHX Text
ENCINACORBA

AutoCAD SHX Text
CONTAMINA

AutoCAD SHX Text
PARACUELLOS DE JILOCA

AutoCAD SHX Text
ORERA

AutoCAD SHX Text
ESCATRÓN

AutoCAD SHX Text
CODOS

AutoCAD SHX Text
AZUARA

AutoCAD SHX Text
AGUILÓN

AutoCAD SHX Text
PUEBLA DE HÍJAR (LA)

AutoCAD SHX Text
VINACEITE

AutoCAD SHX Text
MONREAL DE ARIZA

AutoCAD SHX Text
ALMONACID DE LA CUBA

AutoCAD SHX Text
FAYÓN

AutoCAD SHX Text
CETINA

AutoCAD SHX Text
TOSOS

AutoCAD SHX Text
ALMOCHUEL

AutoCAD SHX Text
BELMONTE DE GRACIÁN

AutoCAD SHX Text
TERRER

AutoCAD SHX Text
ZAIDA (LA)

AutoCAD SHX Text
CODO

AutoCAD SHX Text
CINCO OLIVAS

AutoCAD SHX Text
AZAILA

AutoCAD SHX Text
SEDILES

AutoCAD SHX Text
ALBORGE

AutoCAD SHX Text
ARIZA

AutoCAD SHX Text
POZUEL DE ARIZA

AutoCAD SHX Text
BELCHITE

AutoCAD SHX Text
AGUARÓN

AutoCAD SHX Text
ATECA

AutoCAD SHX Text
TOBED

AutoCAD SHX Text
ALFORQUE

AutoCAD SHX Text
LASCUARRE

AutoCAD SHX Text
PUENTE DE MONTAÑANA

AutoCAD SHX Text
NAVAL

AutoCAD SHX Text
BISCARRUÉS

AutoCAD SHX Text
SECASTILLA

AutoCAD SHX Text
CASTIGALEU

AutoCAD SHX Text
LOSCORRALES

AutoCAD SHX Text
LUNA

AutoCAD SHX Text
ADAHUESCA

AutoCAD SHX Text
ASÍN

AutoCAD SHX Text
AYERBE

AutoCAD SHX Text
LAYANA

AutoCAD SHX Text
CASBAS DE HUESCA

AutoCAD SHX Text
SANTA EULALIA DE GÁLLEGO

AutoCAD SHX Text
FRAGO (EL)

AutoCAD SHX Text
ALMUNIA DE SAN JUAN

AutoCAD SHX Text
BARBUÉS

AutoCAD SHX Text
CAMPORRÉLLS

AutoCAD SHX Text
CASTEJÓN DEL PUENTE

AutoCAD SHX Text
ZUERA

AutoCAD SHX Text
GRAÑÉN

AutoCAD SHX Text
LAPERDIGUERA

AutoCAD SHX Text
TARDIENTA

AutoCAD SHX Text
SALILLAS

AutoCAD SHX Text
ILCHE

AutoCAD SHX Text
TAUSTE

AutoCAD SHX Text
BERBEGAL

AutoCAD SHX Text
PERTUSA

AutoCAD SHX Text
PIRACÉS

AutoCAD SHX Text
BAÉLLS

AutoCAD SHX Text
SANGARRÉN

AutoCAD SHX Text
SESA

AutoCAD SHX Text
PEDROSAS (LAS)

AutoCAD SHX Text
CASTEJÓN DE VALDEJASA

AutoCAD SHX Text
ANTILLÓN

AutoCAD SHX Text
LALUENGA

AutoCAD SHX Text
AZANUY-ALINS

AutoCAD SHX Text
ALBERO BAJO

AutoCAD SHX Text
FONZ

AutoCAD SHX Text
NOVALES

AutoCAD SHX Text
VICIÉN

AutoCAD SHX Text
MAS DE LAS MATAS

AutoCAD SHX Text
CAÑADA DE VERICH (LA)

AutoCAD SHX Text
BECEITE

AutoCAD SHX Text
FUENTES CLARAS

AutoCAD SHX Text
MONTALBÁN

AutoCAD SHX Text
JURISDICCIÓN DE SEGURA DE LOS BAÑOS Y VIVEL DEL RÍO MARTÍN

AutoCAD SHX Text
RÁFALES

AutoCAD SHX Text
GINEBROSA (LA)

AutoCAD SHX Text
BARRACHINA

AutoCAD SHX Text
TORRALBA DE LOS SISONES

AutoCAD SHX Text
VILLANUEVA DEL REBOLLAR DE LA SIERRA

AutoCAD SHX Text
PORTELLADA (LA)

AutoCAD SHX Text
MATA DE LOS OLMOS (LA)

AutoCAD SHX Text
VIVEL DEL RÍO MARTÍN

AutoCAD SHX Text
ODÓN

AutoCAD SHX Text
BELMONTE DE SAN JOSÉ

AutoCAD SHX Text
OBÓN

AutoCAD SHX Text
CRIVILLÉN

AutoCAD SHX Text
ESTERCUEL

AutoCAD SHX Text
BELLO

AutoCAD SHX Text
OLMOS (LOS)

AutoCAD SHX Text
HOZ DE LA VIEJA (LA)

AutoCAD SHX Text
FÓRNOLES

AutoCAD SHX Text
FOZ-CALANDA

AutoCAD SHX Text
TORRECILLA DEL REBOLLAR

AutoCAD SHX Text
TORREVELILLA

AutoCAD SHX Text
CODOÑERA (LA)

AutoCAD SHX Text
SEGURA DE LOS BAÑOS

AutoCAD SHX Text
TORNOS

AutoCAD SHX Text
BEA

AutoCAD SHX Text
LAGUERUELA

AutoCAD SHX Text
TORRALBA DE LOS FRAILES

AutoCAD SHX Text
HUESA DEL COMÚN

AutoCAD SHX Text
BÁGUENA

AutoCAD SHX Text
VALDEALGORFA

AutoCAD SHX Text
VAL DE SAN MARTÍN

AutoCAD SHX Text
ARENS DE LLEDÓ

AutoCAD SHX Text
VALDEHORNA

AutoCAD SHX Text
FERRERUELA DE HUERVA

AutoCAD SHX Text
SAN MARTÍN DEL RÍO

AutoCAD SHX Text
ALDEHUELA DE LIESTOS

AutoCAD SHX Text
USED

AutoCAD SHX Text
ANENTO

AutoCAD SHX Text
VILLANUEVA DE JILOCA

AutoCAD SHX Text
MONFORTE DE MOYUELA

AutoCAD SHX Text
ALACÓN

AutoCAD SHX Text
BALCONCHÁN

AutoCAD SHX Text
ANDORRA

AutoCAD SHX Text
LECHÓN

AutoCAD SHX Text
CALACEITE

AutoCAD SHX Text
CUCALÓN

AutoCAD SHX Text
MAZALEÓN

AutoCAD SHX Text
ARIÑO

AutoCAD SHX Text
CIMBALLA

AutoCAD SHX Text
LOSCOS

AutoCAD SHX Text
CUBEL

AutoCAD SHX Text
LANZUELA

AutoCAD SHX Text
ORCAJO

AutoCAD SHX Text
NOMBREVILLA

AutoCAD SHX Text
BÁDENAS

AutoCAD SHX Text
PUERTOMINGALVO

AutoCAD SHX Text
FORMICHE ALTO

AutoCAD SHX Text
FRÍAS DE ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
ROYUELA

AutoCAD SHX Text
CALOMARDE

AutoCAD SHX Text
LINARES DE MORA

AutoCAD SHX Text
CASTELLAR (EL)

AutoCAD SHX Text
ALCALÁ DE LA SELVA

AutoCAD SHX Text
GUADALAVIAR

AutoCAD SHX Text
GEA DE ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
VILLAR DEL COBO

AutoCAD SHX Text
CORBALÁN

AutoCAD SHX Text
TORRES DE ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
MOSQUERUELA

AutoCAD SHX Text
CUEVAS LABRADAS

AutoCAD SHX Text
ARTIEDA

AutoCAD SHX Text
PINTANOS (LOS)

AutoCAD SHX Text
SESUÉ

AutoCAD SHX Text
SANTA CILIA

AutoCAD SHX Text
UNDUÉS DE LERDA

AutoCAD SHX Text
PLAN

AutoCAD SHX Text
PUENTE LA REINA DE JACA

AutoCAD SHX Text
BROTO

AutoCAD SHX Text
SIGÜÉS

AutoCAD SHX Text
MONTANUY

AutoCAD SHX Text
PUÉRTOLAS

AutoCAD SHX Text
SALCEDILLO

AutoCAD SHX Text
VALDERROBRES

AutoCAD SHX Text
CUERLAS (LAS)

AutoCAD SHX Text
FRESNEDA (LA)

AutoCAD SHX Text
TORRE DEL COMPTE

AutoCAD SHX Text
MAICAS

AutoCAD SHX Text
JOSA

AutoCAD SHX Text
ALCAINE

AutoCAD SHX Text
BERRUECO

AutoCAD SHX Text
LLEDÓ

AutoCAD SHX Text
ALLUEVA

AutoCAD SHX Text
CRETAS

AutoCAD SHX Text
TORRECILLA DE ALCAÑIZ

AutoCAD SHX Text
ANADÓN

AutoCAD SHX Text
GALLOCANTA

AutoCAD SHX Text
CORTES DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
ALCORISA

AutoCAD SHX Text
VALDELTORMO

AutoCAD SHX Text
CASTEJÓN DE TORNOS

AutoCAD SHX Text
CASTELSERÁS

AutoCAD SHX Text
CALANDA

AutoCAD SHX Text
FONFRÍA

AutoCAD SHX Text
CALAMOCHA

AutoCAD SHX Text
VALJUNQUERA

AutoCAD SHX Text
PLOU

AutoCAD SHX Text
ALLOZA

AutoCAD SHX Text
BURBÁGUENA

AutoCAD SHX Text
OLIETE

AutoCAD SHX Text
SANTED

AutoCAD SHX Text
RUBIELOS DE LA CÉRIDA

AutoCAD SHX Text
ZOMA (LA)

AutoCAD SHX Text
PALOMAR DE ARROYOS

AutoCAD SHX Text
TORRE DE ARCAS

AutoCAD SHX Text
MONREAL DEL CAMPO

AutoCAD SHX Text
ESCUCHA

AutoCAD SHX Text
PARRAS DE CASTELLOTE (LAS)

AutoCAD SHX Text
PEÑARROYA DE TASTAVINS

AutoCAD SHX Text
UTRILLAS

AutoCAD SHX Text
CASTEL DE CABRA

AutoCAD SHX Text
ALPEÑÉS

AutoCAD SHX Text
EJULVE

AutoCAD SHX Text
BLANCAS

AutoCAD SHX Text
COSA

AutoCAD SHX Text
MOLINOS

AutoCAD SHX Text
GARGALLO

AutoCAD SHX Text
SENO

AutoCAD SHX Text
CEROLLERA (LA)

AutoCAD SHX Text
MARTÍN DEL RÍO

AutoCAD SHX Text
CASTELLOTE

AutoCAD SHX Text
TORRE LOS NEGROS

AutoCAD SHX Text
TORRE DE LAS ARCAS

AutoCAD SHX Text
BAÑÓN

AutoCAD SHX Text
CAMINREAL

AutoCAD SHX Text
FUENFERRADA

AutoCAD SHX Text
FUENTESPALDA

AutoCAD SHX Text
BERGE

AutoCAD SHX Text
AGUAVIVA

AutoCAD SHX Text
ALARBA

AutoCAD SHX Text
JARABA

AutoCAD SHX Text
ALCONCHEL DE ARIZA

AutoCAD SHX Text
NUÉVALOS

AutoCAD SHX Text
VISTABELLA

AutoCAD SHX Text
MONTÓN

AutoCAD SHX Text
SAMPER DE CALANDA

AutoCAD SHX Text
CABOLAFUENTE

AutoCAD SHX Text
SAMPER DEL SALZ

AutoCAD SHX Text
VILLARREAL DE HUERVA

AutoCAD SHX Text
CERVERUELA

AutoCAD SHX Text
OLVÉS

AutoCAD SHX Text
IBDES

AutoCAD SHX Text
TORRALBILLA

AutoCAD SHX Text
LAGATA

AutoCAD SHX Text
TORREHERMOSA

AutoCAD SHX Text
FUENTES DE JILOCA

AutoCAD SHX Text
HÍJAR

AutoCAD SHX Text
MAINAR

AutoCAD SHX Text
LÉCERA

AutoCAD SHX Text
LANGA DEL CASTILLO

AutoCAD SHX Text
HERRERA DE LOS NAVARROS

AutoCAD SHX Text
ALADRÉN

AutoCAD SHX Text
MORATA DE JILOCA

AutoCAD SHX Text
MUNÉBREGA

AutoCAD SHX Text
GODOJOS

AutoCAD SHX Text
MIEDES DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
CARENAS

AutoCAD SHX Text
LETUX

AutoCAD SHX Text
CASTELNOU

AutoCAD SHX Text
JATIEL

AutoCAD SHX Text
VELILLA DE JILOCA

AutoCAD SHX Text
RUESCA

AutoCAD SHX Text
NONASPE

AutoCAD SHX Text
VILUEÑA (LA)

AutoCAD SHX Text
BONANSA

AutoCAD SHX Text
VALLE DE BARDAJÍ

AutoCAD SHX Text
CAMPO

AutoCAD SHX Text
CALDEARENAS

AutoCAD SHX Text
LOBERA DE ONSELLA

AutoCAD SHX Text
LABUERDA

AutoCAD SHX Text
PEÑAS DE RIGLOS (LAS)

AutoCAD SHX Text
ISUERRE

AutoCAD SHX Text
LONGÁS

AutoCAD SHX Text
PUEYO DE ARAGUÁS (EL)

AutoCAD SHX Text
NAVARDÚN

AutoCAD SHX Text
NAVARDÚN

AutoCAD SHX Text
BOLTAÑA

AutoCAD SHX Text
FORADADA DEL TOSCAR

AutoCAD SHX Text
FUEVA (LA)

AutoCAD SHX Text
PUEYO DE ARAGUÁS (EL)

AutoCAD SHX Text
SOS DEL REY CATÓLICO

AutoCAD SHX Text
YEBRA DE BASA

AutoCAD SHX Text
ADEMUZ

AutoCAD SHX Text
TORREBAJA

AutoCAD SHX Text
SAN AGUSTÍN

AutoCAD SHX Text
OLBA

AutoCAD SHX Text
ALBENTOSA

AutoCAD SHX Text
RIODEVA

AutoCAD SHX Text
VEGUILLAS DE LA SIERRA

AutoCAD SHX Text
CAMARENA DE LA SIERRA

AutoCAD SHX Text
CUERVO (EL)

AutoCAD SHX Text
LIBROS

AutoCAD SHX Text
SARRIÓN

AutoCAD SHX Text
VALACLOCHE

AutoCAD SHX Text
ALOBRAS

AutoCAD SHX Text
CASTIELFABIB

AutoCAD SHX Text
FUENTES DE RUBIELOS

AutoCAD SHX Text
CASCANTE DEL RÍO

AutoCAD SHX Text
RUBIELOS DE MORA

AutoCAD SHX Text
TORMÓN

AutoCAD SHX Text
CASAS BAJAS

AutoCAD SHX Text
CASAS ALTAS

AutoCAD SHX Text
TORRIJAS

AutoCAD SHX Text
ARCOS DE LAS SALINAS

AutoCAD SHX Text
VALLANCA

AutoCAD SHX Text
MANZANERA

AutoCAD SHX Text
TORREBAJA

AutoCAD SHX Text
PUEBLA DE SAN MIGUEL

AutoCAD SHX Text
MONTEAGUDO DEL CASTILLO

AutoCAD SHX Text
PERALEJOS

AutoCAD SHX Text
TERUEL

AutoCAD SHX Text
CELLA

AutoCAD SHX Text
MONTERDE DE ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
ALLEPUZ

AutoCAD SHX Text
VILLARQUEMADO

AutoCAD SHX Text
CELADAS

AutoCAD SHX Text
ESCORIHUELA

AutoCAD SHX Text
BRONCHALES

AutoCAD SHX Text
ABABUJ

AutoCAD SHX Text
ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
VILLARROYA DE LOS PINARES

AutoCAD SHX Text
SANTA EULALIA

AutoCAD SHX Text
ORIHUELA DEL TREMEDAL

AutoCAD SHX Text
JORCAS

AutoCAD SHX Text
CANTAVIEJA

AutoCAD SHX Text
POZONDÓN

AutoCAD SHX Text
FORTANETE

AutoCAD SHX Text
MIRAVETE DE LA SIERRA

AutoCAD SHX Text
EMBID DE ARIZA

AutoCAD SHX Text
COSUENDA

AutoCAD SHX Text
SANTA CRUZ DE GRÍO

AutoCAD SHX Text
FUENDETODOS

AutoCAD SHX Text
VILLANUEVA DE HUERVA

AutoCAD SHX Text
CARIÑENA

AutoCAD SHX Text
MOROS

AutoCAD SHX Text
CASPE

AutoCAD SHX Text
LONGARES

AutoCAD SHX Text
BORDALBA

AutoCAD SHX Text
PARACUELLOS DE LA RIBERA

AutoCAD SHX Text
ALPARTIR

AutoCAD SHX Text
VELILLA DE EBRO

AutoCAD SHX Text
MEZALOCHA

AutoCAD SHX Text
CERVERA DE LA CAÑADA

AutoCAD SHX Text
CALATAYUD

AutoCAD SHX Text
VILLALENGUA

AutoCAD SHX Text
FRASNO (EL)

AutoCAD SHX Text
TORRALBA DE RIBOTA

AutoCAD SHX Text
PUEBLA DE ALBORTÓN

AutoCAD SHX Text
SABIÑÁN

AutoCAD SHX Text
ALMONACID DE LA SIERRA

AutoCAD SHX Text
MEQUINENZA

AutoCAD SHX Text
SÁSTAGO

AutoCAD SHX Text
JAULÍN

AutoCAD SHX Text
MORATA DE JALÓN

AutoCAD SHX Text
LASPAÚLES

AutoCAD SHX Text
SANTA CRUZ DE LA SERÓS

AutoCAD SHX Text
BAGÜÉS

AutoCAD SHX Text
BISAURRI

AutoCAD SHX Text
LASPUÑA

AutoCAD SHX Text
BAILO

AutoCAD SHX Text
TRAMACASTILLA

AutoCAD SHX Text
GRIEGOS

AutoCAD SHX Text
GÚDAR

AutoCAD SHX Text
VALDELINARES

AutoCAD SHX Text
CEDRILLAS

AutoCAD SHX Text
NOGUERA DE ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
IGLESUELA DEL CID (LA)

AutoCAD SHX Text
POBO (EL)

AutoCAD SHX Text
CAÑIZAR DEL OLIVAR

AutoCAD SHX Text
TORRIJO DEL CAMPO

AutoCAD SHX Text
MONROYO

AutoCAD SHX Text
PANCRUDO

AutoCAD SHX Text
VILLALBA DE PEREJIL

AutoCAD SHX Text
BUBIERCA

AutoCAD SHX Text
VELILLA DE CINCA

AutoCAD SHX Text
FRAGA

AutoCAD SHX Text
PINA DE EBRO

AutoCAD SHX Text
PASTRIZ

AutoCAD SHX Text
ÉPILA

AutoCAD SHX Text
ARANDA DE MONCAYO

AutoCAD SHX Text
MUELA (LA)

AutoCAD SHX Text
POMER

AutoCAD SHX Text
TIERGA

AutoCAD SHX Text
LUMPIAQUE

AutoCAD SHX Text
PUEBLA DE ALFINDÉN (LA)

AutoCAD SHX Text
URREA DE JALÓN

AutoCAD SHX Text
BALLOBAR

AutoCAD SHX Text
ANSÓ

AutoCAD SHX Text
ARAGÜÉS DEL PUERTO

AutoCAD SHX Text
AISA

AutoCAD SHX Text
TORLA

AutoCAD SHX Text
CANFRANC

AutoCAD SHX Text
PANTICOSA

AutoCAD SHX Text
JACA

AutoCAD SHX Text
VALLE DE HECHO

AutoCAD SHX Text
SALLENT DE GÁLLEGO

AutoCAD SHX Text
COMUNERO DE ANSÓ Y FAGO

AutoCAD SHX Text
PUEBLA DE VALVERDE (LA)

AutoCAD SHX Text
CABRA DE MORA

AutoCAD SHX Text
BEZAS

AutoCAD SHX Text
ABEJUELA

AutoCAD SHX Text
BISIMBRE

AutoCAD SHX Text
TARAZONA

AutoCAD SHX Text
MAGALLÓN

AutoCAD SHX Text
REMOLINOS

AutoCAD SHX Text
TARAZONA

AutoCAD SHX Text
AGÓN

AutoCAD SHX Text
ALFÁNTEGA

AutoCAD SHX Text
GRISEL

AutoCAD SHX Text
FAYOS (LOS)

AutoCAD SHX Text
PRADILLA DE EBRO

AutoCAD SHX Text
CAPDESASO

AutoCAD SHX Text
SANTA CRUZ DE MONCAYO

AutoCAD SHX Text
TORRES DE BERRELLÉN

AutoCAD SHX Text
PRADILLA DE EBRO

AutoCAD SHX Text
LECIÑENA

AutoCAD SHX Text
BINACED

AutoCAD SHX Text
PUEYO DE SANTA CRUZ

AutoCAD SHX Text
BUSTE (EL)

AutoCAD SHX Text
TORRELLAS

AutoCAD SHX Text
FRÉSCANO

AutoCAD SHX Text
ZUERA

AutoCAD SHX Text
POLEÑINO

AutoCAD SHX Text
BINÉFAR

AutoCAD SHX Text
SARIÑENA

AutoCAD SHX Text
GALLUR

AutoCAD SHX Text
SAN MIGUEL DEL CINCA

AutoCAD SHX Text
ROBRES

AutoCAD SHX Text
SAN MATEO DE GÁLLEGO

AutoCAD SHX Text
MALLÉN

AutoCAD SHX Text
TAMARITE DE LITERA

AutoCAD SHX Text
VALPALMAS

AutoCAD SHX Text
SIÉTAMO

AutoCAD SHX Text
IBIECA

AutoCAD SHX Text
CHIMILLAS

AutoCAD SHX Text
MURILLO DE GÁLLEGO

AutoCAD SHX Text
PUEBLA DE CASTRO (LA)

AutoCAD SHX Text
BANASTÁS

AutoCAD SHX Text
GRADO (EL)

AutoCAD SHX Text
BENABARRE

AutoCAD SHX Text
ABIEGO

AutoCAD SHX Text
LUPIÑÉN-ORTILLA

AutoCAD SHX Text
HOZ Y COSTEAN

AutoCAD SHX Text
ARDISA

AutoCAD SHX Text
COLUNGO

AutoCAD SHX Text
ALQUÉZAR

AutoCAD SHX Text
CAPELLA

AutoCAD SHX Text
MURILLO DE GÁLLEGO

AutoCAD SHX Text
IGRIÉS

AutoCAD SHX Text
HUESCA

AutoCAD SHX Text
HUESCA

AutoCAD SHX Text
TERUEL

AutoCAD SHX Text
ZARAGOZA

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
HOJA:

AutoCAD SHX Text
PLANO N%%D.

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
"SET P.E. ÍBEROS" - "SET MUDÉJAR PROMOTORES"

AutoCAD SHX Text
PROYECTO MODIFICADO II:

AutoCAD SHX Text
SEPTIEMBRE-2023

AutoCAD SHX Text
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 400-220 KV

AutoCAD SHX Text
EN LOS TT.MM. EJULVE, MOLINOS, BERGE, LOS OLMOS, ALLOZA Y ANDORRA (PROVINCIA DE TERUEL)

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
EMPLAZAMIENTO

AutoCAD SHX Text
1:50.000

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01







Green Power

ARAGÓN - MAPA DE MUNICIPIOS

EJULVE
MOLINOS
BERGE
LOS OLMOS
ALLOZA
ANDORRA

AutoCAD SHX Text
SET "MUDEJAR PROMOTORES"

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
SO

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
SE

AutoCAD SHX Text
NE

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
LEYENDA

AutoCAD SHX Text
Línea Aérea Alta Tensión En Proyecto

AutoCAD SHX Text
2 DE 2

AutoCAD SHX Text
1 DE 2

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
HOJA:

AutoCAD SHX Text
PLANO N%%D.

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
"SET P.E. ÍBEROS" - "SET MUDÉJAR PROMOTORES"

AutoCAD SHX Text
PROYECTO MODIFICADO II:

AutoCAD SHX Text
SEPTIEMBRE-2023

AutoCAD SHX Text
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 400-220 KV

AutoCAD SHX Text
EN LOS TT.MM. EJULVE, MOLINOS, BERGE, LOS OLMOS, ALLOZA Y ANDORRA (PROVINCIA DE TERUEL)

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
EMPLAZAMIENTO

AutoCAD SHX Text
1:50.000

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
ARGAVIESO

AutoCAD SHX Text
SIERRA DE LUNA

AutoCAD SHX Text
ALBERO ALTO

AutoCAD SHX Text
BARBUÑALES

AutoCAD SHX Text
PERALTILLA

AutoCAD SHX Text
PERALTA DE CALASANZ

AutoCAD SHX Text
GURREA DE GÁLLEGO

AutoCAD SHX Text
CASTILLAZUELO

AutoCAD SHX Text
ESTADILLA

AutoCAD SHX Text
AZARA

AutoCAD SHX Text
MARRACOS

AutoCAD SHX Text
LASCELLAS-PONZANO

AutoCAD SHX Text
LUPIÑÉN-ORTILLA

AutoCAD SHX Text
MONFLORITE-LASCASAS

AutoCAD SHX Text
BARBASTRO

AutoCAD SHX Text
BLECUA Y TORRES

AutoCAD SHX Text
POZÁN DE VERO

AutoCAD SHX Text
ESTOPIÑÁN DEL CASTILLO

AutoCAD SHX Text
ESTADA

AutoCAD SHX Text
ALCALÁ DEL OBISPO

AutoCAD SHX Text
ERLA

AutoCAD SHX Text
SALAS BAJAS

AutoCAD SHX Text
SOPEIRA

AutoCAD SHX Text
BIEL

AutoCAD SHX Text
PETILLA DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
UNCASTILLO

AutoCAD SHX Text
VALLE DE LIERP

AutoCAD SHX Text
LUESIA

AutoCAD SHX Text
AÍNSA-SOBRARBE

AutoCAD SHX Text
VERACRUZ

AutoCAD SHX Text
TORRE LA RIBERA

AutoCAD SHX Text
PETILLA DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
ORRIOS

AutoCAD SHX Text
AGUILAR DEL ALFAMBRA

AutoCAD SHX Text
TORREMOCHA DE JILOCA

AutoCAD SHX Text
RÓDENAS

AutoCAD SHX Text
TORRELACÁRCEL

AutoCAD SHX Text
ALBA

AutoCAD SHX Text
CAMARILLAS

AutoCAD SHX Text
CAMAÑAS

AutoCAD SHX Text
TRONCHÓN

AutoCAD SHX Text
PITARQUE

AutoCAD SHX Text
PERACENSE

AutoCAD SHX Text
PERALES DEL ALFAMBRA

AutoCAD SHX Text
SINGRA

AutoCAD SHX Text
AGUATÓN

AutoCAD SHX Text
GALVE

AutoCAD SHX Text
VILLAR DEL SALZ

AutoCAD SHX Text
CUBA (LA)

AutoCAD SHX Text
ALFAMBRA

AutoCAD SHX Text
CAÑADA DE BENATANDUZ

AutoCAD SHX Text
MIRAMBEL

AutoCAD SHX Text
BARDALLUR

AutoCAD SHX Text
ZAIDÍN

AutoCAD SHX Text
TRASOBARES

AutoCAD SHX Text
ALFAJARÍN

AutoCAD SHX Text
PURUJOSA

AutoCAD SHX Text
CALCENA

AutoCAD SHX Text
CHALAMERA

AutoCAD SHX Text
PLASENCIA DE JALÓN

AutoCAD SHX Text
PLEITAS

AutoCAD SHX Text
OSSO DE CINCA

AutoCAD SHX Text
MONEGRILLO

AutoCAD SHX Text
ONTIÑENA

AutoCAD SHX Text
TABUENCA

AutoCAD SHX Text
RUEDA DE JALÓN

AutoCAD SHX Text
BÁRBOLES

AutoCAD SHX Text
FARLETE

AutoCAD SHX Text
UTEBO

AutoCAD SHX Text
PINSEQUE

AutoCAD SHX Text
TALAMANTES

AutoCAD SHX Text
POZUELO DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
ALBALATILLO

AutoCAD SHX Text
FUENDEJALÓN

AutoCAD SHX Text
AÑÓN DE MONCAYO

AutoCAD SHX Text
TRAMACASTIEL

AutoCAD SHX Text
ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
CUBLA

AutoCAD SHX Text
JABALOYAS

AutoCAD SHX Text
VALLECILLO (EL)

AutoCAD SHX Text
TORIL Y MASEGOSO

AutoCAD SHX Text
VILLEL

AutoCAD SHX Text
VALBONA

AutoCAD SHX Text
FRÍAS DE ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
VILLASTAR

AutoCAD SHX Text
RUBIALES

AutoCAD SHX Text
VALDECUENCA

AutoCAD SHX Text
NOGUERUELAS

AutoCAD SHX Text
TERRIENTE

AutoCAD SHX Text
MORA DE RUBIELOS

AutoCAD SHX Text
MOSCARDÓN

AutoCAD SHX Text
SALDÓN

AutoCAD SHX Text
VIERLAS

AutoCAD SHX Text
ZARAGOZA

AutoCAD SHX Text
SENÉS DE ALCUBIERRE

AutoCAD SHX Text
ALBELDA

AutoCAD SHX Text
ALBERUELA DE TUBO

AutoCAD SHX Text
NOVILLAS

AutoCAD SHX Text
CASTILLONROY

AutoCAD SHX Text
NOVALLAS

AutoCAD SHX Text
BALDELLOU

AutoCAD SHX Text
ALCAMPELL

AutoCAD SHX Text
SAN ESTEBAN DE LITERA

AutoCAD SHX Text
TORRES DE BARBUÉS

AutoCAD SHX Text
MONZÓN

AutoCAD SHX Text
ALMUNIENTE

AutoCAD SHX Text
PERALTA DE ALCOFEA

AutoCAD SHX Text
TORRALBA DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
HUERTO

AutoCAD SHX Text
TARAZONA

AutoCAD SHX Text
TORRES DE ALCANADRE

AutoCAD SHX Text
TRAMACED

AutoCAD SHX Text
PALO

AutoCAD SHX Text
BIERGE

AutoCAD SHX Text
SANTALIESTRA Y SAN QUÍLEZ

AutoCAD SHX Text
GRAUS

AutoCAD SHX Text
CASTILISCAR

AutoCAD SHX Text
MURILLO DE GÁLLEGO

AutoCAD SHX Text
AGÜERO

AutoCAD SHX Text
ISÁBENA

AutoCAD SHX Text
ARÉN

AutoCAD SHX Text
AZLOR

AutoCAD SHX Text
ANGÜÉS

AutoCAD SHX Text
ALCALÁ DE GURREA

AutoCAD SHX Text
TIERZ

AutoCAD SHX Text
CHIMILLAS

AutoCAD SHX Text
LOSCORRALES

AutoCAD SHX Text
PIEDRATAJADA

AutoCAD SHX Text
OLVENA

AutoCAD SHX Text
ALMUDÉVAR

AutoCAD SHX Text
PUENDELUNA

AutoCAD SHX Text
SALAS ALTAS

AutoCAD SHX Text
ADAHUESCA

AutoCAD SHX Text
SANTA MARÍA DE DULCIS

AutoCAD SHX Text
SOTONERA (LA)

AutoCAD SHX Text
QUICENA

AutoCAD SHX Text
LASCUARRE (SAGARRAS ALTAS)

AutoCAD SHX Text
ALERRE

AutoCAD SHX Text
ARDISA

AutoCAD SHX Text
BIOTA

AutoCAD SHX Text
VIACAMP Y LITERA

AutoCAD SHX Text
ALHAMA DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
VENCILLÓN

AutoCAD SHX Text
GRISÉN

AutoCAD SHX Text
SOBRADIEL

AutoCAD SHX Text
JOYOSA (LA)

AutoCAD SHX Text
CASTEJÓN DE MONEGROS

AutoCAD SHX Text
ALCALÁ DE EBRO

AutoCAD SHX Text
TAUSTE

AutoCAD SHX Text
LUCENI

AutoCAD SHX Text
TRASMOZ

AutoCAD SHX Text
LALUEZA

AutoCAD SHX Text
MALÓN

AutoCAD SHX Text
ALCAMPELL

AutoCAD SHX Text
SAN ESTEBAN DE LITERA

AutoCAD SHX Text
FISCAL

AutoCAD SHX Text
SEIRA

AutoCAD SHX Text
CHÍA

AutoCAD SHX Text
URRIÉS

AutoCAD SHX Text
CASTEJÓN DE SOS

AutoCAD SHX Text
VILLANOVA

AutoCAD SHX Text
MIANOS

AutoCAD SHX Text
VILLAHERMOSA DEL CAMPO

AutoCAD SHX Text
SANTA CRUZ DE NOGUERAS

AutoCAD SHX Text
ROMANOS

AutoCAD SHX Text
DAROCA

AutoCAD SHX Text
BLESA

AutoCAD SHX Text
CAMPILLO DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
PLENAS

AutoCAD SHX Text
COMUNIDAD DE LA PARDINA DEL MERCADAL (LOSCOS)

AutoCAD SHX Text
VILLARROYA DEL CAMPO

AutoCAD SHX Text
NOGUERAS

AutoCAD SHX Text
ABANTO

AutoCAD SHX Text
MUNIESA

AutoCAD SHX Text
ATEA

AutoCAD SHX Text
MANCHONES

AutoCAD SHX Text
MURERO

AutoCAD SHX Text
RETASCÓN

AutoCAD SHX Text
VILLADOZ

AutoCAD SHX Text
BADULES

AutoCAD SHX Text
FOMBUENA

AutoCAD SHX Text
MONEVA

AutoCAD SHX Text
MOYUELA

AutoCAD SHX Text
ACERED

AutoCAD SHX Text
LUESMA

AutoCAD SHX Text
CASTEJÓN DE ALARBA

AutoCAD SHX Text
MONTERDE

AutoCAD SHX Text
VILLAFELICHE

AutoCAD SHX Text
CALMARZA

AutoCAD SHX Text
SISAMÓN

AutoCAD SHX Text
VILLAR DE LOS NAVARROS

AutoCAD SHX Text
MAELLA

AutoCAD SHX Text
ALCAÑIZ

AutoCAD SHX Text
ALBALATE DEL ARZOBISPO

AutoCAD SHX Text
URREA DE GAÉN

AutoCAD SHX Text
ORÉS

AutoCAD SHX Text
MONESMA Y CAJIGAR

AutoCAD SHX Text
BIOTA

AutoCAD SHX Text
LOPORZANO

AutoCAD SHX Text
BÁRCABO

AutoCAD SHX Text
ABIZANDA

AutoCAD SHX Text
PERARRÚA

AutoCAD SHX Text
SÁDABA

AutoCAD SHX Text
SOTONERA (LA)

AutoCAD SHX Text
NUENO

AutoCAD SHX Text
LOARRE

AutoCAD SHX Text
ARGUIS

AutoCAD SHX Text
ALMOHAJA

AutoCAD SHX Text
HINOJOSA DE JARQUE

AutoCAD SHX Text
VISIEDO

AutoCAD SHX Text
FUENTES CALIENTES

AutoCAD SHX Text
BORDÓN

AutoCAD SHX Text
VILLAFRANCA DEL CAMPO

AutoCAD SHX Text
VILLARLUENGO

AutoCAD SHX Text
CAÑADA VELLIDA

AutoCAD SHX Text
ARGENTE

AutoCAD SHX Text
BUEÑA

AutoCAD SHX Text
JARQUE DE LA VAL

AutoCAD SHX Text
LIDÓN

AutoCAD SHX Text
MEZQUITA DE JARQUE

AutoCAD SHX Text
OJOS NEGROS

AutoCAD SHX Text
CUEVAS DE ALMUDÉN

AutoCAD SHX Text
RILLO

AutoCAD SHX Text
POZUEL DEL CAMPO

AutoCAD SHX Text
ALIAGA

AutoCAD SHX Text
ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
EJEA DE LOS CABALLEROS

AutoCAD SHX Text
EJEA DE LOS CABALLEROS

AutoCAD SHX Text
TOLVA

AutoCAD SHX Text
TOLVA

AutoCAD SHX Text
BORJA

AutoCAD SHX Text
BORJA

AutoCAD SHX Text
BELCHITE

AutoCAD SHX Text
BELCHITE

AutoCAD SHX Text
ILLUECA

AutoCAD SHX Text
FUENTES DE EBRO

AutoCAD SHX Text
SALILLAS DE JALÓN

AutoCAD SHX Text
ARÁNDIGA

AutoCAD SHX Text
LUCENA DE JALÓN

AutoCAD SHX Text
BIJUESCA

AutoCAD SHX Text
CADRETE

AutoCAD SHX Text
GOTOR

AutoCAD SHX Text
OSERA DE EBRO

AutoCAD SHX Text
PEÑALBA

AutoCAD SHX Text
CANDASNOS

AutoCAD SHX Text
BERDEJO

AutoCAD SHX Text
MARÍA DE HUERVA

AutoCAD SHX Text
RICLA

AutoCAD SHX Text
NIGÜELLA

AutoCAD SHX Text
TORRELAPAJA

AutoCAD SHX Text
JARQUE

AutoCAD SHX Text
VALFARTA

AutoCAD SHX Text
BURGO DE EBRO (EL)

AutoCAD SHX Text
MALANQUILLA

AutoCAD SHX Text
NUEZ DE EBRO

AutoCAD SHX Text
CUARTE DE HUERVA

AutoCAD SHX Text
MESONES DE ISUELA

AutoCAD SHX Text
ALMOLDA (LA)

AutoCAD SHX Text
OSEJA

AutoCAD SHX Text
VILLAFRANCA DE EBRO

AutoCAD SHX Text
SENA

AutoCAD SHX Text
TRASMOZ

AutoCAD SHX Text
FIGUERUELAS

AutoCAD SHX Text
ALCOLEA DE CINCA

AutoCAD SHX Text
PERDIGUERA

AutoCAD SHX Text
ALAGÓN

AutoCAD SHX Text
BELVER DE CINCA

AutoCAD SHX Text
AMBEL

AutoCAD SHX Text
ALBALATE DE CINCA

AutoCAD SHX Text
CABAÑAS DE EBRO

AutoCAD SHX Text
ALCALÁ DE MONCAYO

AutoCAD SHX Text
PEDROLA

AutoCAD SHX Text
AINZÓN

AutoCAD SHX Text
LITAGO

AutoCAD SHX Text
BURETA

AutoCAD SHX Text
MALEJÁN

AutoCAD SHX Text
VILLANUEVA DE SIGENA

AutoCAD SHX Text
ALBERITE DE SAN JUAN

AutoCAD SHX Text
ALBETA

AutoCAD SHX Text
LITUÉNIGO

AutoCAD SHX Text
BULBUENTE

AutoCAD SHX Text
VILLANUEVA DE GÁLLEGO

AutoCAD SHX Text
LANAJA

AutoCAD SHX Text
VERA DE MONCAYO

AutoCAD SHX Text
ESPLÚS

AutoCAD SHX Text
ALTORRICÓN

AutoCAD SHX Text
CASTELFLORITE

AutoCAD SHX Text
BOQUIÑENI

AutoCAD SHX Text
ALCUBIERRE

AutoCAD SHX Text
TELLA-SIN

AutoCAD SHX Text
CASTIELLO DE JACA

AutoCAD SHX Text
JACA

AutoCAD SHX Text
CANAL DE BERDÚN

AutoCAD SHX Text
YÉSERO

AutoCAD SHX Text
SAHÚN

AutoCAD SHX Text
SAN JUAN DE PLAN

AutoCAD SHX Text
FANLO

AutoCAD SHX Text
HOZ DE JACA

AutoCAD SHX Text
JASA

AutoCAD SHX Text
BORAU

AutoCAD SHX Text
BIESCAS

AutoCAD SHX Text
VILLANÚA

AutoCAD SHX Text
SABIÑÁNIGO

AutoCAD SHX Text
BENASQUE

AutoCAD SHX Text
SALVATIERRA DE ESCA

AutoCAD SHX Text
GISTAÍN

AutoCAD SHX Text
BIELSA

AutoCAD SHX Text
JACA

AutoCAD SHX Text
FAGO

AutoCAD SHX Text
CHODES

AutoCAD SHX Text
GELSA

AutoCAD SHX Text
MORÉS

AutoCAD SHX Text
QUINTO

AutoCAD SHX Text
VALMADRID

AutoCAD SHX Text
MOZOTA

AutoCAD SHX Text
CHODES

AutoCAD SHX Text
TORRIJO DE LA CAÑADA

AutoCAD SHX Text
SESTRICA

AutoCAD SHX Text
MEDIANA DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
ALFAMÉN

AutoCAD SHX Text
ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA)

AutoCAD SHX Text
MUEL

AutoCAD SHX Text
ANIÑÓN

AutoCAD SHX Text
TORRENTE DE CINCA

AutoCAD SHX Text
BOTORRITA

AutoCAD SHX Text
BREA DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
VILLARROYA DE LA SIERRA

AutoCAD SHX Text
ZARAGOZA

AutoCAD SHX Text
CLARÉS DE RIBOTA

AutoCAD SHX Text
CALATORAO

AutoCAD SHX Text
BUJARALOZ

AutoCAD SHX Text
VALTORRES

AutoCAD SHX Text
MALUENDA

AutoCAD SHX Text
MARA

AutoCAD SHX Text
PANIZA

AutoCAD SHX Text
FABARA

AutoCAD SHX Text
CASTEJÓN DE LAS ARMAS

AutoCAD SHX Text
CHIPRANA

AutoCAD SHX Text
ENCINACORBA

AutoCAD SHX Text
CONTAMINA

AutoCAD SHX Text
PARACUELLOS DE JILOCA

AutoCAD SHX Text
ORERA

AutoCAD SHX Text
ESCATRÓN

AutoCAD SHX Text
CODOS

AutoCAD SHX Text
AZUARA

AutoCAD SHX Text
AGUILÓN

AutoCAD SHX Text
PUEBLA DE HÍJAR (LA)

AutoCAD SHX Text
VINACEITE

AutoCAD SHX Text
MONREAL DE ARIZA

AutoCAD SHX Text
ALMONACID DE LA CUBA

AutoCAD SHX Text
FAYÓN

AutoCAD SHX Text
CETINA

AutoCAD SHX Text
TOSOS

AutoCAD SHX Text
ALMOCHUEL

AutoCAD SHX Text
BELMONTE DE GRACIÁN

AutoCAD SHX Text
TERRER

AutoCAD SHX Text
ZAIDA (LA)

AutoCAD SHX Text
CODO

AutoCAD SHX Text
CINCO OLIVAS

AutoCAD SHX Text
AZAILA

AutoCAD SHX Text
SEDILES

AutoCAD SHX Text
ALBORGE

AutoCAD SHX Text
ARIZA

AutoCAD SHX Text
POZUEL DE ARIZA

AutoCAD SHX Text
BELCHITE

AutoCAD SHX Text
AGUARÓN

AutoCAD SHX Text
ATECA

AutoCAD SHX Text
TOBED

AutoCAD SHX Text
ALFORQUE

AutoCAD SHX Text
LASCUARRE

AutoCAD SHX Text
PUENTE DE MONTAÑANA

AutoCAD SHX Text
NAVAL

AutoCAD SHX Text
BISCARRUÉS

AutoCAD SHX Text
SECASTILLA

AutoCAD SHX Text
CASTIGALEU

AutoCAD SHX Text
LOSCORRALES

AutoCAD SHX Text
LUNA

AutoCAD SHX Text
ADAHUESCA

AutoCAD SHX Text
ASÍN

AutoCAD SHX Text
AYERBE

AutoCAD SHX Text
LAYANA

AutoCAD SHX Text
CASBAS DE HUESCA

AutoCAD SHX Text
SANTA EULALIA DE GÁLLEGO

AutoCAD SHX Text
FRAGO (EL)

AutoCAD SHX Text
ALMUNIA DE SAN JUAN

AutoCAD SHX Text
BARBUÉS

AutoCAD SHX Text
CAMPORRÉLLS

AutoCAD SHX Text
CASTEJÓN DEL PUENTE

AutoCAD SHX Text
ZUERA

AutoCAD SHX Text
GRAÑÉN

AutoCAD SHX Text
LAPERDIGUERA

AutoCAD SHX Text
TARDIENTA

AutoCAD SHX Text
SALILLAS

AutoCAD SHX Text
ILCHE

AutoCAD SHX Text
TAUSTE

AutoCAD SHX Text
BERBEGAL

AutoCAD SHX Text
PERTUSA

AutoCAD SHX Text
PIRACÉS

AutoCAD SHX Text
BAÉLLS

AutoCAD SHX Text
SANGARRÉN

AutoCAD SHX Text
SESA

AutoCAD SHX Text
PEDROSAS (LAS)

AutoCAD SHX Text
CASTEJÓN DE VALDEJASA

AutoCAD SHX Text
ANTILLÓN

AutoCAD SHX Text
LALUENGA

AutoCAD SHX Text
AZANUY-ALINS

AutoCAD SHX Text
ALBERO BAJO

AutoCAD SHX Text
FONZ

AutoCAD SHX Text
NOVALES

AutoCAD SHX Text
VICIÉN

AutoCAD SHX Text
MAS DE LAS MATAS

AutoCAD SHX Text
CAÑADA DE VERICH (LA)

AutoCAD SHX Text
BECEITE

AutoCAD SHX Text
FUENTES CLARAS

AutoCAD SHX Text
MONTALBÁN

AutoCAD SHX Text
JURISDICCIÓN DE SEGURA DE LOS BAÑOS Y VIVEL DEL RÍO MARTÍN

AutoCAD SHX Text
RÁFALES

AutoCAD SHX Text
GINEBROSA (LA)

AutoCAD SHX Text
BARRACHINA

AutoCAD SHX Text
TORRALBA DE LOS SISONES

AutoCAD SHX Text
VILLANUEVA DEL REBOLLAR DE LA SIERRA

AutoCAD SHX Text
PORTELLADA (LA)

AutoCAD SHX Text
MATA DE LOS OLMOS (LA)

AutoCAD SHX Text
VIVEL DEL RÍO MARTÍN

AutoCAD SHX Text
ODÓN

AutoCAD SHX Text
BELMONTE DE SAN JOSÉ

AutoCAD SHX Text
OBÓN

AutoCAD SHX Text
CRIVILLÉN

AutoCAD SHX Text
ESTERCUEL

AutoCAD SHX Text
BELLO

AutoCAD SHX Text
OLMOS (LOS)

AutoCAD SHX Text
HOZ DE LA VIEJA (LA)

AutoCAD SHX Text
FÓRNOLES

AutoCAD SHX Text
FOZ-CALANDA

AutoCAD SHX Text
TORRECILLA DEL REBOLLAR

AutoCAD SHX Text
TORREVELILLA

AutoCAD SHX Text
CODOÑERA (LA)

AutoCAD SHX Text
SEGURA DE LOS BAÑOS

AutoCAD SHX Text
TORNOS

AutoCAD SHX Text
BEA

AutoCAD SHX Text
LAGUERUELA

AutoCAD SHX Text
TORRALBA DE LOS FRAILES

AutoCAD SHX Text
HUESA DEL COMÚN

AutoCAD SHX Text
BÁGUENA

AutoCAD SHX Text
VALDEALGORFA

AutoCAD SHX Text
VAL DE SAN MARTÍN

AutoCAD SHX Text
ARENS DE LLEDÓ

AutoCAD SHX Text
VALDEHORNA

AutoCAD SHX Text
FERRERUELA DE HUERVA

AutoCAD SHX Text
SAN MARTÍN DEL RÍO

AutoCAD SHX Text
ALDEHUELA DE LIESTOS

AutoCAD SHX Text
USED

AutoCAD SHX Text
ANENTO

AutoCAD SHX Text
VILLANUEVA DE JILOCA

AutoCAD SHX Text
MONFORTE DE MOYUELA

AutoCAD SHX Text
ALACÓN

AutoCAD SHX Text
BALCONCHÁN

AutoCAD SHX Text
ANDORRA

AutoCAD SHX Text
LECHÓN

AutoCAD SHX Text
CALACEITE

AutoCAD SHX Text
CUCALÓN

AutoCAD SHX Text
MAZALEÓN

AutoCAD SHX Text
ARIÑO

AutoCAD SHX Text
CIMBALLA

AutoCAD SHX Text
LOSCOS

AutoCAD SHX Text
CUBEL

AutoCAD SHX Text
LANZUELA

AutoCAD SHX Text
ORCAJO

AutoCAD SHX Text
NOMBREVILLA

AutoCAD SHX Text
BÁDENAS

AutoCAD SHX Text
PUERTOMINGALVO

AutoCAD SHX Text
FORMICHE ALTO

AutoCAD SHX Text
FRÍAS DE ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
ROYUELA

AutoCAD SHX Text
CALOMARDE

AutoCAD SHX Text
LINARES DE MORA

AutoCAD SHX Text
CASTELLAR (EL)

AutoCAD SHX Text
ALCALÁ DE LA SELVA

AutoCAD SHX Text
GUADALAVIAR

AutoCAD SHX Text
GEA DE ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
VILLAR DEL COBO

AutoCAD SHX Text
CORBALÁN

AutoCAD SHX Text
TORRES DE ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
MOSQUERUELA

AutoCAD SHX Text
CUEVAS LABRADAS

AutoCAD SHX Text
ARTIEDA

AutoCAD SHX Text
PINTANOS (LOS)

AutoCAD SHX Text
SESUÉ

AutoCAD SHX Text
SANTA CILIA

AutoCAD SHX Text
UNDUÉS DE LERDA

AutoCAD SHX Text
PLAN

AutoCAD SHX Text
PUENTE LA REINA DE JACA

AutoCAD SHX Text
BROTO

AutoCAD SHX Text
SIGÜÉS

AutoCAD SHX Text
MONTANUY

AutoCAD SHX Text
PUÉRTOLAS

AutoCAD SHX Text
SALCEDILLO

AutoCAD SHX Text
VALDERROBRES

AutoCAD SHX Text
CUERLAS (LAS)

AutoCAD SHX Text
FRESNEDA (LA)

AutoCAD SHX Text
TORRE DEL COMPTE

AutoCAD SHX Text
MAICAS

AutoCAD SHX Text
JOSA

AutoCAD SHX Text
ALCAINE

AutoCAD SHX Text
BERRUECO

AutoCAD SHX Text
LLEDÓ

AutoCAD SHX Text
ALLUEVA

AutoCAD SHX Text
CRETAS

AutoCAD SHX Text
TORRECILLA DE ALCAÑIZ

AutoCAD SHX Text
ANADÓN

AutoCAD SHX Text
GALLOCANTA

AutoCAD SHX Text
CORTES DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
ALCORISA

AutoCAD SHX Text
VALDELTORMO

AutoCAD SHX Text
CASTEJÓN DE TORNOS

AutoCAD SHX Text
CASTELSERÁS

AutoCAD SHX Text
CALANDA

AutoCAD SHX Text
FONFRÍA

AutoCAD SHX Text
CALAMOCHA

AutoCAD SHX Text
VALJUNQUERA

AutoCAD SHX Text
PLOU

AutoCAD SHX Text
ALLOZA

AutoCAD SHX Text
BURBÁGUENA

AutoCAD SHX Text
OLIETE

AutoCAD SHX Text
SANTED

AutoCAD SHX Text
RUBIELOS DE LA CÉRIDA

AutoCAD SHX Text
ZOMA (LA)

AutoCAD SHX Text
PALOMAR DE ARROYOS

AutoCAD SHX Text
TORRE DE ARCAS

AutoCAD SHX Text
MONREAL DEL CAMPO

AutoCAD SHX Text
ESCUCHA

AutoCAD SHX Text
PARRAS DE CASTELLOTE (LAS)

AutoCAD SHX Text
PEÑARROYA DE TASTAVINS

AutoCAD SHX Text
UTRILLAS

AutoCAD SHX Text
CASTEL DE CABRA

AutoCAD SHX Text
ALPEÑÉS

AutoCAD SHX Text
EJULVE

AutoCAD SHX Text
BLANCAS

AutoCAD SHX Text
COSA

AutoCAD SHX Text
MOLINOS

AutoCAD SHX Text
GARGALLO

AutoCAD SHX Text
SENO

AutoCAD SHX Text
CEROLLERA (LA)

AutoCAD SHX Text
MARTÍN DEL RÍO

AutoCAD SHX Text
CASTELLOTE

AutoCAD SHX Text
TORRE LOS NEGROS

AutoCAD SHX Text
TORRE DE LAS ARCAS

AutoCAD SHX Text
BAÑÓN

AutoCAD SHX Text
CAMINREAL

AutoCAD SHX Text
FUENFERRADA

AutoCAD SHX Text
FUENTESPALDA

AutoCAD SHX Text
BERGE

AutoCAD SHX Text
AGUAVIVA

AutoCAD SHX Text
ALARBA

AutoCAD SHX Text
JARABA

AutoCAD SHX Text
ALCONCHEL DE ARIZA

AutoCAD SHX Text
NUÉVALOS

AutoCAD SHX Text
VISTABELLA

AutoCAD SHX Text
MONTÓN

AutoCAD SHX Text
SAMPER DE CALANDA

AutoCAD SHX Text
CABOLAFUENTE

AutoCAD SHX Text
SAMPER DEL SALZ

AutoCAD SHX Text
VILLARREAL DE HUERVA

AutoCAD SHX Text
CERVERUELA

AutoCAD SHX Text
OLVÉS

AutoCAD SHX Text
IBDES

AutoCAD SHX Text
TORRALBILLA

AutoCAD SHX Text
LAGATA

AutoCAD SHX Text
TORREHERMOSA

AutoCAD SHX Text
FUENTES DE JILOCA

AutoCAD SHX Text
HÍJAR

AutoCAD SHX Text
MAINAR

AutoCAD SHX Text
LÉCERA

AutoCAD SHX Text
LANGA DEL CASTILLO

AutoCAD SHX Text
HERRERA DE LOS NAVARROS

AutoCAD SHX Text
ALADRÉN

AutoCAD SHX Text
MORATA DE JILOCA

AutoCAD SHX Text
MUNÉBREGA

AutoCAD SHX Text
GODOJOS

AutoCAD SHX Text
MIEDES DE ARAGÓN

AutoCAD SHX Text
CARENAS

AutoCAD SHX Text
LETUX

AutoCAD SHX Text
CASTELNOU

AutoCAD SHX Text
JATIEL

AutoCAD SHX Text
VELILLA DE JILOCA

AutoCAD SHX Text
RUESCA

AutoCAD SHX Text
NONASPE

AutoCAD SHX Text
VILUEÑA (LA)

AutoCAD SHX Text
BONANSA

AutoCAD SHX Text
VALLE DE BARDAJÍ

AutoCAD SHX Text
CAMPO

AutoCAD SHX Text
CALDEARENAS

AutoCAD SHX Text
LOBERA DE ONSELLA

AutoCAD SHX Text
LABUERDA

AutoCAD SHX Text
PEÑAS DE RIGLOS (LAS)

AutoCAD SHX Text
ISUERRE

AutoCAD SHX Text
LONGÁS

AutoCAD SHX Text
PUEYO DE ARAGUÁS (EL)

AutoCAD SHX Text
NAVARDÚN

AutoCAD SHX Text
NAVARDÚN

AutoCAD SHX Text
BOLTAÑA

AutoCAD SHX Text
FORADADA DEL TOSCAR

AutoCAD SHX Text
FUEVA (LA)

AutoCAD SHX Text
PUEYO DE ARAGUÁS (EL)

AutoCAD SHX Text
SOS DEL REY CATÓLICO

AutoCAD SHX Text
YEBRA DE BASA

AutoCAD SHX Text
ADEMUZ

AutoCAD SHX Text
TORREBAJA

AutoCAD SHX Text
SAN AGUSTÍN

AutoCAD SHX Text
OLBA

AutoCAD SHX Text
ALBENTOSA

AutoCAD SHX Text
RIODEVA

AutoCAD SHX Text
VEGUILLAS DE LA SIERRA

AutoCAD SHX Text
CAMARENA DE LA SIERRA

AutoCAD SHX Text
CUERVO (EL)

AutoCAD SHX Text
LIBROS

AutoCAD SHX Text
SARRIÓN

AutoCAD SHX Text
VALACLOCHE

AutoCAD SHX Text
ALOBRAS

AutoCAD SHX Text
CASTIELFABIB

AutoCAD SHX Text
FUENTES DE RUBIELOS

AutoCAD SHX Text
CASCANTE DEL RÍO

AutoCAD SHX Text
RUBIELOS DE MORA

AutoCAD SHX Text
TORMÓN

AutoCAD SHX Text
CASAS BAJAS

AutoCAD SHX Text
CASAS ALTAS

AutoCAD SHX Text
TORRIJAS

AutoCAD SHX Text
ARCOS DE LAS SALINAS

AutoCAD SHX Text
VALLANCA

AutoCAD SHX Text
MANZANERA

AutoCAD SHX Text
TORREBAJA

AutoCAD SHX Text
PUEBLA DE SAN MIGUEL

AutoCAD SHX Text
MONTEAGUDO DEL CASTILLO

AutoCAD SHX Text
PERALEJOS

AutoCAD SHX Text
TERUEL

AutoCAD SHX Text
CELLA

AutoCAD SHX Text
MONTERDE DE ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
ALLEPUZ

AutoCAD SHX Text
VILLARQUEMADO

AutoCAD SHX Text
CELADAS

AutoCAD SHX Text
ESCORIHUELA

AutoCAD SHX Text
BRONCHALES

AutoCAD SHX Text
ABABUJ

AutoCAD SHX Text
ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
VILLARROYA DE LOS PINARES

AutoCAD SHX Text
SANTA EULALIA

AutoCAD SHX Text
ORIHUELA DEL TREMEDAL

AutoCAD SHX Text
JORCAS

AutoCAD SHX Text
CANTAVIEJA

AutoCAD SHX Text
POZONDÓN

AutoCAD SHX Text
FORTANETE

AutoCAD SHX Text
MIRAVETE DE LA SIERRA

AutoCAD SHX Text
EMBID DE ARIZA

AutoCAD SHX Text
COSUENDA

AutoCAD SHX Text
SANTA CRUZ DE GRÍO

AutoCAD SHX Text
FUENDETODOS

AutoCAD SHX Text
VILLANUEVA DE HUERVA

AutoCAD SHX Text
CARIÑENA

AutoCAD SHX Text
MOROS

AutoCAD SHX Text
CASPE

AutoCAD SHX Text
LONGARES

AutoCAD SHX Text
BORDALBA

AutoCAD SHX Text
PARACUELLOS DE LA RIBERA

AutoCAD SHX Text
ALPARTIR

AutoCAD SHX Text
VELILLA DE EBRO

AutoCAD SHX Text
MEZALOCHA

AutoCAD SHX Text
CERVERA DE LA CAÑADA

AutoCAD SHX Text
CALATAYUD

AutoCAD SHX Text
VILLALENGUA

AutoCAD SHX Text
FRASNO (EL)

AutoCAD SHX Text
TORRALBA DE RIBOTA

AutoCAD SHX Text
PUEBLA DE ALBORTÓN

AutoCAD SHX Text
SABIÑÁN

AutoCAD SHX Text
ALMONACID DE LA SIERRA

AutoCAD SHX Text
MEQUINENZA

AutoCAD SHX Text
SÁSTAGO

AutoCAD SHX Text
JAULÍN

AutoCAD SHX Text
MORATA DE JALÓN

AutoCAD SHX Text
LASPAÚLES

AutoCAD SHX Text
SANTA CRUZ DE LA SERÓS

AutoCAD SHX Text
BAGÜÉS

AutoCAD SHX Text
BISAURRI

AutoCAD SHX Text
LASPUÑA

AutoCAD SHX Text
BAILO

AutoCAD SHX Text
TRAMACASTILLA

AutoCAD SHX Text
GRIEGOS

AutoCAD SHX Text
GÚDAR

AutoCAD SHX Text
VALDELINARES

AutoCAD SHX Text
CEDRILLAS

AutoCAD SHX Text
NOGUERA DE ALBARRACÍN

AutoCAD SHX Text
IGLESUELA DEL CID (LA)

AutoCAD SHX Text
POBO (EL)

AutoCAD SHX Text
CAÑIZAR DEL OLIVAR

AutoCAD SHX Text
TORRIJO DEL CAMPO

AutoCAD SHX Text
MONROYO

AutoCAD SHX Text
PANCRUDO

AutoCAD SHX Text
VILLALBA DE PEREJIL

AutoCAD SHX Text
BUBIERCA

AutoCAD SHX Text
VELILLA DE CINCA

AutoCAD SHX Text
FRAGA

AutoCAD SHX Text
PINA DE EBRO

AutoCAD SHX Text
PASTRIZ

AutoCAD SHX Text
ÉPILA

AutoCAD SHX Text
ARANDA DE MONCAYO

AutoCAD SHX Text
MUELA (LA)

AutoCAD SHX Text
POMER

AutoCAD SHX Text
TIERGA

AutoCAD SHX Text
LUMPIAQUE

AutoCAD SHX Text
PUEBLA DE ALFINDÉN (LA)

AutoCAD SHX Text
URREA DE JALÓN

AutoCAD SHX Text
BALLOBAR

AutoCAD SHX Text
ANSÓ

AutoCAD SHX Text
ARAGÜÉS DEL PUERTO

AutoCAD SHX Text
AISA

AutoCAD SHX Text
TORLA

AutoCAD SHX Text
CANFRANC

AutoCAD SHX Text
PANTICOSA

AutoCAD SHX Text
JACA

AutoCAD SHX Text
VALLE DE HECHO

AutoCAD SHX Text
SALLENT DE GÁLLEGO

AutoCAD SHX Text
COMUNERO DE ANSÓ Y FAGO

AutoCAD SHX Text
PUEBLA DE VALVERDE (LA)

AutoCAD SHX Text
CABRA DE MORA

AutoCAD SHX Text
BEZAS

AutoCAD SHX Text
ABEJUELA

AutoCAD SHX Text
BISIMBRE

AutoCAD SHX Text
TARAZONA

AutoCAD SHX Text
MAGALLÓN

AutoCAD SHX Text
REMOLINOS

AutoCAD SHX Text
TARAZONA

AutoCAD SHX Text
AGÓN

AutoCAD SHX Text
ALFÁNTEGA

AutoCAD SHX Text
GRISEL

AutoCAD SHX Text
FAYOS (LOS)

AutoCAD SHX Text
PRADILLA DE EBRO

AutoCAD SHX Text
CAPDESASO

AutoCAD SHX Text
SANTA CRUZ DE MONCAYO

AutoCAD SHX Text
TORRES DE BERRELLÉN

AutoCAD SHX Text
PRADILLA DE EBRO

AutoCAD SHX Text
LECIÑENA

AutoCAD SHX Text
BINACED

AutoCAD SHX Text
PUEYO DE SANTA CRUZ

AutoCAD SHX Text
BUSTE (EL)

AutoCAD SHX Text
TORRELLAS

AutoCAD SHX Text
FRÉSCANO

AutoCAD SHX Text
ZUERA

AutoCAD SHX Text
POLEÑINO

AutoCAD SHX Text
BINÉFAR

AutoCAD SHX Text
SARIÑENA

AutoCAD SHX Text
GALLUR

AutoCAD SHX Text
SAN MIGUEL DEL CINCA

AutoCAD SHX Text
ROBRES

AutoCAD SHX Text
SAN MATEO DE GÁLLEGO

AutoCAD SHX Text
MALLÉN

AutoCAD SHX Text
TAMARITE DE LITERA

AutoCAD SHX Text
VALPALMAS

AutoCAD SHX Text
SIÉTAMO

AutoCAD SHX Text
IBIECA

AutoCAD SHX Text
CHIMILLAS

AutoCAD SHX Text
MURILLO DE GÁLLEGO

AutoCAD SHX Text
PUEBLA DE CASTRO (LA)

AutoCAD SHX Text
BANASTÁS

AutoCAD SHX Text
GRADO (EL)

AutoCAD SHX Text
BENABARRE

AutoCAD SHX Text
ABIEGO

AutoCAD SHX Text
LUPIÑÉN-ORTILLA

AutoCAD SHX Text
HOZ Y COSTEAN

AutoCAD SHX Text
ARDISA

AutoCAD SHX Text
COLUNGO

AutoCAD SHX Text
ALQUÉZAR

AutoCAD SHX Text
CAPELLA

AutoCAD SHX Text
MURILLO DE GÁLLEGO

AutoCAD SHX Text
IGRIÉS

AutoCAD SHX Text
HUESCA

AutoCAD SHX Text
HUESCA

AutoCAD SHX Text
TERUEL

AutoCAD SHX Text
ZARAGOZA







T.22

T.23

T.24

T.25

T.26

T. M. DE MOLINOS

Green Power

AutoCAD SHX Text
CTRA. TE-41

AutoCAD SHX Text
RIO GUADALOPILLO

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
HOJA:

AutoCAD SHX Text
PLANO N%%D.

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
"SET P.E. ÍBEROS" - "SET MUDÉJAR PROMOTORES"

AutoCAD SHX Text
PROYECTO MODIFICADO II:

AutoCAD SHX Text
SEPTIEMBRE-2023

AutoCAD SHX Text
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 400-220 KV

AutoCAD SHX Text
EN LOS TT.MM. EJULVE, MOLINOS, BERGE, LOS OLMOS, ALLOZA Y ANDORRA (PROVINCIA DE TERUEL)

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
LÍNEA AÉREA 220-400 kV, EN PROYECTO

AutoCAD SHX Text
LÍNEA AÉREA 220 kV, EN PROYECTO

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
PLANTA GENERAL

AutoCAD SHX Text
1:5.000

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2-22

AutoCAD SHX Text
3-22

AutoCAD SHX Text
4-22

AutoCAD SHX Text
5-22

AutoCAD SHX Text
1-22







T.M. DE MOLINOS 

Green Power

AutoCAD SHX Text
830.74

AutoCAD SHX Text
832.38

AutoCAD SHX Text
833.78

AutoCAD SHX Text
835.93

AutoCAD SHX Text
841.93

AutoCAD SHX Text
845.29

AutoCAD SHX Text
845.01

AutoCAD SHX Text
842.51

AutoCAD SHX Text
845.17

AutoCAD SHX Text
847.93

AutoCAD SHX Text
847.66

AutoCAD SHX Text
848.43

AutoCAD SHX Text
849.65

AutoCAD SHX Text
852.42

AutoCAD SHX Text
854.72

AutoCAD SHX Text
856.39

AutoCAD SHX Text
859.36

AutoCAD SHX Text
861.18

AutoCAD SHX Text
860.09

AutoCAD SHX Text
855.75

AutoCAD SHX Text
851.93

AutoCAD SHX Text
851.51

AutoCAD SHX Text
854.93

AutoCAD SHX Text
856.43

AutoCAD SHX Text
855.32

AutoCAD SHX Text
853.43

AutoCAD SHX Text
852.13

AutoCAD SHX Text
851.83

AutoCAD SHX Text
851.70

AutoCAD SHX Text
852.62

AutoCAD SHX Text
855.43

AutoCAD SHX Text
857.70

AutoCAD SHX Text
857.55

AutoCAD SHX Text
855.93

AutoCAD SHX Text
854.89

AutoCAD SHX Text
856.43

AutoCAD SHX Text
859.68

AutoCAD SHX Text
861.23

AutoCAD SHX Text
858.82

AutoCAD SHX Text
856.31

AutoCAD SHX Text
854.07

AutoCAD SHX Text
852.88

AutoCAD SHX Text
851.70

AutoCAD SHX Text
850.73

AutoCAD SHX Text
846.39

AutoCAD SHX Text
836.59

AutoCAD SHX Text
837.87

AutoCAD SHX Text
838.62

AutoCAD SHX Text
844.19

AutoCAD SHX Text
856.42

AutoCAD SHX Text
865.05

AutoCAD SHX Text
870.23

AutoCAD SHX Text
875.65

AutoCAD SHX Text
877.30

AutoCAD SHX Text
874.42

AutoCAD SHX Text
874.55

AutoCAD SHX Text
5664.57

AutoCAD SHX Text
5687.55

AutoCAD SHX Text
5711.92

AutoCAD SHX Text
5732.22

AutoCAD SHX Text
5752.23

AutoCAD SHX Text
5772.66

AutoCAD SHX Text
5794.56

AutoCAD SHX Text
5815.28

AutoCAD SHX Text
5836.42

AutoCAD SHX Text
5857.13

AutoCAD SHX Text
5878.16

AutoCAD SHX Text
5899.66

AutoCAD SHX Text
5921.92

AutoCAD SHX Text
5944.92

AutoCAD SHX Text
5966.31

AutoCAD SHX Text
5988.85

AutoCAD SHX Text
6008.93

AutoCAD SHX Text
6029.50

AutoCAD SHX Text
6052.37

AutoCAD SHX Text
6072.84

AutoCAD SHX Text
6093.12

AutoCAD SHX Text
6114.31

AutoCAD SHX Text
6134.42

AutoCAD SHX Text
6154.92

AutoCAD SHX Text
6175.19

AutoCAD SHX Text
6196.06

AutoCAD SHX Text
6216.48

AutoCAD SHX Text
6236.89

AutoCAD SHX Text
6258.62

AutoCAD SHX Text
6279.44

AutoCAD SHX Text
6300.11

AutoCAD SHX Text
6322.11

AutoCAD SHX Text
6342.18

AutoCAD SHX Text
6362.41

AutoCAD SHX Text
6382.80

AutoCAD SHX Text
6404.45

AutoCAD SHX Text
6425.71

AutoCAD SHX Text
6468.27

AutoCAD SHX Text
6498.65

AutoCAD SHX Text
6527.10

AutoCAD SHX Text
6558.27

AutoCAD SHX Text
6587.60

AutoCAD SHX Text
6623.63

AutoCAD SHX Text
6651.43

AutoCAD SHX Text
6673.55

AutoCAD SHX Text
6695.59

AutoCAD SHX Text
6720.08

AutoCAD SHX Text
6745.45

AutoCAD SHX Text
6765.55

AutoCAD SHX Text
6793.74

AutoCAD SHX Text
6819.01

AutoCAD SHX Text
6846.14

AutoCAD SHX Text
6869.56

AutoCAD SHX Text
6891.94

AutoCAD SHX Text
6916.92

AutoCAD SHX Text
6947.75

AutoCAD SHX Text
20.41

AutoCAD SHX Text
15.98

AutoCAD SHX Text
24.38

AutoCAD SHX Text
20.29

AutoCAD SHX Text
20.02

AutoCAD SHX Text
20.43

AutoCAD SHX Text
21.89

AutoCAD SHX Text
20.72

AutoCAD SHX Text
21.15

AutoCAD SHX Text
20.71

AutoCAD SHX Text
21.03

AutoCAD SHX Text
21.49

AutoCAD SHX Text
22.27

AutoCAD SHX Text
22.99

AutoCAD SHX Text
21.40

AutoCAD SHX Text
22.53

AutoCAD SHX Text
20.08

AutoCAD SHX Text
20.57

AutoCAD SHX Text
22.87

AutoCAD SHX Text
20.46

AutoCAD SHX Text
20.28

AutoCAD SHX Text
21.19

AutoCAD SHX Text
20.11

AutoCAD SHX Text
20.50

AutoCAD SHX Text
20.27

AutoCAD SHX Text
20.87

AutoCAD SHX Text
20.42

AutoCAD SHX Text
20.41

AutoCAD SHX Text
21.73

AutoCAD SHX Text
20.83

AutoCAD SHX Text
20.67

AutoCAD SHX Text
22.00

AutoCAD SHX Text
20.07

AutoCAD SHX Text
20.23

AutoCAD SHX Text
20.39

AutoCAD SHX Text
21.65

AutoCAD SHX Text
21.26

AutoCAD SHX Text
20.07

AutoCAD SHX Text
30.37

AutoCAD SHX Text
28.45

AutoCAD SHX Text
31.17

AutoCAD SHX Text
29.33

AutoCAD SHX Text
36.03

AutoCAD SHX Text
27.80

AutoCAD SHX Text
22.11

AutoCAD SHX Text
22.04

AutoCAD SHX Text
24.49

AutoCAD SHX Text
25.37

AutoCAD SHX Text
20.10

AutoCAD SHX Text
28.19

AutoCAD SHX Text
25.26

AutoCAD SHX Text
27.13

AutoCAD SHX Text
23.42

AutoCAD SHX Text
22.38

AutoCAD SHX Text
24.98

AutoCAD SHX Text
30.83

AutoCAD SHX Text
Cultivo

AutoCAD SHX Text
Yermo

AutoCAD SHX Text
Cultivo

AutoCAD SHX Text
Cultivo

AutoCAD SHX Text
Alpacas

AutoCAD SHX Text
Yermo

AutoCAD SHX Text
Muro

AutoCAD SHX Text
Silo

AutoCAD SHX Text
Granja

AutoCAD SHX Text
Cultivo

AutoCAD SHX Text
Acopio

AutoCAD SHX Text
Monte Bajo

AutoCAD SHX Text
Monte Bajo

AutoCAD SHX Text
Cultivo

AutoCAD SHX Text
Yermo

AutoCAD SHX Text
Monte Bajo

AutoCAD SHX Text
Monte Bajo

AutoCAD SHX Text
Monte Bajo

AutoCAD SHX Text
Monte Bajo

AutoCAD SHX Text
Monte Bajo

AutoCAD SHX Text
Alpacas

AutoCAD SHX Text
Acopio

AutoCAD SHX Text
Balsa

AutoCAD SHX Text
Cultivo

AutoCAD SHX Text
Barranco de Azcón

AutoCAD SHX Text
a N-211

AutoCAD SHX Text
Cultivo

AutoCAD SHX Text
Cultivo

AutoCAD SHX Text
Ctra. TE-41

AutoCAD SHX Text
Pinos

AutoCAD SHX Text
Pinos

AutoCAD SHX Text
a Molinos

AutoCAD SHX Text
h=10 m

AutoCAD SHX Text
h=10 m

AutoCAD SHX Text
Pinos

AutoCAD SHX Text
h=10 m

AutoCAD SHX Text
Drenaje

AutoCAD SHX Text
Pinos

AutoCAD SHX Text
Almendros

AutoCAD SHX Text
h=3 m

AutoCAD SHX Text
Almendros

AutoCAD SHX Text
h=3 m

AutoCAD SHX Text
h=15 m

AutoCAD SHX Text
Pinos

AutoCAD SHX Text
h=15 m

AutoCAD SHX Text
Cultivo

AutoCAD SHX Text
a TE-8215

AutoCAD SHX Text
PK 6+192

AutoCAD SHX Text
Pinos

AutoCAD SHX Text
h=20 m

AutoCAD SHX Text
AH=174.133

AutoCAD SHX Text
830.90

AutoCAD SHX Text
5671.57

AutoCAD SHX Text
7.00

AutoCAD SHX Text
AH=149.613

AutoCAD SHX Text
862.10

AutoCAD SHX Text
6448.21

AutoCAD SHX Text
22.50

AutoCAD SHX Text
paridera

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
M.U.P. "LOS SASOS Y VAL DE LOS MIROS"

AutoCAD SHX Text
(T0424)

AutoCAD SHX Text
365.05 m.

AutoCAD SHX Text
418.71 m.

AutoCAD SHX Text
421.35 m.

AutoCAD SHX Text
11%%d Alineacion de 783.76 m.

AutoCAD SHX Text
Camino

AutoCAD SHX Text
Drenaje

AutoCAD SHX Text
Camino

AutoCAD SHX Text
Barranco de Azcón

AutoCAD SHX Text
Carretera TE-41

AutoCAD SHX Text
PK 6+192

AutoCAD SHX Text
Cuneta

AutoCAD SHX Text
M.U.P. "LOS SASOS Y VAL DE LOS MIROS"

AutoCAD SHX Text
(T0424)

AutoCAD SHX Text
CADENAS DE AMARRE

AutoCAD SHX Text
400 IME FL 4C 35 

AutoCAD SHX Text
T-022

AutoCAD SHX Text
CADENAS DE SUSPENSIÓN

AutoCAD SHX Text
400 IME SUS 4C 27 

AutoCAD SHX Text
T-023

AutoCAD SHX Text
CADENAS DE AMARRE

AutoCAD SHX Text
400 IME FL 4C 30 

AutoCAD SHX Text
T-024

AutoCAD SHX Text
CADENAS DE SUSPENSIÓN

AutoCAD SHX Text
400 IME SUS 4C 30 

AutoCAD SHX Text
T-025

AutoCAD SHX Text
D +D =5,30+2,80=8,10m<18,70madd+D =5,30+2,80=8,10m<18,70mel=5,30+2,80=8,10m<18,70m

AutoCAD SHX Text
CRUZAMIENTO

AutoCAD SHX Text
DISTANCIA AL TERRENO, CAMINOS, SENDAS Y A CURSOS DE AGUA NO NAVEGABLES (ITC-LAT-07 RD.223/2008 - Apdo. 5)

AutoCAD SHX Text
D +D =5,30+2,80=8,10m<41,07madd+D =5,30+2,80=8,10m<41,07mel=5,30+2,80=8,10m<41,07m

AutoCAD SHX Text
CRUZAMIENTO

AutoCAD SHX Text
DISTANCIA AL TERRENO, CAMINOS, SENDAS Y A CURSOS DE AGUA NO NAVEGABLES (ITC-LAT-07 RD.223/2008 - Apdo. 5)

AutoCAD SHX Text
Distancia Vertical: : D +D =7,50+2,80=10,30m<41,75m add+D =7,50+2,80=10,30m<41,75m el=7,50+2,80=10,30m<41,75m Distancia Horizontal: : >1,5xH=1,50x55,50=83,25m<105,61m

AutoCAD SHX Text
CRUZAMIENTO

AutoCAD SHX Text
DISTANCIA A CARRETERAS (ITC-LAT-07 RD.223/2008 - Apdo. 5)

AutoCAD SHX Text
Parámetro Flecha Mín. (m)

AutoCAD SHX Text
EDS %%% (15 ºC) - Tense (daN)

AutoCAD SHX Text
Parámetro Flecha Máx. (m)

AutoCAD SHX Text
Tense Máx. (daN)

AutoCAD SHX Text
Vano de Reg. (m)

AutoCAD SHX Text
SERIE Nº

AutoCAD SHX Text
ZONA

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2331

AutoCAD SHX Text
1648

AutoCAD SHX Text
1395

AutoCAD SHX Text
2234

AutoCAD SHX Text
1784

AutoCAD SHX Text
1254

AutoCAD SHX Text
2642

AutoCAD SHX Text
3813

AutoCAD SHX Text
395

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
CÓNDOR

AutoCAD SHX Text
OPGW53G68Z

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
14%

AutoCAD SHX Text
18%

AutoCAD SHX Text
0ºC+h

AutoCAD SHX Text
85 °C

AutoCAD SHX Text
Parámetro Flecha Mín. (m)

AutoCAD SHX Text
EDS %%% (15 ºC) - Tense (daN)

AutoCAD SHX Text
Parámetro Flecha Máx. (m)

AutoCAD SHX Text
Tense Máx. (daN)

AutoCAD SHX Text
Vano de Reg. (m)

AutoCAD SHX Text
SERIE Nº

AutoCAD SHX Text
ZONA

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2340

AutoCAD SHX Text
1654

AutoCAD SHX Text
1395

AutoCAD SHX Text
2234

AutoCAD SHX Text
1777

AutoCAD SHX Text
1247

AutoCAD SHX Text
2633

AutoCAD SHX Text
3815

AutoCAD SHX Text
387

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
CÓNDOR

AutoCAD SHX Text
OPGW53G68Z

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
14%

AutoCAD SHX Text
18%

AutoCAD SHX Text
0ºC+h

AutoCAD SHX Text
85 °C

AutoCAD SHX Text
CADENAS DE SUSPENSIÓN AUXILIARES

AutoCAD SHX Text
 EN CIRCUITOS EXTERIORES

AutoCAD SHX Text
CADENAS DE SUSPENSIÓN AUXILIARES

AutoCAD SHX Text
 EN CIRCUITOS EXTERIORES

AutoCAD SHX Text
Cotas

AutoCAD SHX Text
Distancias a Origen

AutoCAD SHX Text
Distancias Parciales

AutoCAD SHX Text
Num. Apoyos

AutoCAD SHX Text
Vanos

AutoCAD SHX Text
Alineaciones

AutoCAD SHX Text
VERTICAL

AutoCAD SHX Text
HORIZONTAL =

AutoCAD SHX Text
ESCALAS

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
2000

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
Planta

AutoCAD SHX Text
P.C. 810.00

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
HOJA:

AutoCAD SHX Text
PLANO N%%D.

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
"SET P.E. ÍBEROS" - "SET MUDÉJAR PROMOTORES"

AutoCAD SHX Text
PROYECTO MODIFICADO II:

AutoCAD SHX Text
SEPTIEMBRE-2023

AutoCAD SHX Text
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 400-220 KV

AutoCAD SHX Text
EN LOS TT.MM. EJULVE, MOLINOS, BERGE, LOS OLMOS, ALLOZA Y ANDORRA (PROVINCIA DE TERUEL)

AutoCAD SHX Text
INDICADAS

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
PLANTA-PERFIL

AutoCAD SHX Text
%%UNOTAS:

AutoCAD SHX Text
SEGÚN SE ESTABLECE EN EL APARTADO 7.3.4.2 DE LA ITC-LAT 07 DEL

AutoCAD SHX Text
RLAT 223/2008.

AutoCAD SHX Text
TODOS LOS APOYOS DE LA LÍNEA EN PROYECTO SON NO FRECUENTADOS (NF),

AutoCAD SHX Text
LIMITE PARCELA

AutoCAD SHX Text
PERFIL EXTERIOR IZQUIERDO

AutoCAD SHX Text
PERFIL EXTERIOR DERECHO

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
27







Green Power

e

n

m

g

h

0,20,05

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
HOJA:

AutoCAD SHX Text
PLANO N%%D.

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
"SET P.E. ÍBEROS" - "SET MUDÉJAR PROMOTORES"

AutoCAD SHX Text
PROYECTO MODIFICADO II:

AutoCAD SHX Text
SEPTIEMBRE-2023

AutoCAD SHX Text
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 400-220 KV

AutoCAD SHX Text
EN LOS TT.MM. EJULVE, MOLINOS, BERGE, LOS OLMOS, ALLOZA Y ANDORRA (PROVINCIA DE TERUEL)

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
PLANO DE APOYOS TIPO

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
(IME-SUS-4C-400) SUSPENSIÓN

AutoCAD SHX Text
L.T.

AutoCAD SHX Text
VISTA A-A'

AutoCAD SHX Text
VISTA B-B'

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
APOYOS FABRICANTE IMEDEXSA

AutoCAD SHX Text
NO PRESUPONE DIMENSIONES NI NÚMERO DE ELEMENTOS

AutoCAD SHX Text
LA REPRESENTACIÓN DE LOS DIBUJOS ES ESQUEMÁTICA

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
A







Green Power

Para águnlos de desvío
de línea mayores de 15º

uso obligatorio de cadena
auxiliar de paso para paso

del puente

≈

e

n

m

g

h

0,20,05

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
HOJA:

AutoCAD SHX Text
PLANO N%%D.

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
"SET P.E. ÍBEROS" - "SET MUDÉJAR PROMOTORES"

AutoCAD SHX Text
PROYECTO MODIFICADO II:

AutoCAD SHX Text
SEPTIEMBRE-2023

AutoCAD SHX Text
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 400-220 KV

AutoCAD SHX Text
EN LOS TT.MM. EJULVE, MOLINOS, BERGE, LOS OLMOS, ALLOZA Y ANDORRA (PROVINCIA DE TERUEL)

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
PLANO DE APOYOS TIPO

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
(IME-FL-4C-400) ÁNGULO FUERTE + FIN DE LÍNEA

AutoCAD SHX Text
VISTA B-B'

AutoCAD SHX Text
VISTA A-A'

AutoCAD SHX Text
L.T.

AutoCAD SHX Text
APOYOS FABRICANTE IMEDEXSA

AutoCAD SHX Text
NO PRESUPONE DIMENSIONES NI NÚMERO DE ELEMENTOS

AutoCAD SHX Text
LA REPRESENTACIÓN DE LOS DIBUJOS ES ESQUEMÁTICA

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B'






	Insertar desde: "02-EMPLAZAMIENTO.pdf"
	Planos y vistas
	02-EMPLAZAMIENTO-01
	02-EMPLAZAMIENTO-02


	Insertar desde: "01-SITUACION.pdf"
	Planos y vistas
	01-SITUACION-01


	Insertar desde: "PlantillaDeFirmas-David Gavin.pdf"
	Memoria
	Normativa
	Justificación del terreno
	firma

	Estudio geotécnico
	Calculos
	firma1
	firma2
	firma 3

	Planos
	Pliego de condiciones
	firma 1
	firma 2

	Presupuesto
	Resumen del presupuesto
	firma

	Estudio de seguridad
	firma



	coiim: 
	plantilla: 
	0: 
	nombre: DAVID GAVIN ASSO
	colegio: 
	txt: ARAGÓN Y LA RIOJA
	lst: [4]

	colegiado: 2207
		2023-09-19T11:29:40+0200
	18039234N DAVID GAVIN (C:Q5070003H)



	1: 
	nombre: 
	colegio: 
	txt:  
	lst: [ ]

	colegiado: 

	2: 
	nombre: 
	colegio: 
	txt:  
	lst: [ ]

	colegiado: 

	3: 
	nombre: 
	colegio: 
	txt:  
	lst: [ ]

	colegiado: 

	4: 
	nombre: 
	colegio: 
	txt:  
	lst: [ ]

	colegiado: 

	5: 
	nombre: 
	colegio: 
	txt:  
	lst: [ ]

	colegiado: 



		2023-09-19T16:27:32+0200
	COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA
	18416330T SALVADOR GALVE (R: Q5070003H)
	Visado VD04102-23A de fecha 19/09/2023




