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Formación de Terraplén con materiales
seleccionados procedentes de excavación o préstamo Terreno Natural
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Notas:
Los viales de acceso tendrán una anchura de 5 m.
La sección de firme formada por dos capas (base 0.10 m y subbase 0.15 m).
La profundidad de excavación en tierra vegetal será mínimo de 0.20 m.
La formación del terraplén será con material seleccionado procedente de excavación o préstamo.
Cotas en metros.
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Arqueta de recogida aguas  HM-20
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ARQUETA-ALETAS
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Hidrosiembra en Taludes Terraplén
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seleccionados procedentes de excavación o préstamo
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Formación de Terraplén con materiales
seleccionados procedentes de excavación o préstamo2
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(SECCIÓN TRANSVERSAL)
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Tubo de Hormigón prefabricado
Ø 400-800

0.10 mts. H-Limpieza

Ø

Ø

(diseño para Ø 600)

variable

ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES

HM-20/P/40/IIa RODADO 40 mm CEM II/A-V42.5 5-8 cm
(en limpieza y elementos Arquetas)

SECCIÓN TIPO VIAL EN TERRAPLÉN (SECCIÓN TIPO CON OBRA DRENAJE)

SECCIÓN TIPO VIAL EN TERRAPLÉN (SECCIÓN TIPO CON OBRA DRENAJE) OBRA DE DRENAJE

Tubo de Hormigón prefabricado
Ø 400-800
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SECCIÓN A-A'
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3820KVA
I1

INVERSOR
HACIA TRAFO DE SS.AA.

TRANSFORMADOR
3.820 kVA
15/0,60 kV

13/12/9/7 x
(400/315/200 A,1500V)

APARAMENTA M.T.

P1 IN P1/FP1 OUT

DE C.S.Ps

13/12/9/7 x 2 x (2 x 240mm²)
XZ1 AL(0,9/1,8 kV)
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