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ZANJA TIPO POR ACERA CON SEALIZACION DE CINTA DE POLIETILENO
Y PROTECCION MECANICA CONVNECIONAL PARA CABLES DE MEDIA TENSION
SECCION TIPO

TIERRAS EXTRAIDAS
ACOMETIDA AGUA POTABLE

PAVIMENTO
CAPA DE MORTERO DE CEMENTO
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HM-15/P/40/1 D +0.60

LEYENDA
1 CINTA DE POLIETILENO PARA SENALIZACION (NORMA ERZ 901730).
TIERRA DE EXCAVACION COMPACTADA 98% P.M.
PROTECCION MECANICA RASILLA o LADRILLO MACHIEMBRADO.
ARENA TAMIZADA o LAVADA DE RIO SUELTA.

a > W N

CABLE TRIFASICO O TERMA DE CABLES UNIPOLARES DE MEDIA TENSION.

OBSERVACIONES:

* SE COMPACTARA MECANICAMENTE POR TONGADAS DE UN ESPESOR MAXIMO DE 0,30 M. DEBIENDO ALCANZAR UNA
DENSIDAD MINIMA DEL 98% P.M.

* S| LA ANCHURA DE LA ZANJA ES SUPERIOR AL 50% DE LA ANCHURA DE LA ACERA LA REPOSICION DEL PAVIMENTO SE EXTENDERA
A LA TOTALIDAD DE LA ACERA.

* EN EL CASO DEL TENDIDO DE CABLES UNIPOLARES SE COLOCARA CADA 1,50 M. UNA SUJECION QUE AGRUPE A LOS TRES CONDUCTORES.

* AL REALIZAR UNA CURVA EN EL TRAZADO DE LA ZANJA SE TENDRA EN CUENTA EL RADIO DE CURVATURA CON ARREGLO A LA SECCION
TIPO Y CARACTERISTICAS DEL CONDUCTOR MAS DESFAVORABLE A TENDER.
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CONTROL DE CALIDAD
MATERIAL (N/Fr?:nz) ESPECIFICACIONES EMPLEO NIVEL COEFICIENTE

HM—15/B/30/lb+Qc | 15 E?:ﬁ?ciiié’n/xiimdftéfﬁ':ﬁo 325 kg/m3 | MPiez Normal Te=1,50

HA-25/8/30/1b | 25 |RECION aquo/camento080 | ims |contacto con @ teren | Nermal | Te=1.50
HA=30/8/30/lb+s| 30| Heieeen o9ueEeminto S 60 kg/ma |comtacta con @ terreno | Normal | Te=1 50
HP-35/B/20/Ib | 35 |Reacion cquo/cementoDds | o [EStucturos prefabricadas g | vemi s0

ACERO PASIVO 500 Todo Normal TIs=1,15

RECUBRIMIENTOS EN ELEMENTOS SUMEGIDOS O EN CONTACTO CON EL SUELO 4cm.
EN EL RESTO ESPECIFICACION EHE 37.2.4

DETALLE ALIVIADERO
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Formacion de pendientes

Mortero
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Y: 6416 ¢/ 25 Y: 6816 ¢/ 25 Y: 6416 ¢/ 25 Y: 6416 ¢/ 25 Y: 6416 ¢/ 25
q 0
5 ]
o
4812 (30+31+30) 4912|(30+31+30) 4912
{212 (30+31+30) (30+31+30) L
== H tH =8 H
P6 P7L P8 P9 P10
130 x 130 x 40 r 130x130x40 | [
X: 6916 ¢/ 25 T60 x 160 x 4 760 x 160 x 4 X: 6916 ¢/ 25
Y: 6416 ¢/ 25 X 7918 ¢/ 26 X: 7918 ¢/ 26 Y: 6916 ¢/ 25
Y: 7018 ¢/ 26 Y: 7016 ¢/ 26
0
R
5 3|
4912
o212 (30+31+30) 4812 (3)+31+30) 4812 (3p+31+30) 4912 (30+31+30) (30431430)
\ | \ | \ |
[ | [ | [ |
i an 2 Ea 2 =s 2 =
i 1L \_!inimj \_KLJ Lz:*mj ”
T30 x 130 x 40 T30 x 130 x 4 T30 x 130 x 40 T30 x 130 x & T30 x 130 x 40
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Arranques
noxx(aa+bb+cc)
CONTROL DE CALIDAD
MATERIAL (N/F,:fnz) ESPECIFICACIONES EMPLEO NIVEL  |COEFICIENTE
_ Relocisn agua/cementa<0,45 . _
HM-15/8/30/Ib+Qc | 15 Minimo contenide g cemento 325 kg/m3 | LMPiezo Normal Ye=1,50
_ Relocisn agua/cementa<0,50 Estruct _
HA-25/8/30/Ib 25 MTnimo contenido de cementa 325 kg/m3 structura Normal Te=1,50
_ Relocisn agua/cementa<0,45 _ Yo Instituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
HA-30/8/30/IIb+Qb 30 MTnimo contenido de cemento 350 kg/m3 Normal ¢=1,50 go
Relacion agua/cemento<0,45 Estructuras prefabricadas
HP—35/8/20/Ilb 35 b . i) Normal Ye=1,50 .
Mnimo contenido de cemento 350 kg/m3 [(mTnimo INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
ACERO PASIVO 500 Todo Normal Ts=1,15
PROYECTO DE: EXPEDIENTE:
RECUBRIMIENTOS EN ELEMENTOS SUMEGIDOS O EN CONTACTO CON EL SUELO 4cm. A
EN EL RESTO ESPECIFICACIGN EME 37.2.4 ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
C4/2002

DE ALAGON (ZARAGOZA)
LIQUIDACION

EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS:

JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD

EXAMINADO: X
EL INGENIERO JEFE DEL AREA

CONFORME: EL CONTRATISTA

COPEISA

SUSTITUIDO POR 1 3

SUSTITUYEA: | N2 DE PLANO: | DESIGNACION:

PRETRATAMIENTO Y DESHIDRATACION 1:50
EDIFICIO. CIMENTACION PAGINA:

ESCALA: FECHA:

NOV-05
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® T o 28
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35 Ny
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) 3 T o 28
30 3P4Q6 - 9 -
X
30 3P4Q6
k 130 ]
k 160 3
P1=P2=P3=P4=P5 +5.70 P6=P10 +5.70 P7=P8=P9 +5.70
P15
8 5 2
8 g
Hormigén: HA-25 , Control Estadistico
Acero: B 500 S, Control Normal
s g ¥ g g g
Tnstituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
AG U A INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
35 ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES :
DE ALAGON (ZARAGOZA) C4/2002
© i D +0.00 o 30 +0.00 o 30 +0.00 o LIQUIDACION
™ ® e a— P = s
prm @N ‘ $§ Q o IZB ‘ $§\§ Q ° 11@ @ ‘ $§ S ELINGENIERO DIRECTORDE LAS OBRAS: | EXAMINADO: CONFORME: EL CONTRATISTA
" g " o -
6 8 (P1)4@12(465cm) S (P1)4@12(465cm) ~
(P2)4@12(86cm)  (P3)40@6(104cm) (P2)4@12(75cm)  (P3)40@6(104cm) 05 ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD covEion
14 PRETRATAMIENTO Y DESHIDRATACION NOV-05
1:25
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PORTICO 1

30 30 30 30
(] (] (] (]
24 24 24 24 Tabla de caracteristicas de forjados de viguetas
& 72 3 75 FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGON
O 762 O 616 O 616 695 O Canto de bovedilla: 25 cm
T Espesor capa compresion: 5 cm
2012(350cm) Intereje: 70 cm
7 - Bovedilla: Hormigon
SUPERIOR s0em) 2612(390cm) 140 Ancho del nervio: 10 cm
3012(350cm) e Volumen de hormigén: 0.0976 m3/m2
3012(2050m) 765 — M ———1—— 20110(6400m) i 3012(190cm) Peso propio: 3.54 KN/m2
0 2@10(640cm) T == o Nota: Consulte los detalles referentes a enlaces con
& 2010(800cm) L = 2010(7300m) [l forjacos e la estructura princpal y de 1as zonas
o o
“‘ [ (30X50) (3TX50) (30X50) (30X50) ‘ o macizadas.
FORJADO 1
rrrr1r 1111 11 1r1rr1r1rrrrr7r1rrrere1 T rIrrrrrerrerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr e e e e e e REPLANTEO
I I N N N N N I I O | L T T T T T T PP T TP T :0”"'90"1'”/\1125-nggglsES?distﬂCfN |
ceros en forjados: , Control Norma
Rl LI L LI L
9| 1010A PIEL(785cm) - 1210A.PIEL(720cm) ARMADURA BASE EN LOSAS MACIZAS
2@10A PIEL(650cm) ks o Superior: @12 cada 15 Inferior: @12 cada 15
o 1010A PIEL(785cm) 12110A PIEL(720cm) No detallada en plano
22107 PIEL(650cm) — ' MF: Momento flector de célculo por metro de ancho (m-KN/m)
“ 7 o V: Cortante de calculo por metro de ancho (KN/m)
& 2016(800cm) 2016(650cm) 2016(735cm) 9 At
1012(700cm) \o12(a550m) 2016(650cm) 2016(640cm)
INFERIOR 1012(445cm)
24x16@8 /30 20x1e@8 c/30 20x16@8 /30 41x1e28 c/16
30 717 T5hs 586 Tols 586 TS 650 30
ESTRIBOS
PORTICO 2
3 3 3
50 50 50
15 15 15
< < < PORTICO 5
B B B PORTICO 7
24 a 2
o
8
& O
O 762 616 616 695 o 30
2@16T(2650m) s D
SUPERIOR 3016(2750m) 2016(250cm) —25 10— 22
— 50 3020(4005":)25—- Bt 12— _ 3020(3850m) — ®
1 21 —140 140———— 4010(640cm) 2 o
4210(800cm) 4010(640cm) = 4210(730cm) 665
| coxen o i o o e suremon | | smaresem —_zooursm ||
iIEIEEEEEEEEEEEEEESEESEEEEEEEEESEEEESEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENIEEEEEEIEEEEEEEEEEEEE ilf 221 070%0m) Wi
IS SESSSESSEEEEEEESESSSSSSSSSSSSSSSSEEEEESSSSSSSSSSSSSSEESEEEEEENIEEEEEEIEEEEEEEEEEEEE o [&
LI 1 1L 1 1 [TTTTTTT I TITITITTTTT
N 1@10A PIEL(7850m) 2010A PIEL(@500m) b 12110A PIEL(720cm) . L_L ||
S o
B 1210A PIEL(785cm) 2010A.PIEL(650cm) 1210A PIEL(720cm) o 2012(675cm) |
0 i7 - INFERIOR 2010(5100m)
& 320(805cm) 3216(650cm) 3016(E500m 3020(740cm) & 32x1e@6 c/19
4016(7750m) 0425 ) 4216(705cm) cstriBos |40 595 30
INFERIOR (425cm) 20116(435cm)
20x26@8 ¢/30 5x2008 c/25 20x26@8 ¢/30 20x26@8 ¢/30 6x2608 c/24 7x26@8 c/30 13x2e@8 c/24
30 502 125 8115 586 Tehs 586 5115 144 194 312 30
ESTRIBOS
PORTICO 4 PORTICO 6
30 30
0 0 % = 30 30
3 N < <
24 24 g;] ag] N;] b 24
393 640 ED ’ P3 P13
‘ ¥ ®3) 208 40 IGiD) O 393 : 640
2610(120cm) 2010(280cm)
SUPERIOR NJ o —0 — 10— 2010(175cm) Hﬂm(wzmm) z«szz(zzscm) SUPERIOR 3012(225cm) 2010(175cm)
&[] 2010(4250m) 2010(6750m) S SUPERIOR S I —— 40 2@10(175cm) sB12(4a00m) —85— 14— s
o
& [ ‘ 8 o ‘[ 2@10(425cm) 2@10(675¢cm) W‘IN B [ 2010(675cm) ‘ o
N N &N
30X 30 30X 30 1S X0 X0
@™ @ EED)
OTITTTTTTTTTITTITTTd IEEEEEEEEEEENEEEEEEEEENEEEEEEERY
T T T INEENEEEEEEEENANENESNNENNENEEEENENNNNANNENENENNANAEE HHHHHHHHlHLJHHHHHHHHHHHHHHHH
4 &y _L i J—~ ™
2012(675: N T —
f 2012(430cm) (675cm) JIs o 2012(6750m) IS Ql 20112(430cm) 2010(675cm)
INFERIOR 110(3000m) 1210(510cm) & 2012(4300m) 2010(5100m)
INFERIGR 1o10(3400m) 1210(510cm) INFERIOR 1210(405cm)
19x166 c/19 32x1e26 c/19
30 s ([T e 30 19x1@6 /19 32x1e@6 ¢/19 = ‘gﬂfs cl1o e 32“:?: <o =
ESTRIBOS cstrisos 1% 348 G 595 30 ESTRIBOS
PORTICO 3
PORTICO 8
30 30
p 3
24 24
il P12 P13 P15 -
P 762 616 616 695 — Instituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
2616(275¢m)
SoreReR - y 31200 — AG U A INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
-
30112(205cm) 2016(370cm) 40— 140 180 T 160 30112(190cm)
- 17 200 2010(400m) 2010(640cm) 12 -
o [ 2010(800cm) " 2210(730cm) ‘ » PROYECTO DE: EXPEDIENTE
o [ o o :
&f 30X 50 30X 50 lle ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
T T rrr 11 r1r1r1r1r1rrer7rrerrerrrrrrrTd I N I I I N N N A N N I I N N O I I | I I O O B DE ALAGON (ZARAGOZA) C4/2002
L T T T T T T T T T T T [ T T T [T [T | I I I R I R | I T I I O A I I I I O I I O O R R [ T T T T T T 117 LIQUIDACION
L LI LI LI i)
N 1910A PIEL(785cm) 2010A PIEL(650cm) 7 1210A PIEL(7200m) o EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS: | EXAMINADO: ) CONFORME: EL CONTRATISTA
S 1210A PIEL(785cm) 2010A.PIEL(650cm) 1210A.PIEL(720cm) s EL INGENIERO JEFE DEL AREA
fi7
& 3016(800cm) 2016(650 2@16(735cm) {
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INFERIOR 1212(425cm)
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SECCION A-A
COTA 10583 7 \
~—— Vi N\
ﬁf’ /// \\\\
COTA 10483 || ¢/ N\
— i | VAR !
» DESHIDRATACION DE FANGOS
7 E
COTA 10280 § f - f , w0 =
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COTA 10250 = ———
~— - T 10215 — i COTA 102.15 \ §
g . —h . .
ik R ~ — == s
T T s
i NJ y COTA 101.48 3
i s I — <
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‘ ‘ 1w . 1 [ | ] LI { i
s ;hﬂ. ———1 1012207 ; A | ! 2 122 ! |
=4 COTA 99.35
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#216120 2
N ] #016/20
§ i #016/20
§ ]
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Ag
. 163
COTA $4.23
- el
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~—— —
& g
8 #216/20 COTA 92.73
1— ~——
: |
| | N Low | | . L | e
SECCION B-B
‘ COTA 10250 ‘
e et —
] M BIE
E o COTA 101,81 COTA 10186 i 10136 o
| g 018 sl 5 ] Instituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
H AG U A INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
COTA 10068 A COTA 10068
~— —~— PROYECTO DE: ; EXPEDIENTE:
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YSOdIgvin 30
OONO4 30 3NOvS3d

COMPUERTA
MURAL o
450x450 =

COMPUERTA
MURAL
600x600

PUERTA 1500x600
MURAL
800x800
"
COMPUERTA
MURAL
800x800
COMPUERT
MURAL
REGULABLE
1500x600

007 NO Q4

OQYNRIVSI0 30

COMPUERTA

MURAL
450x4350

0S¥ NQ 04

¢ YOQVINYO3a V

| YOQVINVO3Q ¥

00¢ Na
YSOdIgvi 30

002 N Q4

009 NO "3 'WOH "anL

SOINY

NOIOYINJYINY 30

YINATYA

OONO4 30 3N9YS3a

0096 0zod 0j0d

Compuerta
Regqulable REVILLA TRAMEX
Control de espumas
1.50 x 0.60 m w
fade i, e
sola linea 101.19 3 B
— - tdta 101,08

2.20

HUECQ 8
15004040

cota 96.10

470

3.36

FD 8450  cota 98.40

COMPUERTA MURAL
450%430

Tnstituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
AG U A INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA

PROYECTO DE:

ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

EXPEDIENTE:

'SUSTITUIDO POR

28

DE ALAGON (ZARAGOZA) C4/2002
LIQUIDACION
EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS: EXAMINADO: R CONFORME: EL CONTRATISTA
EL INGENIERO JEFE DEL AREA
JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA
SUSTITUYE A: N¢ DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:
REACTOR BIOLOGICO NOV-05

ARQUETA DE ENTRADA Y SALIDA —
FORMAS Y DIMENSIONES 28
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40P15¢12¢/15cm
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o
T

20P6¢12c/15cm

b o
o] q
o] q
P o~
b e |
o]

o] e |
9\
o] e |
o q
P q
o] e |

[e]

58P2012¢/15¢m

T
;c o

20P7¢12c/15cm

T O
o 76 o "o
oo

5]

)
o

20P8912c/15cm

|

Q

20P9¢12¢/15cm occc’ccycccococccooocc [l —

Lo} (o]
(e}
T
o N o

20P10#12c/15¢cm

P 16P19912¢/15cm  14P3912¢/15cm 29P4si2c/15cm  15P15912¢/15cm P9
P q <] e |
o] q o] 9
20P11812c /15cm l
(< /’O [e] [e] yl i [* (=] [ e 0’ O (] ] IO ] T T [e]
< olo o o o o alP 9 o o o o o o o a o
b d
40P18¢12c/15cm
(b 4
\
20P12#12¢/15¢m b d
46P2912c/15cm P4 m
: B~
b d
P g
p g
p g
p g
CONTROL DE CALIDAD
P q
Fck
b d MATERIAL (N/mm2) ESPECIFICACIONES EMPLEO NIVEL COEFICIENTE
P9 HM—=15/8/30/lb+Qc | 15 s:‘:‘.a‘(’)”ngtsrézzm:gtg::':ﬂio 325 kg/m3 | LRI Normal Ye=1,50
P g
Relacién agua/cemento<0,50 Interiores de edificios sin
P q HA-25/B/30/Ilb 25 MTnimo cogterﬁda de cemento 325 kg/m3 |contacto con el terreno Normal Yc=1,50
Relacion agua/cemento<0,45 Hormigones en
HA-30/8/30/IIb+Qb 30 MTnimo cogterﬁdc de cemento 350 kg/m3 |contacto con el terreno Normal Te=1,50
Relacién agua/cemento<0,45 Estructuras prefabricadas _
40P17812c/15emy HP~35/8/20/llb 35 Mfnimo contenido de cemento 350 kg/m3 |(mfnimo) Normal Te=1,50
ACERO PASIVO 500 Todo Normal Ts=1,15

RECUBRIMIENTOS EN ELEMENTOS SUMEGIDOS O EN CONTACTO CON EL SUELO 4cm.
EN EL RESTO ESPECIFICACION EHE 37.2.4

SECCION AA SECCION BB SECCION CC SECCION DD

9 g
o] 9 o] 9
o] e o] e
o] q N\ o] q /
o] q o] q
<] o o] o
o] q o] q
o] q o] q
P q o] q
b g b g Instituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
o] qQ o] q
Lo Lo INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
b o | 24P1#12¢/15cm 62P16¢12c/15cm o q PROYECTO DE: . EXPEDIENTE:
ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
p e p 9 L
DE ALAGON (ZARAGOZA) C4/2002
’o o[ © 70 2] T 0 O © © \a\:i 5[0 O © O O/ O T 0 O LIQUIDACI()N
o] . 0 70 Q O’ o] [o) [o]) o] Q o] Lo} q lﬁ@’T Q Q QO g o) [o) 0 Q O’ EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS: EXAMINADO: R CONFORME: EL CONTRATISTA
‘ EL INGENIERO JEFE DEL AREA
42P13012¢/1 5(:"/ 36P13¢12c/1 5CM 4412¢/15¢m, WumzC/wscn,/ 58P13¢12¢ /wsch 58P13¢12c/1 Sm,L

JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA
SUSTITUYE A: N¢ DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:
REACTOR BIOLOGICO NOV-05
swaoron| 29 ARQUETA ENTRADA Y SALIDA 1:25  [——
ARMADOS Din A-1 29




PASALERA PARALELA MURO CENTRAL
Despiece de vigas
Hormigén: HA-30 , Control Estadistico
@12 CADA 20 cm 9
Acero: B 500 S, Control Normal
150 29 29
< <
sl T T IT1] s LIS L3
144
ARMADO LONGITUDINAL 1212
ARMADO TRANSVERSAL: 178 uds X 5.84 m = 1040 m = 1019 kg
ARMADO LONGITUDINAL:  12udsX40m = 480m = 512kg LONGITUD: 35.25 m
ARMADO TOTAL: 1531 kg
PASALERA PERPENDICULAR MUROS
PORTICO 1
ST sl LI 1] sl L1 [ 1] ST
1%} 1%} 1%} 153
‘ 150 150 150 150
29 29 29 29 29 29 29 29
< < < < < < < A
LR LY LR LY S ELELY LR LY
144 144 144 144
B1
T
3P616(270) 3P616(270) 3 53P6?1 6(217??5)
SUPERIOR —135——135— 13— 13— 3P4é20(300)
3P5016(300) 3P5016(300) :
~——150 / 150—— ~——150 y 150—— 150 ) 150
6P7316(195) 1§ 6P3B20(705 6P3@20(705) 14 6P7316(195)
Qi1 6P2@120(755) = (705) ‘ [ 6P2@120(755) | IR
S IS
: 59
T A
INFERIOR EP1920(715) 6P1920(715) 6P1220(715) 6P1@20(715)
58x1eP8@6+2eP96c/11 58x1eP8@6+2eP9T6c/11 58x1eP8@6+2eP96c/11 58x1eP8@6+2eP9T6c/11
50 635 15[15 635 25[25 635 15[15 635 50
ESTRIBOS
Instituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
CONTROL DE CALIDAD
Fok INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
MATERIAL (N/mmz) ESPECIFICACIONES EMPLEO NIVEL COEFICIENTE
Rel i6 t 0,45 ) . PROYECTO DE: , EXPEDIENTE:
HM-15/B/30/lb+Qc | 15 | feacion oauaeomentoc0 S o 525 kg/m3 | LmPIEEe Normal | 7e=1,50 ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
Relacié / 100,50 - DE ALAGON (ZARAGOZA) C4/2002
HA-25/8/30/IIb 25 M?nuircr:onc?:?\‘::mzim;: ::)ementu 325 kg/m3 B Normal Te=1,50 LIQUIDACION
HA-30/B/30/llb+Qb 30 s::,ﬁ:iﬂCZE\::éZim::t::&:ﬂio 350 kg/m3 Toda la estructura Normal Te=1,50 EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS: Ef‘.‘.ﬂ‘é’éﬁ?é’éomsnsma CONFORME: EL CONTRATISTA
HP—-35/8/20/Ilb 35 sf‘nfii"ciifé’n/‘iimfemf:ﬁ:fm 350 kg/m3 (Ersnt\’r:ifn(igns prefabricadod  Normal Ye=1,50
ACERQ PASIVO 500 Todo Normal Ts=1,15 ) .
JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA
RECUBRIMIENTOS EN ELEMENTOS SUMEGIDOS O EN CONTACTO CON EL SUELO 4cm. SUSTITUYEA: | N DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA:  [FECHA:
EN EL RESTO ESPECIFICACION EHE 37.2.4 . NOV-05
30 REACTOR BIOLOGICO 1:50

SUSTITUIDO POR

PAGINA:

30
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v 0O

ZONA OXICA

0651065 [ 0.6:

ZONA ANOXICA

ZONA ANOXICA

ZONA OXICA
EDIFICIO
DEL AIRE
Instituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
AG U A INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
PROYECTO DE: , EXPEDIENTE:
ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
DE ALAGON (ZARAGOZA) C4/2002
LIQUIDACION
EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS: EXAMINADO: R CONFORME: EL CONTRATISTA
EL INGENIERO JEFE DEL AREA
JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA
SUSTITUYE A: N¢ DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:
31 REACTOR BIOLOGICO 100 LV
SUSTITUIRO POR: EQUIPOS. PLANTA PAGINA:
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\
DETALLE 1
Sty : | I I
R =
SECCION C l I 100 AISI-316 I
. Placa orificio esp. 3mm .
s B : Tt T .
N | I'_, ..q: o ;.A.-..‘uzn‘ 4 o104 ‘% 3 |
e =N Pasarela 1 DY s h — == ” . _
= 2z : RPN T T Ve v Instituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
w w = e o AGUATE — . cocsoen
: GRSt v v NSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
PROYECTO DE: , EXPEDIENTE:
3 | ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
1 R ’ DE ALAGON (ZARAGOZA) C4/2002
: l ’ LIQUIDACION
| I | EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS: EXAMINADO: R CONFORME: EL CONTRATISTA
o EL INGENIERO JEFE DEL AREA
I
VISTA POR D
JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA
SUSTITUYE A: N¢ DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:
. . NOV-
32 REACTOR BIOLOGICO 50 oV-05
SUSTITUIRG POR: EQUIPOS. ALZADOS ’ PAGINA:
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JUNTA 3 X 58.60 m = 175,80 m

JUNTA TIPO HIDRO-EXPANSIVA ARMADA ADEBA MC 2010 DE BETTOR O SIMILAR

DETALLE "A" : Sistema de subpresion
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| |
[ [ .
| | 0
| | e
| |
| |
Sellado con I J
mortero epoxi
4012
o
p Recubrimiento 4 cm
SOLERA <) SOLERA
4312

Instituto Aragonés del

AGUA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA

PROYECTO DE:

ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
DE ALAGON (ZARAGOZA)

EXPEDIENTE:

C4/2002
LIQUIDACION

EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS:

JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD

EXAMINADO: X
EL INGENIERO JEFE DEL AREA

CONFORME: EL CONTRATISTA

SUSTITUYEA: | N¢ DE PLANO:

33

SUSTITUIDO POR

DESIGNACION:

COPEISA
ESCALA: FECHA:
REACTOR BIOLOGICO 14100 NOV-05
" PAGINA:

JUNTAS
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7.50 0.5
0.4 ‘ O.ADT 0.25
0 6.95 k—1.10—F 6.95 f
101.31 W 101.31 ] ] ] ‘ 1p1.31
o - = ’ I
S © 100.63 max.100.69 min.100.63 100.63
I e 00.31™~= [ —_— | HI = 100.3f ~—
= Il
[
|
|
3 (i
(1 g
1) ‘
|
|
! 2.6
. ¢~ 0.75+ | 0.7 —f-0.10
g g : § <—— pte- 11.25% B 4§
S / i ¥ s
2\ 0.34 il 0.30/ 2
HORMIGON DE 923 J ‘ “— -
LIMPIEZA 0,10 | [
I ) . HADGS 7 0N E00
M e i — — TUBERIA ALIMENTACION
ELECTRICA PVC DN 75mm.
y 3.60
HM-15
ENTRADA DE AGUA
FD DN 450
SECCION AA 101.31
ESCALA 1/10 HM-=-15 ~
ENTRADA DE AGUA
FD DN 450 S 0,40 0.60 ¥ 0.40 ¥
100.63
0,90 E_ T ~—
100.31 ]’
N ~
SECCION BB
ESCALA 1/10

PVC DN 400

Instituto Aragonés del

AGUA

DEPARTAMENTO

DE MEDIO AMBIENTE

INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA

PROYECTO DE:

ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

EXPEDIENTE:

C4/2002

DE ALAGON (ZARAGOZA)
LIQUIDACION
EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS: EXAMINADO: R CONFORME: EL CONTRATISTA
EL INGENIERO JEFE DEL AREA
JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA
SUSTITUYE A: N2 DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:
DECANTADOR SECUNDARIO 150 | NOV-05
sl 34 OBRA CIVIL. FORMAS Y 1:5

DIMENSIONES

PAGINA:

Din A-1 34




Norma de hormigon: EHE-98 (Espafia)
Hormigon: HA-30, Control estadistico
Acero: B 500 S, Control normal
Recubrimiento (Trasdoés) : 4.00 cm
Recubrimiento (Intrados) : 4.00 cm
Recubrimiento (Superior) : 4.00 cm
Recubrimiento (Inferior) : 4.00 cm
Recubrimiento (Lateral) : 4.00 cm
Tamario maximo del arido: 30.0 mm

2P7Q016

24P8@12c¢/20

#212/15

P2@20c/20 (502)

4 24P9012¢/20

P12@20¢/20 (374)

P11@12c/25

\—P13016¢/20 (357)

P10Q012c/25

12P18@16 VERTICALES EN COLUMNA

P19@8 C/20 ESTRIBOS

P17@12¢/20 (255)

CONTROL DE CALIDAD

Fck

Instituto Aragonés del

AGUA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA

MATERIAL (N/mm2) ESPECIFICACIONES EMPLEO NIVEL COEFICIENTE
_ Relacidn agua/cemento<0,45 Limpi Yo
HM-15/8B/30/IIb+Qc 15 Mfnimo contenido de cemento 325 kg/ms3 impieza Normal ©=1,50
Relacisn agua/cemento<0,50 _ _
HA-25/B/30/lIb 25 Minimo contenido de cemento 325 kg/m3 Normal Te=1,50
HA-30/8/30/llb+Qb| 30 se“n‘"rcr:‘;”c‘;g‘::ﬁzmse”’::g:ﬁu 350 ka/m3 | 10da la estructura Normal Te=1,50
Relacion agua/cemento<0,45 Estructuras prefabricadas| _
HP-35/8/20/IIb 35 Minimo contenido de cemento 350 kg/m3 |(minimo) Normal Ye=1,50
ACERO PASIVO 500 Todo Normal Ts=1,15

PROYECTO DE:

ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

DE ALAGON (ZARAGOZA)

LIQUIDACION

EXPEDIENTE:

C4/2002

RECUBRIMIENTOS EN ELEMENTOS SUMEGIDOS O EN CONTACTO CON EL SUELO 4cm.

EN EL RESTO ESPECIFICACION EHE

37.2.4

EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS:

JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD

EXAMINADO: X
EL INGENIERO JEFE DEL AREA

CONFORME: EL CONTRATISTA

COPEISA

SUSTITUYEA: | N¢DE PLANO: | DESIGNACION:

SUSTITUIDO POR 35

ESCALA: FECHA:
DECANTADOR SECUNDARIO 1:25 NOv-05
" PAGINA:

ARMADOS

Din A-1 35




SECCION

ESCALA 1/50

100.75 max.100.69 min.100.63 ’
l - — ‘ 1 100.61

L

PLANTA

ESCALA 1/50

1\ MEDIDA DE CAUDAL
FD DN 400

N
\
\
\
|
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
|

PURGA DE FANGOS Y
VACIADOS FD DN 200

””"""‘"
// % TUBERIA ALIMENTACION

ELECTRICA PVC DN 75mm.

HM—15
ENTRADA DE AGUA
FD DN 450
'//////////// JUNTA TIPO HIDRO-EXPANSIVA ARMADA ADEBA MC 2010 DE BETTOR O SIMILAR

Tnstituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
AG U A INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
PROYECTO DE: , EXPEDIENTE:
ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
DE ALAGON (ZARAGOZA) C4/2002
LIQUIDACION
EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS: EXAMINADO: R CONFORME: EL CONTRATISTA
EL INGENIERO JEFE DEL AREA
JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA
SUSTITUYE A: N¢ DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:
NOV-05
36 DECANTADOR SECUNDARIO 1:50
SUSTITUIDO POR:| JUNTAS - PAGINA:
Din A-1 36




PLANTA

SECCION
ESCALA 1/50 ESCALA ‘\/50
—— PASARELA 1\ MEDIDA DE CAUDAL
/ PVC DN 400
ESCALERA ~O
T T I T I I I I I ~ I
]
T TOT.37T /E\
/ T M Frocool T omillss] 10|
] I max.100. 1 min.1 65/, H u
— i =t——=t=1[ Tl
= I : I
|
2 1
<+
|
|
RASQUETA
DE FONDO 1
i
1
(11
RASQUETA
‘ DE FONDO
|
[ \ <o pre. 11.25% 1
|
|
HORMIGON DE ‘ L 7 7 I 7 77 7 77 77 7777 777 77 7777727277772 772727772
LIMPIEZA 0,10 j
PURGA DE FANGOS Y

VACIADOS FD DN 200
HM-15

TUBERIA ALIMENTACION
ELECTRICA PVC DN 75mm.

ENTRADA DE AGUA

FD DN 450

PASARELA
TRAMEX

PURGA DE FANGOS -~

0.08 0.10

7 0 &
x— o %
o X

S

& § ¢
| f—— 0.68—F \

DETALLE ALIVIADERO

0.20

FD DN 200

Instituto Aragonés del

AGUA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA

PROYECTO DE:

DE AL

ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

AGON (ZARAGOZA)
LIQUIDACION

EXPEDIENTE:

C4/2002

EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS:

JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD

EXAMINADO: X
EL INGENIERO JEFE DEL AREA

CONFORME: EL CONTRATISTA

COPEISA

SUSTITUIDO POR 37

SUSTITUYEA: | N2 DE PLANO: | DESIGNACION:

ESCALA: FECHA:
DECANTADOR SECUNDARIO 1:25 NOv-05

EQUIPOS

PAGINA:
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B &

#@12¢/20

101.31
NS

101.35

# @12c¢/20

99.15
NZ

[

# 312c/20 %

SECCION B-B

# @12¢/20

# @12¢/20 /

PLANTA ARMADOS

A

N\ #©12c¢/20

100.12
Z

#@12c/20

—<

# @12c/20

#@12¢/20 %

k #@12¢/20

Z

[

#@12¢/20 %

SECCION A-A

1.62

250

2.50
250

1.59

1.40

1.80 [

94.80
CONTROL DE CALIDAD
Fek
MATERIAL (N/mm2) ESPECIFICACIONES EMPLEO NIVEL  |COEFICIENTE
HU=18/8/30/IbsGe | 15 | He e camento 325 ka/m3 | U0 Normal [ Yo=1,50
Relacién agua/cemento<0,50 Interiores de edificios sin
HA-25/8/30/11b 25 | Minimo cuE{arﬁdo de cemento 325 kg/m3 _|contacto con el terreno | Normal Te=1.50
Relacién agua/cemento<0,45 Hormigones en
HA-30/B/30/lb+Qb| 30 | yrnimo cogtarﬂdn de cemento 350 kg/m3 |contacto con el terreno |  Normal Te=1,60
Relacién agua/cemento<0,45 Estructuras prefabricadas| _
HP-35/8/20/b 35 |Mfimo contenido de cemento 350 kg/m3 |(mTnimo) Normal Ve=1,50
ACERO PASIVO 500 Todo Normal | Te=1,15

RECUBRIMIENTOS EN ELEMENTOS SUMEGIDOS O EN CONTACTO CON EL SUELO 4cm.

EN EL RESTO ESPECIFICACION EHE 37.2.4

Instituto Aragonés del

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

AGUA

INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA

EL INGENIERO JEFE DEL AREA

JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD

PROYECTO DE: , EXPEDIENTE:
ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
DE ALAGON (ZARAGOZA) C4/2002
LIQUIDACION
EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS: EXAMINADO: CONFORME: EL CONTRATISTA

SUSTITUYEA: | N2 DE PLANO: | DESIGNACION:

SUSTITUIRO POR: 38 FORMAS Y ARMADOS

ARQUETA BOMBEO DE FANGOS

COPEISA
ESCALA: FECHA:
NOV-05
1:75
PAGINA:
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Cubrir con chapa
lagrimada galvanizada

101.35

220

|
ME

040

SECCION B-B

1 040

Cubrir con chapa
lagrimada galvanizada

Cubrir con chapa

Cubrir con chapa
lagrimada galvanizada

101.35

lagrimada galvanizada

Cubrir con chapa
lagrimada galvanizada

541

535

94.80

o15 0.40 275

040

SECCION A-A

Fd. 0200
DESAGUE ARQUETA

Fd.080
Fd. 9200 A ESPESADOR
FANGOS DECANTADOR

015

Fd. 9200
FANGOS DECANTADOR

SOBRENADANTES DECANTADOR
Fd. 9150

INSTALACION ELECTRICIDAD

.
=
~ (290) |

A DECANTADOR

————— ————

T\_---————-"—~ 1(063) |
2(090)
S A0 !

- 1(990) \ - X
A DECANTADOR p— |

—

PEDESTAL
CONVERTIDOR

I
CAUDALES : ‘ .

2(063) ! ] K |

1 i ]
i ,

1 =T 1
 —— | 1 |

T T
H .
' IR
|1 i) M )

ey Ll

1(063)

EL INGENIERO JEFE DEL AREA

JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA

l I
R
2
| _ow | om
P TIY™ |
Tnstituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
AG U A INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
PROYECTO DE: , EXPEDIENTE:
ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
DE ALAGON (ZARAGOZA) C4/2002
LIQUIDACION
EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS: EXAMINADO: CONFORME: EL CONTRATISTA

SUSTITUYEA: | N2 DE PLANO: | DESIGNACION:

SUSTITUIDO POR

EQUIPOS

ESCALA: FECHA:
3Q | ARQUETABOMBEODEFANGOS | .o Nov-05
PAGINA:
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PLANTA

CARRETE  CONTADOR
DESMONTAJE ELECTROMAGNETICO COMPUERTA
VALVULA
MARIPOSA DN 300 DN 300 \
DN 300\ 4.00 \
REDUCCION PVC 300 — /0.80 — )V
— TUB. HORM. E.C.
PVC 400 ) F =N 3.50 w7 » 800
DE DECANTADORES Qs 3 s | H <
B | - - = > ) AGUA TRATADA
J =
/ 4.00 e VALVULA
3.28 i ] MARIPOSA
i DN 200
I (@)
PVC 200 CHAPA / LT 5
ESTRIADA
GALVANIZADA
ALZADO
0.25
MODULO DE
LECTURA DE CAUDALMETRO L] 0.25
COTA 101,49 OBRA DE SALIDA
—~——
ARQUETA DE MEDIDA
(@}
N
COTA 100.55 = COTA 100.60 COTA 100.55
0.25
2.78 OTA 99.69 VERTEDERO DE CHAPA  ©
99.59 N
i —~——
—
S T ALICATADO TUB. HORM. E.C.
N o
= o o o 800
( = z X
| (@)
) }_ ] Lf
F ﬁ > PASAMUROS
4.00
- Instituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
0.15 £ o - 0.15
N INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
3 . 5 8 PROYECTO DE: EXPEDIENTE:
‘ ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
DE ALAGON (ZARAGOZA) C4/2002
LIQUIDACION
| 40 OBRA DE SALIDA Y MEDIDA 1:25 NOV-05

FORMAS Y EQUIPOS

40
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52P1812¢/20cm

52P2¢12¢/20cm

52P3¢12¢/20cm

69P5¢12¢/15cm

64P9912¢/20cm

32P7'#12¢/20cm

32P8'812¢/20cm

SECCION

ARQUETA DE SALIDA

12P11¢12¢/20cm

14P10#12¢/20cm

27P4'¢12¢ /15cm

11P4812¢/15¢cm

PLANTA

27P6'812¢/15cm

11P6812¢/15¢cm

12P11912¢ /20cm x 32P8812¢/20cm
14P10¢12¢/20cm 32P7¢12¢/20cm

PORTICO 2 M8: 55X30

ARQUETA DE MEDIDA oo o o0 o oo o o o o]
Q0 0 0o 0 O 0 o o o o
o O g bd
Q * o o B6 3
8| |79 DD od| |%
S| |bg S| & AB.:312c/30 N z
= S| AB.@120/30 =
B &' o b d
™ ) ) <
8 ?g < < L d 8
SOLERA INFERIOR ~l%—: b oo o BT g
o _ S
PORTICO 1 M7 55X30
PORTIGO 2 » VIGAS PORTICO 3 55
PORTICO 2 16 PORTICOS »

:

&) SCLA

7 59 (B9
@ 358 @ @ 210 @
SUPERIOR | 3P2210(335) | SUPERIOR | 3P8@10(185) |
| 3P1@10388) | | 3P7@10(240) |
2l |52 =l IE2
REET T LT LT T T 1 I0hck FERI T 1 RERS
21 4P3@12(388) 12 INFERIOR 2]| 5P9@12 (240) 12
| |
INFERIOR 2| 3P4@12(175) 3P4@12(175)  ||2 12x1eP1008+
1eP1108c/18
20x1eP5@8+1eP608c/18 202 -
350 4 ESTRIBOS
ESTRIBOS
MUROS M5Y M6 MUROS M7 Y M8
19 19
4P2016(170) corr. ﬁ 4P6@16(318) corr. ﬁ
6P4@12¢/30(259) : 6P4@12¢/30(259) 11P8@12¢/30(259) [ 11P8@12¢/30(259)
I 3cm I 3cm
3cm 3cm
25cm b 25cm b
15P3@8c/15(170) corr. : 15P3@8c/15(170) corr. 15P7@8c/15(318) corr. : 15P7@8¢/15(318) corr.
— I—= — I—=
% ] ? ?
6P1012¢/30(76) 7 g 6P1012¢/30(76) 11P5@12¢/30(76) 7 g 11P5@12¢/30(76)

FORJADO SUPERIOR

M8: 25

O O O O O O O O O O O O O
P 0O 0 0O 0 0 0 O 0 0 0 O g
o¥el ofe
n w
= =
ool g E \ / [o¥e!
Q b AB.212c15 = | = >< bd Q
) AB. @121 e
2 @12c115 e
o¥el ofe
o¥el ofe
o O O O O O O O O O O O q
Q o] Q (o] QO o] O Q Q o] (o] QO o]

Tnstituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
AG U A INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA

PROYECTO DE:

ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

EXPEDIENTE:

DE ALAGON (ZARAGOZA) C4/2002
LIQUIDACION

EL INGENIERO DIRECTOR DE

LAS OBRAS: EXAMINADO: CONFORME: EL CONTRATISTA

EL INGENIERO JEFE DEL AREA

JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA

SUSTITUIDO POR 4 1

SUSTITUYEA: | N2 DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:

NOV-05
OBRA DE SALIDA Y MEDIDA

ARMADOS PG
Din A-1 41




SECCION

MOTORREDUCTOR

e

5.64

10248

SOBRENADANTE
Wi

PLANTA

[ B /
S 4 7102.98 \U o
v A VY e Y T Ve Vo N ml
- 54} < A
' 0.15 ] A
s
A 0.30
CAMPANA DEFLECTORA
] ] M ] M ] 0.35
3 0.35
~
CUBIERTA
8250 WOO-vSB PRFV
100.28 7 7
Y
99.48
. s
Bl 99.13 T
e Y
=
- 0401 1. 015 PASARELA
%809 #150  SALIDA DE FANGOS 0.70
T U A DESHIDRATACION
0.25
104.78
Y
—/ oL
w
<
- 1.00
$2.50
103.73
Y AT
4.15 -
o]
o
8.30 1.50
Instituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
CONTROL DE CALIDAD AGUA
MATERIAL (N/F;L:nz) ESPECIFICACIONES EMPLEO NIVEL COEFICIENTE INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
HM—-15,/8,/30/lIb+Q 15 Relacién agua/cemento<0,45 Limpieza N | Ye=150 PROYECTO DE: N EXPEDIENTE:
S MTnimo contenido de cemento 325 kg/m3 p orma =1 ESTACION DEPURADQRA DE AGUAS RESIDUALES C4/2002
HA—25 /8 /30 /Ilb Relacién agua,/cemento<0,50 Interiores de edificios sin Te=1.50 DE ALAGON (ZAR'AGOZA)
~25/8/30/ 25 Minimo contenido de cemento 325 kg/m3 |contacto con el terreno Normal e=h LIQUIDACION
L Hormi
HA—30/8/30/llb+Qb 30 se"\:i::h\(:)ﬂcga?sézzmjgtg;:.:rio 350 ka/m3 csg'g]‘g{’;e:():”e‘ terreno Normal Tc:'\,SO EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS: :fmnéréﬁgo‘]sﬁnﬂnﬂ CONFORME: EL CONTRATISTA
Relacién agua/cemento<0,45 Estructuras prefabricadas| _
HP—35/8/20/lib 35 Minimo contenido de cemento 350 kg/m3 |(mfnimo) Normal Te=1,50
JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA
ACERO PASIVO 500 Tndo Normal 75:1"‘5 SUSTITUYE A: N¢ DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:
RECUBRIMIENTOS EN ELEMENTOS SUMEGIDOS O EN CONTACTO CON EL SUELO 4cm. 42 ESPESADOR DE FANGOS 125 NOV-05
EN EL RESTO ESPECIFICACION EHE 37.2.4 SUSTITUDG FOR: FORMAS. DIMENSIONES. EQUIPOS 25 [
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B FORJADO 1
PORTICO 1 10P11¢10 10P11910 Despiece de vigas
830 830 Hormigén: HA-30 , Control Estadistico
29P13910c/30 95 95 95 Acero: B 500 S , Control Normal
135 29P13910c¢/30 Fscala: 1:50
29 29 35 29 29
F e F 1.  S— N N I o
g LI L] 25 25 25 25 g LI L] “”[—u—[—}—ﬂ
144 ‘
144 29P12810¢/3 29P12¢10¢/30 150
T
2P6816(235)
SUPERIOR ~—80 i 155
RESUMEN ACERO
4P8816(125 3P5920(270
QI’%> 00— ( w7>o 6P7216(210) FORJADO 1 Total
o~
™ 6P4210(445) | 6P 3010(825) | & VIGAS
NI’ Hg B 500 S, CN 904
- 6P1920(830 N
INFERIOR o} 6P2020(450) | (830) I~
33x1eP996+2eP1086¢c/ 11 ‘ B7x1eP996+2eP1086¢c/11
30 363 1418 735 35
ESTRIBOS
100P10612¢ /25¢m t
103,48 [
i _ [ L=122cm [
20 20 100P9912¢ /25¢m i P
| L=122cm i
- 5P17¢16 P~ A
L=2114cm (circular) P9 MA—
9 = "E CONTROL DE CALIDAD
c sl |2 2P18916 3 ] MATERIAL (N/Frsz) ESPECIFICACIONES EMPLEO NIVEL  |COEFICIENTE
£ 3 6 =2262 cm (circular) b —
§ % 0 @ ) :/: HM-15/B/30/Ib+Qc | 15 S?:i“z"C“’)Ef:ﬁi’”;;t::&:io 325 kg/m3 | LmPIe0 Normal Ye=1,50
L ©“ — — N 29P7¢16¢/15¢cm b Relacion agua,/cemento<0,50 Interiores de edificios sin
N — N P 9 HA—-25/8/30/IIb 25 Minimo contenido de cemlento 325 kg/m3 contacto con el terreno Normal Yc=1,50
g N \-(% g E L725660m (c‘rcu‘or> :\Z Relacién agua/cemento<0,45 Hormigones en T
9 Q ~ (Ci)j 29P8#16 /,‘5 L d HA-30/8/30/IIb+Qb 30 Mfnimo contenido de cemento 350 kg/m3 |contacto con el terreno Normal ¢=1,50
} Lg o~ ¢ cm P4 HP—35/8,/20/Ilb 35 Relacién agua/cemento<0,45 Estructuras prefabricadas| Normal Ye=150
g (‘% 4 L=2428cm (Cfrcu\or) ‘: 2 MTnimo contenido de cemento 350 kg/m3 |(mTnimo) ’
o % £ P g 100.53 ACERO PASIVO 500 Todo Normal Ys=1,15
I p q
100.28 — 5 P9 “z RECUBRIMIENTOS EN ELEMENTOS SUMEGIDOS O EN CONTACTO CON EL SUELO 4cm.
Y S i EN EL RESTO ESPECIFICACION EHE 37.2.4
/? 3 24P12016¢ /25cm .
- > L=178cm P
99.48 £ .
g 35 9]
99.13 g L
—~ 3 67 P
S DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
O

Mallazo P6#16c/25 cm

5

o 35 4
Mallazo P4#16¢/25 cm L \
32P11916¢/25¢m 7 . —
L=186cm &

Mallazo P13¢16¢/25 cm

Mallazo P14¢16¢/25 cm

3P15¢16¢/10cm

L=744cm (circular)

3P16#16c/10cm

L=590cm (circular)

AGUA S

INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA

PROYECTO DE:

ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

EXPEDIENTE:

SUSTITUIDO POR

ARMADOS

DE ALAGON (ZARAGOZA) C4/2002
LIQUIDACION
EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS: EXAMINADO: R CONFORME: EL CONTRATISTA
EL INGENIERO JEFE DEL AREA
JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA
SUSTITUYE A: N¢ DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:
NOV-05
43 ESPESADOR DE FANGOS 14100

PAGINA:
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9.82

CAMPANA DE ASPIRACION

FACHADA PRINCIPAL

CO 10825
S

4.40

4.00

OO 10085
—~g—

2.25

O 10085

VENTANA 0.60X0.60

14.92

O 10525
~——

a
OOA 10100
—

ESCALERA DE

/ TRAMEX

oon 1008

0.89
N

I

4% 9

(2 ras de solera)

PLANTA

@
‘D
{ 415
'
C] “ “a 4 3
—
A
o &
b
MR
la
[ 350—
0.30 o
z @
0407 -
j0:49
ol
4 b 4
o
<
i “_‘a
B g
4 N <
CHAPAESTRIADA " L s
GALVANIZADA S|
A
a
o 9
@
N 2
b ESCALERA DE
gl TRAMEX
o
[=] &
«f
@ 8
A A _ 1.09 1.70 _ A A
< h a bl 4 el a
! g
I 9.82 o—‘
>
@
SECCION AA
CAMPANA DE ASPIRACION
LAMAS DEFLECTORAS
INOX
p  1.00
com 10525
N 4 4
ml‘ <
g J
3
4 a
a
g
~ «|
com 10100
com w088 = oom 10086
a a L R
f s
5 < g
9 0y =
1.09 1.70 i
2900 ; <
Evﬁ !:1
gL == o 4 a i 4 b
S
S| g L ESCALERA DE
982 . TRAMEX
CONTROL DE CALIDAD —
R Y YN E—— v RV — Instituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Wts/0/50 v | 5| koden amoreomene0s "L mpiens Normal | Tem150 -
T e e T INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
aa-so/a/sopmece] o |slectn emeremmocras - Herigwe v | vema | Teriso
vo—35/8/20/0 . :;m:&‘ Bii:l!/‘;-“:(“ﬂ-‘i 50 ta/m3 (E"“‘::'c':‘;s‘- prefabricadad Normal Ym0 PROYECTO DE: , EXPEDIENTE:
TR R e e, ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
AckRo PASVO | 500 Todo Normal | Yomt15 . C4/2002
RECIRENToS Y EEVENTOS SAEGD0S 0 BY COMTATTS N T U610 4o, DE ALAGON (ZARAGOZA)
EN EL RESTO ESPECFICACION EHE 37.2.4 r
LIQUIDACION
EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS: EXAMINADO: R CONFORME: EL CONTRATISTA
EL INGENIERO JEFE DEL AREA
JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA
SUSTITUYE A: N¢ DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:
NOV-05
44 EDIFICIO DE AIRE 1:75

SUSTITUIDO POR

PAGINA:

FORMAS Y DIMENSIONES
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CIMENTACION

PERTICO 2 M3: 80X40

il

€ 0J1139d

4216

o

#12¢/30

#12¢/30

40cm

T
a

— e

—
— ¥

916¢/30

#12¢/30

#16c/30

#12¢/30

40em

#16c/30

§

#16¢/30

L
o1ze/30  [F
18

T erze/z0
|

/ AB:|#12c/25
AB.s |#12c/25 7

gy

G2/221¢
G2/321g g4

S 0JILy9d

B

L — 7

PGRTICO 1

=

PGRTICO 1
PARTICO 2
PGRTICO 3
PARTICO 4
PERTICO S

® ™

SUPERIOR ‘

3912

4916

- |
f

&l

RRRRRE L T L LTI TP T T PP TP T TTT P ETTT T T T T T Tk

g

7016

INFERIOR

L 1e98+1e#8c/23

B 4
Estribos

ALZADOS

4016

o

LOSA SUPERIOR

#12¢/30 12¢/30
40em
_916c/30 _ _#16¢/30
#12¢/30 #12¢/30
40em
e16c/30 #16¢/30
¢
L
#12¢/30 IF N erze/30
£ |
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bd
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pdq

4 ArnSlps #16c/15
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Y
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S1/291¢
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Tnstituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
AG U A INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
PROYECTO DE: EXPEDIENTE:

ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
DE ALAGON (ZARAGOZA)

LIQUIDACION

C4/2002

EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS:

JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD

EXAMINADO: X
EL INGENIERO JEFE DEL AREA

CONFORME: EL CONTRATISTA

COPEISA

SUSTITUYEA: | N2 DE PLANO: | DESIGNACION:

SUSTITUIDO POR 45

EDIFICIO DE AIRE
ARMADOS

ESCALA:

1:50

Din A-1

FECHA:

NOV-05

PAGINA:
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SECCION AA

1

COTA 10525
<
= =
4 4 4 < 4 a
<
4
f <7
a
a
COTA 101.00 COTA 101.00
COTA 10085 < ~—— COTA 10085
<
<
PASAMUROS 0300
(aras de solera)
M COTA 9951
+'_r1iiiiiiiiiidf
d j FUTA 99.00 | E =
oL 7 - ~— | ]
2 4 o‘o‘g0‘0‘o‘o.0‘0‘0.0‘0.0.0‘0‘0‘0‘0‘o‘0‘0‘o‘o.0‘0‘o.o‘o‘o.o‘0‘0.0.o‘o‘o‘0‘0‘o‘o.0‘0‘o.o‘o‘o.o‘0‘0‘0‘o‘o‘o.0.0‘o‘o.0‘0,y.o‘o‘o.o‘o‘0‘0‘o‘o‘o‘o‘o‘0‘0‘0‘0‘0.0‘0‘0.0‘0
a b
< a
a
< A a4

PLANTA

SECCION BB

CAMPANA DE ASPIRACION
LAMAS DEFLECTORAS

I TRIRRR

'VENTANA 0.60X0.60
BRI RERRRRRR, s R R R R R R R R R RRRLRK,

AL
§ a a 4
T hd 4 a A

INOX
COTA 105.25
~— .
4 N 4 a4
o 4
a
4
<
a COTA 101.00
COTA 100.85 —~—— :J COTA 100.85
4 o0 | =
7}
4 mfﬂfzf
L]
Z
b [COTA 9‘3;
a
< 4 a9 { g
m
]
|
4
1<
<
Y
a
4
4. 055 | <9
[ n
- A A
|
Instituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
EERIIIRRR) &
o AG U A INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
a a LA| ° PROYECTO DE: , EXPEDIENTE:
ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
DE ALAGON (ZARAGOZA) C4/2002
LIQUIDACION
EXAMINADO: CONFORME: EL CONTRATISTA

EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS:

EL INGENIERO JEFE DEL AREA

JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA
SUSTITUYE A: N¢ DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:
NOV-05
46 EDIFICIO DE AIRE 1450
SUSTITUIDO POR:| - .
EQUIPOS A
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Tnstituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
B = N[O/ - 2.1
L] AG U A INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
iml jml jml N
B = =2 T =2 T =2 PROvECTODE
ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
DE ALAGON (ZARAGOZA) C4/2002
LIQUIDACION
EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS: EXAMINADO: CONFORME: EL CONTRATISTA

EL INGENIERO JEFE DEL AREA

JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA
SUSTITUYE A: N2 DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:
NOV-
47 EDIFICIO DE CONTROL 100 Ve
SUSTITUIRO POR: PLANTA Y ALZADOS PaGINA;
Din A-1 47




4912 4912 4912

4912
4 | 1 | 1 |
m[] c.2 sz] c.2 PS[] : c.2 M[] Cuadro de cimentacion
L #_J _J #_J 1 Referencias Dimensiones (cm)|Canto (cm)|Armado inf. X|Armado inf. Y
WQOSX WEO/X 2450 120 x W20/><24O 110 x Ho/x 40 WQOSX WEO/X 2450 P1, P3, P4 110x110 40 5016 ¢/ 25 | 5816 ¢/ 25
. 5816 ¢ X: 6816 ¢/ 25 X: 5816 ¢/ 25 : 59916 ¢
Y. 5616 ¢/ 25 Y: 6016 ¢/ 25 Y: 5616 ¢/ 25 Y. 5616 ¢/ 25 P2, Ps, P, P12 120x120 40 6816 o/ 25 | 6916 ¢/ 25
P5, P7 150x150 40 7016 ¢/ 26 | 7916 ¢/ 26
N o N N P6 170x170 40 8416 ¢/ 26 | 8816 c/ 26
(&) o O (@)
P8 140x140 40 7916 ¢/ 25 | 7916 ¢/ 25
P10 130x130 40 6016 ¢/ 25 | 6016 ¢/ 25
lear2 4912 ko2 o2
— — =
L
PSEB J C.2 Pa C.2 P7l[:3 J C.2 PSEB Referencia: P1
150 x 150 x 40| [ 170 x 170 x 40 150 x 150 x 40| [ 140 x 140 x 40| [ @) ©
X: 7916 c/ 26 X: 8016 ¢/ 26 X: 7916 c/ 26 g c/ 2 —s st —s s
Y. 7816 ¢/ 26 ¥ 8916 o/ 26 Y. 7816 ¢/ 26 1 7916 ¢/
o o o R P1
o O (&) (@]
l P—30— &
e ==l ] |-
L 5 q S
] ez leo12 otz otz ‘51 5616¢/25 L=130 5616¢/25 L=130 ]59 == 356 =i
g 7 — 1 -
|
M M h M
P9 ‘ P10 ’—‘PW J ‘PTZ
120 x 120 x 40 130 x 130 x 40 120 x 120 x 40 WXQ_OSXWWGQO/XZ‘*SO
X 6016 ¢, 25 X: 6816 ¢/ 25 X: 6916 ¢/ 25 $ eete 2/ 58
Y: 6016 ¢/ 25 Y. 6916 ¢/ 25 Y: 6016 ¢/ 25 ' 5 Tabla de vigas de atado
COTA CARA SUPERIOR DE ZAPATAS Y RIOSTRAS: +100.56 ‘ ¢ N
—— 10 -
b i e
Arm. sup.: 2 @16
Arm. inf. 2 @16
CONTROL DE CALIDAD Estribos: 1x%8 C/ 30
MATERIAL (N/Fr:tnz) ESPECIFICACIONES EMPLEO NIVEL COEFICIENTE
HM—15/B/30/Ib+Qc | 15 s’;:fgz“ cig‘:srﬁim::t:ra:fm 525 kg m3 | LMPIeZ0 Normal Ye=1,50
Relacié a/c t0<0,50 Interiores de edificios sin Cuadro de arranques
elacion agu emento N
HA-25/8/30/Ilb 25 Mfnimo cogten'\do de cemento 325 kg/m3 contacto con el terreno Normal Ye=1,50 Referencias Armados Esquinas
HA-30/8/30/Ib+Qb| 30 |Relocion equa/cemento<0,40 | va/m3 oo el terreno | Normal | Ye=1,50 P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12| 4812 (30+31+30)
HP—35/8/20/llb 35 Wﬁiﬂcﬁifsn/‘ﬁimf?é’:ﬁ:ﬁu 350 kg/m3 (E;t\'r:xfntzsus prefaricad®y Normal | Ye=1,50
ACERO PASIVO 500 Todo Normal Ts=1,15 Aﬁ’(mques
RECUBRIMIENTOS EN ELEMENTOS SUMEGIDOS O EN CONTACTO CON EL SUELO 4cm. n#xx(aa+bb+cc)
EN EL RESTO ESPECIFICACION EHE 37.2.4
CcC
=3 Tbb Tnstituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA

- AGUA

PROYECTO DE:

ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

EXPEDIENTE:

DE ALAGON (ZARAGOZA) C4/2002
LIQUIDACION
EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS: EXAMINADO: CONFORME: EL CONTRATISTA

EL INGENIERO JEFE DEL AREA

JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA
SUSTITUYEA: | N¢DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:
NOV-05
48 EDIFICIO DE CONTROL 1:50
SUSTITUIDO POR CIMENTACION PAGINA:
Din A-1 48




Referencia: P2

4

- “ 6616c/25 L=140

120.
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6616¢/25 L=140 “f = 205 =06
CONTROL DE CALIDAD
Feck
MATERIAL (N/rimz) ESPECIFICACIONES EMPLEO NIVEL COEFICIENTE
wers/a/somrac| 15|t omofcomentoai® | e
Relacién agua/cemento<0,50 Interiores de edificios sin
HA-25/8/30/Ilb 25 Mfnimo coaterﬁdu de cemento 325 kg/m3 |contacto con el terreno Normal Yc=1,50
Relacién agua/cemento<0,45 Hormigones en
HA-30/8/30/lIb+Qb 30 Mfnimo cogterﬁdo de cemento 350 kg/m3 |contacto con el terreno Normal Te=1,50
Relacién agua/cemento<0,45 Estructuras prefabricadas| _
HP-35/8/20/1ib 35 Mfnimo contenido de cemento 350 kg/m3 |(mTnimo) Normal Te=1,50
ACERO PASIVO 500 Todo Normal Ts=1,15
RECUBRIMIENTOS EN ELEMENTOS SUMEGIDOS O EN CONTACTO CON EL SUELO 4cm.
EN EL RESTO ESPECIFICACION EHE 37.2.4
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..

©
I 5616c/25 L=130

110

Referencia: P5

150.

55—

l—c—ﬁc—‘o
©
5#16c/25 L=130 ]f

—3

p—40—|

7616c/26 L=140

7916c/26 L=140

P3
F—30— &
T I,
d ~ 23
1 s
9
¥+ R N
30 306 (=106
75 4
PS5
4 —30 i
1,
: : l I [1 : -
M Y
I
1 $a| e
=30 366 (=106

150

T

DE ALAGON (ZARAGOZA)
LIQUIDACION

Tnstituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
AG U A INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
PROYECTO DE: , EXPEDIENTE:
ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
C4/2002

EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS:

EXAMINADO: X
EL INGENIERO JEFE DEL AREA

CONFORME: EL CONTRATISTA

JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA
SUSTITUYE A: N2 DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:
EDIFICIO DE CONTROL NOV-05
e 49 CIMENTACION 150 o
ARMADURAS ZAPATAS (1) onnr | 49




Referencia: P4

110.
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Referencia: P10

65. 65. J
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l 6#16c/25 L=150 “f == 306 [=i0s
CONTROL DE CALIDAD
Fck
MATERIAL (N/r:mz) ESPECIFICACIONES EMPLEO NIVEL COEFICIENTE
Relacié t0<0,45 -
HM—15/B,/30/llb+Qc 15 M?”"‘frl‘;”czg‘::ﬁzm:; :ems”m 325 kg/m3 | LimPiezo Normal Ye=1,50
Relacidn agua/cemento<0,50 Interiores de edificios sin
HA-25/8/30/Ilb 25 MTnimo cogterﬁdo de cemento 325 kg/m3 contacto con el terreno Normal To=1,50
Relacién agua/cemento<0,45 Hormigones en
HA-30/8/30/lIb+Qb 30 Minimo cug\terﬁdo de cemento 350 kg/m3 [|contacto con el terreno Normal Ye=1,50
_ Relacidn agua/cemento<0,45 Estructuras prefabricadas| _
HP-35/8/20/b 35 MTnimo contenido de cemento 350 kg/m3 |(mfnimo) Normal Ye=1,50
Todo Normal Ts=1,15

ACERO PASIVO

500

RECUBRIMIENTOS EN ELEMENTOS SUMEGIDOS O EN CONTACTO CON EL SUELO 4cm.
EN EL RESTO ESPECIFICACION EHE 37.2.4
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Tnstituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
AG U A INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
PROYECTO DE: , EXPEDIENTE:
ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
C4/2002

DE ALAGON (ZARAGOZA)

LIQUIDACION

EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS:

EXAMINADO: X
EL INGENIERO JEFE DEL AREA

CONFORME: EL CONTRATISTA

ARMADURAS ZAPATAS (ll)

JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA

SUSTITUYE A: N¢ DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:
EDIFICIO DE CONTROL NOV-05

swwamoror| D0 CIMENTACION 150 [—o

Din A-1 50




Referencia: P7
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CONTROL DE CALIDAD
Fck
MATERIAL (N/mm2) ESPECIFICACIONES EMPLEO NIVEL COEFICIENTE
_ Relacién agua/cemento<0,45 Limpi Yoo
HM-15/B/30/llb+Qc 15 Mfnimo contenido de cemento 325 kg/m3 impieza Normal c=1,50
Relacion agua/cemento<0,50 Interiores de edificios sin _
HA-25/8/30/1ib 25 MTnimo contenido de cemento 325 kg/m3 contacto con el terreno Normal Ye=1,50
Relacién agua/cemento<0,45 Hormigones en Y.
HA-30/8/30/IIb+Qb 30 Mfnimo contenido de cemento 350 kg/m3 |contacto con el terreno Normal =150
_ Relacidn agua/cemento<0,45 Estructuras prefabricadas| _
HP—35/8/20/llb 35 | Mfnimo contenido de cemento 350 kg/m3 |(minimo) Normal Te=1,50
ACERO PASIVO 500 Todo Normal Ts=1,15
RECUBRIMIENTOS EN ELEMENTOS SUMEGIDOS O EN CONTACTO CON EL SUELO 4cm.
EN EL RESTO ESPECIFICACION EHE 37.2.4
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Instituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
AG U A INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
PROYECTO DE: , EXPEDIENTE:
ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
DE ALAGON (ZARAGOZA) C4/2002
LIQUIDACION
EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS: EXAMINADO: CONFORME: EL CONTRATISTA

EL INGENIERO JEFE DEL AREA

JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA
SUSTITUYE A: N2 DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:
EDIFICIO DE CONTROL NOV-05
] D1 CIMENTACION 150
ARMADURAS ZAPATAS (Ill) S B




Referencia: C.2 P12 — P8
Referencia: C.2 P10 — P11
(G} @)
f—60 60. n 485. n 70 0. 4 (GO (GiD)]
p—40——| 31 b 65 65. + 246. n 60. 60 4
T 40— 31
g 5 % T
l e " @
1808c/30 L=141
24 2616 L=663 24 l
1008¢/30 L=141
24 2616 L=419 24
! |
<
l o
I
24 2016 L=663 24
b 45. N 24 2016 L=419 24
b 496 4
Referencia: C.2 P11 — P7
™ @)
Referencia: C.2 P7 — P8 N o . " 280 " - " B
k + + +
40— 31
& (&) T
- 7
L 5 5 N 263 " 0 70 . § " ©
k + + 4 l
f——40—— 31 17¢8¢/30 L=141
I 24 2016 L=663 24
g ) %
‘L 1008¢/30 L=141
24 2016 L=456 24
I
I
I 24 2¢16 =663 24
<
i b 50 v
24 2616 L=456 24
L 553 4
s 4
Referencia: C.2 P5 — P6
G P6)
Referencia: C.2 P6 — P7 O O
k 75 75 e 286. + 85. 85. 4
@ ® T
- 85 as - 211 - 75 5 " < 5 %
40— 31 l
1188¢/30 L=141
I 24 2016 =494 24
g 5 %
‘L 808c/30 L=141
24 2016 L=419 24
I
1
4 24 2016 L=494 24
24 2016 L=419 24
b 531 4
Instituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
CONTROL DE CALIDAD
Fck INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
MATERIAL (N/mm2) ESPECIFICACIONES EMPLEO NIVEL COEFICIENTE
HM=15/8,/30/llb+Q 15 | Relacion agua/cemento<0,45 Limpiez Normal Ye=1,50 o et A G FPERIENTE:
c Minimo contenido de cemento 325 kg/m3 pieza orma =l ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
Relacién agua/cemento<0,50 Interiores de edificios sin T DE ALAGON (ZARAGOZA) €4/2002
HA-25/8/30/lib 25 MT7nimo contenido de cemento 325 kg/m3 contacto con el terreno Normal e=1.50 L|QU|DAC|0N
Relacién agua/cemento<0,45 Hormigones en
HA-30/B/30/Ilb+Qb 30 MTnimo co?\terﬁdu de cemento 350 kg/m3 |contacto con el terreno Normal Ye=1,50 EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS: Ef’?ﬁ“é'éﬁ?é’émsssnsum CONFORME: EL CONTRATISTA
_ Relacidn agua/cemento<0,45 Estructuras prefabricadas _
HP-35/8/20/llb 35 Mfnimo contenido de cemento 350 kg/m3 |(mfnimo) Normal Te=1,50
ACERO PASIVO 500 Todo Normal Ys=1,15 JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA
SUSTITUYE A: N¢ DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:
RECUBRIMIENTOS EN ELEMENTOS SUMEGIDOS O EN CONTACTO CON EL SUELO 4cm.
EN EL RESTO ESPECIFICACION EHE 37.2.4 EDIFICIO DE CONTROL NOV-05
o] D2 CIMENTACION i e
ARMADURAS RIOSTRAS () s | 52




Referencia: C.2 P11 — P12
60. 60. n 288 n 60. 60.
f—40— 31
T - %
< ) A2
l 1198c/30 L=141
24 2016 L=456 24
I
I
24 2016 L=456 24
’l: 528 ﬁ‘
Referencia: C.2 P10 — P6
(GIY) @)
| 65. 65. b 465. b o
b + + 4
40— 31
T - %
< ) ?
l 17¢8¢/30 =141
24 2016 =663 24
24 2016 L=663 24
L 65. J
a l
Referencia: C.2 P9 - P5
—60 60. - 480 + 4
p—40— 31
T - %
= ) A
l 1708c/30 L=141
24 2616 L=663 24
24 2016 L=663 24
50 4

T

f—t0—ry

—40—

Referencia: C.2 P9 — P10

® D
60. 60 + 321 + 65 65 4
40— 31
;I n %
l 1208c/30 L=141
24 2016 =494 24
I
I
24 2016 L=494 24
b 571 4
Referencia: C.2 P5 — P1
&) ©
" 5. + 320. of 55, 55—+
40— 31
g " %
l 1268¢/30 =141
24 2016 L=498 24
I
I
24 2016 =498
L 580. 4
k 1
CONTROL DE CALIDAD
Fck
MATERIAL (N/rf\mZ) ESPECIFICACIONES EMPLEO NIVEL COEFICIENTE
HM-15/8/30/lb+Qc | 15 Zf‘n??ﬁ" ciﬁ?%iimfe"f:ﬁﬁfm 325 kg/m3 | LmPieze Normal Te=1,50
Relacién agua /cemento<0,50 Interiores de edificios sin
HA-25/B/30/lIb 25 MTnimo cogterﬁdo de cemento 325 kg/m3 |contacto con el terreno Normal Tc=1,50
Relacién agua/cemento<0,45 Hormigones en
HA-30/8/30/llb+Qb 30 Minimo cogterﬁdo de cemento 350 kg/m3 |contacto con el terreno Normal Te=1,50
Relacién agua/cemento<0,45 Estructuras prefabricadas _
HP—35/8/20/lib 35 MTnimo contenido de cemento 350 kg/m3 [(mTnimo) Normal Ye=1,50
ACERO PASIVO 500 Todo Normal Ts=1,15
RECUBRIMIENTOS EN ELEMENTOS SUMEGIDOS O EN CONTACTO CON EL SUELO 4cm.
EN EL RESTO ESPECIFICACION EHE 37.2.4

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Instituto Aragonés del

AGUA

INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA

EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS:

PROYECTO DE: , EXPEDIENTE:
ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
DE ALAGON (ZARAGOZA) C4/2002
LIQUIDACION
EXAMINADO: CONFORME: EL CONTRATISTA

EL INGENIERO JEFE DEL AREA

JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA
SUSTITUYE A: N2 DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:
EDIFICIO DE CONTROL NOV-05
=] D3 CIMENTACION 150
ARMADURAS RIOSTRAS (II) onnr | 53




Referencia: C.2 P2 - P3

@

- 0. 60. + 256. + 55. 55. 4
T}‘*w;" 31
g b &
l 1088c/30 L=141
24 2016 L=419 24
¥
24 2016 L=419 24
L 486. 4
k- 4
Referencia: C.2 P3 — P4
—55 55 + 298. + 55. 55—
T”iw*“ 31
g f ®
l 1198¢/30 L=141
24 2016 =456 24
I
I
24 2016 L=456 24
F 518. 4
Referencia: C.2 P1 - P2
&) ®
55. 55. + 331 + 60 60.
THWH 31
¢ " A
l 1208¢/30 L=141
24 2616 L=494 24
24 2016 L=494 24
% 561 4
CONTROL DE CALIDAD
Fek
MATERIAL (N/;mZ) ESPECIFICACIONES EMPLEO NIVEL COEFICIENTE
Relacién agua/cemento<0,45 A
- L Ye=
HM—15/8/30/llb+Qe 15 Mfnimo contenido de cemento 325 kg/m3 impleza Normal e=1.50
Relacién agua/cemento<0,50 Interiores de edificios sin _
HA-25/8/30/llb 25 Minimo contenido de cemento 325 kg/m3 contacto con el terreno Normal Te=1.50
_ Relacidn agua/cemento<0,45 Hormigones en Y.
HA-30/8/30/llb+Qb 30 Minimo contenido de cemento 350 kg/m3 |contacto con el terreno Normal =150
Relacién agua/cemento<0,45 Estructuras prefabricadas _
HP-35/8/20/llb 35 | Minimo contenido de cemento 350 kg/m3 |(minimo) Normal Ve=1,50
ACERO PASIVO 500 Todo Normal Ts=1,15
RECUBRIMIENTOS EN ELEMENTOS SUMEGIDOS O EN CONTACTO CON EL SUELO 4cm.
EN EL RESTO ESPECIFICACION EHE 37.2.4

40—

Referencia: C.2 P6 — P2

@
l’; 85. 85. + 305. + 60. 60. :‘1
THW—% 31
g - o
i 12080/30 T=141
24 2016 L=498 24
<
24 2016 L=498 24
Referencia: C.2 P7 — P3
@ &)
k 75 75. 4 320. + 55. 55. 4
40— 31
I 1 7
I 1208730 =141
24 2016 L=498 24
<
24 2016 L=498 24
Referencia: C.2 PB — P4
b o 70 + 325 + 55 55—y
T}‘*w;" 31
g 5 %
l 1208c/30 (=141
24 2016 L=498 24
4
24 2016 1=498 2
b 575 '
Instituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
AG U A INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
PROYECTO DE: , EXPEDIENTE:
ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
C4/2002

DE ALAGON (ZARAGOZA)
LIQUIDACION

EXAMINADO:

EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS: X
EL INGENIERO JEFE DEL AREA

CONFORME: EL CONTRATISTA

JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA
SUSTITUYE A: N2 DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:
EDIFICIO DE CONTROL NOV-05
wrn D4 CIMENTACION 150
ARMADURAS RIOSTRAS (Ill) wnt | 54




P1=P2=P3=P4=P5=P6 +3.15
P7=P8=P9=P10=P11 ¥
P12
2lg
8lo
3 2le
4 2
30 +0.00 s SR
r— % B 2le
S0 vl
a2 e 2seses etk
CUADRO DE PILARES
Hormigdn: HA-25 , Control Estadistico
Acero: B 500 S, Control Normal
Escala: 1:50

Pilares que terminan en

FORJADO 1

Hormign:  HA-25 , Control Estadistico
Acero: B 500 S , Control Nommal
Escala: 1:50

P1 | porTicCO 3 P2 P3 P4
30X40 B0X40 30X40
o
9
i i i
K- ) K- 3 ) FORJADO 1
q CIMENTACION
"' Hormigén: HA-25 , Control Estadistico
Aceros en forjados: B 500 S, Control Normal
Escala: 1:50
o o o o
N 8 N 8 N 8 N
< 1 < 1 = 1 =
Q 2 Q 2 o 2 o Toblo de coracterfsticas de forjodos de viguetas (Grupo 1)
M M ™ e FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS
Fomiia: FORM
Forjado: 25+4, Certmica
Canto de bovedilla: 25 em
Espesor capa compresion: 4 cm
L:‘weg;n Vigusto: HA-25 Ge=1.40
ormigén vigueta: HA=25 G=1.
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SECCION 1

Bordillo montable 30x25

HM—15,/P /40—

Bordillo montable 30x25

HM—15/P /40—

e <~ 1.5%

Zahorra artificial

50 cm Explanada Mejorada

5 cm MBC S-20
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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T
|
T
|
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T
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|
|
| 7 cm MBC G-20
|

|

SECCION 3
Lod 3 CM Baldosa Hidrdulica
3 CM Baldosa Hidrdulica
A 030
13 5.00

15 cm HM—15/P/40/|

L VARIABLE o}

25 cm Zahorra Artificial

/M M MY MAY | P d
yomip d %#012/15

[ )

7L%wmmm E DE 1,00 A 1,50 m, 4

0.40

bordillo 15x25

HM—15/P/40—1

pavimento existente

TUBO 50x30x5 mm 1“

2.00

il

1.88

L

L — 60x40x5 mm 1

REJA ACERO GALVANIZADO
Y PLASTIFICADO.
6 6.3 mm / 10x30 mm

L — 60x40x5 mm
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TIERRA DE PROTECCION
Configuracion: 60-25/5/82
Profundidad electrodo: 0.5 m
Seccion conductor: 50 mm2
Didmetro picas: 14 mm
Nimero de picas: 8

Longitud picas: 2

NOTA: En el piso del Centro de Transformacion se instalard un mallazo electrosoldado,

con redondos de didmetro no inferior a 4 mm. formando una reticula no superior a 0,30x0,50 m.

Este mallazo se conectard como minimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de proteccion del Centro.

Dicho mallazo estard cubierto por una capa de hormigdn de 10 cm. como minimo.

Las puertas y rejilas metdlicas que dan al exterior del centro no tendrdn contacto eléctrico alguno con masas
conductoras que, a causa de defectos o averias, sean susceptibles de quedar sometidas a tension.

TIERRA DE SERVICIO

Confiquracion: 5/32.

Profundidad electrodo: 0.5 m

Separacion picas: 3 m

J picas en hilera unidas por conductor horizontal
Seccion conductor: 50 mm?2

Didmetro picas: 14 mm

Longitud picas: 2

NOTA: El conductor de conexion entre el neutro del transformador
y el electrodo de la tierra de servicio serd de cable aislado 0,6,/1kV
de 50 mm2 en Cu, bajo tubo de PVC con grado al impacto 7 (minimo)
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ESQUEMA UNIFILAR

PUESTAS A TIERRA

2.5

C.1. ®

TIERRA DE PROTECCION
Picas: Lp = 2 m, @ = 14 mm
Conductor: Cu desnudo, S = 50 mm?2

7.16

TIERRA DE SERVICIO
Picas: Lp = 2 m, @ = 14 mm
Conductor: Cu desnudo, S = 50 mm?2

trafo 1 315 kVA
15000 / 380 V
aisl. aceite

<::]§[::> 2(3x240)/240 mm2 Al RV 0,6/1kV

B.T.
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——___ Calle Acera Edificaciones — ~
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Cable M.T.

% Arena lavada de rio

1 0.10

0.10 0.10

0.60 ‘

TENDIDO DE CABLES BAJO ACERA

Cruce con cables de B.T.

1.30

Tierra apisonada
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0.5

0.25

0.10
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N "atencion al cable”
o|°@ .
Nlo P
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‘ 0.40 uberfa
’ & min 030 Cable M.
% Arena lavada de rio
0.60
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Cruce y paralelismo con otros servicios
de infraestructura
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TENDIDO DE CABLES EN CRUCE DE CALZADA

Disposicion normal
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I I J I
) . %%% Tierra_apisonada
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e "atencion al cable”
T a7
: ' = - Testigo cerdmico
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L
0.20
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0.60

TENDIDO DE CABLES BAJO ACERA

Paralelismo entre cables M.T.

1.30

S

SRR
SRR

. %;%g Tierra apisonada

Cinta sefializadora
atencion al cable

0.25

0.10

_—

Cable M.T.

Testigo cerdmico
rasilla 3 cm esp.

Areng lavada de rfo

TENDIDO DE CABLES BAJO ACERA

Disposicion normal
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LINEA M.T.

15 K.V,

W

&

i

AGUA INDUSTRIAL PEAD DN 50

AGUA POTABLE. TUBO P.E.AD. DN 63

TOMA DE AGUA
POTABLE

A
U,

[x]

LINEA M.T. 15 KV
CABLE 3x150 mm2 AL 12/20 KV
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LUMINARIA MURAL 150 W.

ARQUETA ELECTRICA 60 x 60 x 80 cm

-
[[]  ARQUETA ELECTRICA 80 x 80 x 80 cm
[T]]  ARQUETA ELECTRICA 100 x 100 x 100 cm

D ARQUETA DE DERIVACION 40 x 40 CM.
Y FAROLA 150 W. DE 4 M. DE ALTURA
@90 (rojo) PVC doble pared (Fuerza, maniobra)
=== LINEA ELECTRICA | #160 (rojo) PVC doble pared (Alimentacién CGD, CCM's)
263 (verde) PVC doble pared (Comunicaciones e instrumentacion)

- ILUMINACION
2(290)
’__—c@\\

(Linea eléctrica subterranea iluminacion
siempre 2 tubos @90)
\
H

4 ARQUETA EXCLUSIVA DE ALUMBRADO

\
N\
\
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4((390

p— 2(990) A%
=== [y
e

LINEA TELEFON/CA

CUNETA

A\CQ\\

3(963)
1(#160)
6(290)
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X
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ZANJA DE BAJA TENSION 2 TUBOS
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ZANJA DE BAJA TENSION 4 TUBOS @ 80 mm

Segun acabados
superficiales ~~—_____

Capas de tierra (o similar)
compactado cada 15 cm
95 % proctor modificado

280

/ / / / / Cinta PE
\,e//////////////////////

100

Hormign en masa HM-20 /////

440

5 G
Conducto de Reserva N . s 7 N < _Cable Su

bterraneo BT

a 1
‘ A :
™ o lluminacion

800

4

™~ 4 I o
o a el / \ { \ . aA// .
e ’ R A O

Tubular PE 80 mm

400

Segn acabados
superficiales

Capas de tierra (o similar)
compactado cada 15 cm
95 % proctor modificado

SIS L cmare
\4/4 500507 ///// 000

N
N
N
N
N
W
N
N
\§
N

T

ZANJA DE BAJA TENSION 9 TUBOS @ 80 mm
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compactado cada 15 cm
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ZANJA DE BAJA TENSION 6 TUBOS @ 80 mm
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ZANJA DE BAJA TENSION 12 TUBOS @ 80 mm
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ZANJA DE BAJA TENSION 16 TUBOS @ 80 mm
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ZANJA DE BAJA TENSION 2 TUBOS @ 160 mm
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DERIVACION INDIVIDUAL:  2(4x120)mm2Cu
Unipolares E.B.Tubo D=140 mm 64 m.

EQUIPO DE MEDIDA

ACOMETIDA: 2(4x120)mm2Cu
Unipolares E.B.Tubo D=140 mm 10 m.
Designacion U.N.E. RV 0.6/1 KV

Cuadro General de
Mando y Proteccion

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 630 AV, — m
=
Termico regulable.ireg: 582 A EB > i Kwh - 1t @
- LINEA REPARTIDORA: 2(4x120)mm2Cu CAJA GENERAL DE PROTECCION
FUSIBLES: 630 A
l I.Autom.IV I.Autom. Il l l . Autom.IV l I.Autom.IV l l i
In=250 A In=630 A 1.MAG.IV In=100 A LMAG.IV In=160 A 1L.MAG.IV LMAG.IV 1.MAG.IV LMAG.IV
-EEN  Ireg=250 A +-EEN  Ireg=518 A 5 A +=E3  Ireg=90 A 20 A 25 A 10 A 30 A 25 A
{2 Rele y transf. {3 Rele y transf. {2 Rele y transf.
L-{5] Dif.:30 mA L-{5] Dif.: 30 mA L-{5] DIf.:30 mA o ﬁ
HER-- = <
LDIF.IV LDIF.IV \ LDIF.IV LDIF.IV E? \ ’EB \ LDIF.IV LDIF.IV = s
25A.30 mA 25A.30 mA 25A.30 mA 25A.30 mA L 40A.30 mA 25A.30 mA % o
-
N = =)
Cont. Cont. m <
16 Al q 25 A
R.Term.
2(3x@5)+ TTx50mm2Cu
3x25/16+ TTx16mm2Cu
LINEA SOPLANTES Unip. E.B.Tubo D=125
4x150mm2Cu Rc‘pu 61 :vo mm Unip. E.B.Tubo D=B0 mm DESHIDRARACION DESODOR‘ZAC;)N
. RV 0.6/1 KV 4x25+TTx16mm2Cu 4x8+TTxBmm20u
Unlp. E:B.Tubo D=125 mm -
P Unip. E.B.Tubo D=80 mm Unip. EB.Tubo D=60 mm
RV 0.6/1 KV 4 e kY RV 0.6/1 KV ES ES ACEL. FL
170 m *x 6/ 0.3 m 3x35/16+TTx16mm2Cu
o3 m DESHIDRA ’ DECANTAD CONTROL
3x25/16+ TTx16mm2Cu RECIRCUL
SOPLANTE Patay 3x25/16+TTx16mmM2Cu Unip. E.B.Tubo D=80 mm 3x35/16+Thxi6mm2Cu 4x6+TTx6mm2Cu
3x150/95+ TTx95mm2Cu Bateria Condensadores ILUMINACION EXTERI PRETRATA RV 0.6/1 KV Unip. E.B.Tubo D=80 mm
1:2: 4(Esc. 31.35 kvar) 5250W; 525m; 2.3% Unip. Al Aire 4%2.5+TTx2.5mm2Cu 3x50,/25+TTx25mm2Cy 2m Unip. E.B.Tubo D=80 mm RV 0.6/1 KV Unip. £.8.Tubo D=860 mm
Unip. E.B.Tubo D=125 mm RV 0.6/1 KV RV 0.6/1 KV
RV 0.6/1 KV Unip. Al Al 60 m RV 0.6/1 KV
. 5m nip. re Unip. Al Aire tm 5m
5m RV 0.6/1 KV RV 0.6/1 KV
35 m
‘L DESODORIZACION ‘L
7500W; 20m;1.97% Y
l
Cuadro de Mando LMAG.IV Cuadro de Mando Cuadro de Mando LMAG.IV
. 25 A . i 25 A
y Proteccion y Proteccion y Proteccion
SOPLANTE ACEL. FL RECIRCUL
i . Autom. il l L Automn.il l 1. Autom. il . Automn.li 1. Autom. Il l
I.Autom. il I Autom.lll I.Autom.lil I.Autom.lil In=15 A In=15 A In=15 A In=15 A In=15 A 1.MAG.IV
In=15 A In=15 A In=15 A In=15 A Rels y tron Rele y transf; Rele y troy Rele y transf Rele y transf. 15 A
B3\ Rele y tran Rele y tran Rele y tran Rele y transt. DIt 30 mA DIf:30 mA DIf.:30 m, DIf.:30 mA DIf.:30 mA
l L. Autom.IV l Cuadro de Mando Dif.: 30 mA Dif.: 30 mA Dif.:30 mA Dif.:30 mA
In=250 A 1LMAG.II LMAG.II Prot i
roteccion
v EE Ireg=249 A 10 A 15 A éESH\DRA Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. EB LDIFIV
L Rele y transf. Cont. Cont. Cont. Cont. 10 ANl 10 ANl 10 Al 10 Al 10 AN L 25A.30 mA
+-{i>] Dif.:30 mA 10 Al 10 ANl 10 ANl 10 ANl R.Term. R.Term R.Term. R.Term. R.Term.
R.Term. R.Term. R.Term. R.Term. 4.846 A 4846 A 4.8:6 A 4.8:6 A 4.8:6 A
’EB' N\ LoFn L.DIFII 6+7.5 A 647.5 A 6:7.5 A 647.5 A € € £ £
! 3 3
. 25A.30 mA 25A.30 mA 1. Autom.IV £ £ £ £ £ £ £ £ 3 3
= 2 o ° °
In=100 A 1MAG.II 1.MAG.II ° ° o ° 2 2 8 8 8 ¢
HERN  Ireg=79 A 10 A 15 A & o @ 3 1 I S| A S| & |4 a4
$ il ] Il 1 3| o 3| o 3 3 3 5]
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] . S . S sl e° sl s° o & o | g o | g 6| g
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78 ; 3 3 : ®
£l 3 g g g g 3 ® =S
=] 3 Il ~ JOMB PURGA FANGO 2 | BOMBA FANGOS ESP 1 BOMBA FANGOS ESP
a E £ BOMBA FLOTANTES BOMB PURGA FANGO 1
£ H 2 Elesz alez § 2 £ AGELAREADOR 1 ACELAREADOR 2 ACELAREADOR 3 ACGELAREADOR 4 1900W; 150m;1.8% 1900W; 150m; 1.9% 1900W; 150m; 1.9% 2200W;150m; 2.02% 2000W; 150m; 1.94% 1900W; 150m;1.9%
2 S| = S| < %| o> 25 RS 2600W; 160m; 2.12% 2600W:160m; 2.12% 2600W; 160m; 2.12% 2600W: 160m: 2.12%
gélas Elzs Elss gl ez L 2% qlez
28| ua ER) D wil| <e 3| ac x| <<
S P &1 59 23z & dg Elzs
78| s%¢ 9l a® alao eS| 2a €| uWa 3| TQ
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8 5&mw &) 5% &) 5@ gelse? s &2 ol &2
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i ® . e
ILUMINACION SOPLAN FUERZA SOPLANTES
1000W; 20m; 2.95% 2000W; 20m; 4.02% ILUMINACION DESHI FUERZA DESHIDRA LMAG.IV
1000W; 25m; 1.7% 2000W; 20m; 2.33% 10 A
Cuadro de Mando l
SOPLANTE VARIADOR S5 KW Cuadro dg Mando S LMAGIV Cuadro de Mando
y Proteccion ole y transt | ) autom.in 1 Autom. Il 0 A y Proteccion
1. Autom. il . Autom.lil 1. Autom.lil MOTORES Dif.:30 mA In=15 A CONTROL
In=160 A In=160 A In=160 A 1. Autom. il 1 Autom.lil 1 Autom.lil 1. Autom. i 1. Autom. il - Rele y transf.
Rele y transf, ——+- Rele y transf. Rele y transf. utom. utom utom utom utom Cuadro de Mando —— CAUDALIMETRO 1
DIf30 mA DIf£ 30 mA DIf30 mA In=38 A In=38 A In=15 A N In=15 A In=15 A ” LDIF.IV
- - " Rele y trans| Rele y trans Rele y transt—+-FH\] Rele y transt—+ Rele y transf. y Proteccion z 40A.30 mA CAUDALIMETRO 2
Cont. (2 UDS) Cont. (2 UDS) Cont. (2 UDS) < DIf.:30 mA DIf.:30 mA Dif.:30 mA L) Oif:30 mA Dif.:30 mA DECANTAD cont cont — CAUDALIMETRO 3
150 Adll 150 Adn 150 Al = on ont. —— CAUDALIMETRO 4
adiay R.Term. 150 A < 1 Al 10 A |—— CAUDALIMETRO 5
108.33:130 A 1154115 A 108.334130 A — = | Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. R.Term. R.Term. 1.MAG.II LMAG.I < [—— SONDA OXIGENO 1
E 40 Al 40 Al 10 Al 10 Al 10 Alll 1:8242.4 A 1:82:2.4 A 30 A 20 A = —— SONDA OXIGENO 2
ARRANC. 55 KW ARRANC. 55 KW ARRANC. 55 KW =) R.Term. R.Term. R.Term. R.Term. R.Term. 4x6+TTx6mm2Cu 4x6+TTx6mm2Cu << |—— SONDA OXIGENO 3
< 32:40 A 32:40 A 1.92:2.4 A 6:7.5 A 1.92:2.4 A Unip. E.8.Tubo p=60 mm Unip. E.B.Tubo D=60 mm = |— SONDA OXIGENO 4
RV 0.6/1 KV 2x6+TTxBmMmM20C:
N B B x4 TTxBmmaCu 4x6+TTx6mmMACu 4x2.5+TTx2.5Mm2Cu | 4x2.5+TTx2.5m2Cu | 4x2.5+ TTx2.5mm20u RV 0.6/1 KV /! 2x16mm2Cu X6+ TTxGmm2Cu O | CONTROL PRES. 1
o S S Unip. Al Aire Unip. Al Aire Unip. Al Aire Unip. E.B.Tubo D=60 mm Unip. E.B.Tubo D=60 mm -
g 8 ] Unip. Al Alre Unip. Al Aire RV 0.6/1 KV RV 0.6/1 KV RV 0.6/1 KV RV 0.6/1 KV RV 0.6/1 KV D [—— CONTROL PRES. 2
El o> E| o> E| o> RV 0.6/1 KV RV 0.6/1 KV ; < [—— CONTROL PRES. 3
HIE s| 8% g £3 ES —— CAUDALIM. AIRE 1
El =S El=zS El=zS @ @ @ DECANTADOR 1 DECANTADOR 2 ® [l L CAUDALIM. AIRE 2
T 3 + ] Y J — .
% S a 1000W; 150m; 1.43% 1000W;150m; 1.43%
8l €3 gles gles 4 ™ 3300W, 50m; 2.68% 3500W;50m; 3.34% CAUDALIM. AIRE 3
lsz S 2l sz CENTRIFUGA 1 CENTRIFUGA 2 TORNILLO BOMBA FANGOS POLI CAUDALIM. AIRE 4
= = = 14800W; 20m; 2.06% 14800W; 20m; 2.06% 1000W; 20m: 1.42% 3000W; 20m; 1.67% 1000W; 20m; 1.42% CONTROL NIVEL 1
M @ @ —— CONTROL NIVEL 2
—— CONTROL NIVEL 3
SOP. 1 Sop. 2 SOP. 3. —— CONTROL NIVEL 4
S5000W; 20m: 3.39% S5KW; 20m; 3.31% 55KW; 20m; 3.39%
Cuadro de Mando CONDUCTOR APANTALLADO DATOS
y Proteccion CONEXION PROFIBUS
PRETRATA
E} l.Autom IV
"
= Instituto Aragonés del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
LMAG.II J} I Autom. Il L Auton. Il 1 Autorn. Il 1 Autom. Il . Autom. Il J} I Autom.Ill 1 Autorn. Il 1 Autom. Il I Autom. Il I Autom. Il L Autom. Il l 1 Autorn. Il 1 Autom. Il I Autom. Il I Autom.Ill LAutorn. Il 1 Autorn. Il .
i 15 A |.MAG.II In=30 A In=30 A In=30 A In=15 A In=15 A In=15 A In=15 A In=15 A In=15 A In=15 A In=15 A In=15 A In=15 A In=15 A In=15 A In=15 A In=15 A INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
10 A Rele y transf. Rele y transf. Rele y transf. Rele y transf. Rele y transf. Rele y transf. Rele y transf. Rele y transf. Rele y transf. Rele y transf. Rele y transf. Rele y transf. Rele y transf. Rele y transf. Rele y transf. Rele y transf. Rele y transf.
Dif.: 30 mA Dif.: 30 mA Dif.: 30 mA Dif.: 30 mA Dif.: 30 mA Dif.: 30 mA Dif.: 30 mA Dif.: 30 mA Dif.: 30 mA Dif.: 30 mA Dif.: 30 mA Dif.. 30 mA Dif.: 30 mA Dif.: 30 mA Dif.: 30 mA Dif.: 30 mA Dif.: 30 mA
PROYECTO DE: EXPEDIENTE:
\ L.DIFI! Cont. Cont Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. A C4/2002
25A.30 mA 30 AN 30 Al 10 AN 10 A 10 A 10 Al 10 AN 25 AN 25 AN 10 AN 10 A 10 AN 10 A 10 AN 10 Al 10 AN DE ALAGON (ZARAGOZA)
R.Term R.Term. R.Term. R.Term. R.Term. R.Term. R.Term. R.Term. R.Term. R.Term. R.Term. R.Term. R.Term. R.Term. R.Term. R.Term. LIQUIDACIO’N
24+30 A 24430 A 6+7.5 A 8+10 A 1.9242.4 A 1.92+2.4 A 1.92+2.4 A 16420 A 16+20 A 8410 A 1.92+2.4 A 8+10 A 8+10 A 1.9242.4 A 8+10 A 8410 A
3
£ VARIADOR 15 KW EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS: EXAMINADO: CONFORME: EL CONTRATISTA
2 a3 3 3 3 3 3 3 3 38 3 3 3 3 3 EL INGENIERO JEFE DEL AREA
] ~ b N ~ ~ N o N ~ 1] ~ « ~ ~
alé 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 € 3 3 3 3 € 3
Q| o 8 ] & 3 £ £ 3 £ £ £ £ £ 3 3 £ £ £
£l 53 sl ez £l o3 £l o> El o> 9 > AT 0 o> 8| e > AT 6 > 6l 9> 6| o> ol o> AT HEE S ol p> AT
£l 2% MEE? £< £< 4 ol £ ol £2 o £ J| £ MEX MEX ol £ ol £ MEX? MEX ol £2 ol £ a| £ MEX
§lae 9| =< - $1%< - = <c = << | << | << = <c = <c = << =| < ¢ L 2l <c 2l <c 2l <c | << 2l <c
x| @ ElzS | 2 S x| =3 |z S Elzs Elzs ElzZ ElzX Elzs Elzs Elzs ElzZ Elzs Elzs Elzs Elz< ElzX Elzs
Elug R £lza E|lTa [ P AR +| 2o AR AR | <o | <o ) PR sl <« sl <« 3 <@ 3| < A JOSE ANTONIO MARTINEZ FOUNAUD COPEISA
i| g0 6| 40 il g0 las il g0 el 5o ol 5o al ;3 @ ;3 8l ;o of ;0 @ ;o @l ;3 of ;0 o ;o @ ;o afl 4o @l <5 o ;0
€| > x| > 3| > x| > 3| > > > > ¥ > Sl => > e $| s> Sl > > > > AR N> " " : X : "
N S N S <+ S <+ S <+ Sk <+ S <+ S <+ S < S <+ S <+ S <+ S <+ S <+ Sk <+ S <+ S <+ S < S <+ S SUSTITUYE A: N°DE PLANO: | DESIGNACION: ESCALA: FECHA:
T T INSTALACIONES ELECTRICAS NOV-05
A ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® '
® SUSTITOG PO BAJA TENSION 1900
FUERZA ILUMINACION PRETRA  BOMBEO INICIAL 1 BOMBEO INICIAL 2 BOMBEO INICIAL 3 BIVALVA 1 BIVALVA 2 TAMIZ COMPACTADOR DESARENADOR SOPLANTES 1 SOPLANTES 2 POLIPASTO ARENAS CLASIFICADO BOMBA ARENAS 1 BOMBA ARENAS 2 GRASAS CONCENTRA BOMBA GRASAS 1 BOMBA GRASAS 2 ’
2000W; 25m, 2.36%  1.2W; 25m; 1.75% 11300W; 25m; 2.84% 11300W; 25m; 2.84% 11300W; 25m; 2.84% 3017.6W; 25m; 2.22% 4100W; 25m; 2.38% 1000W; 25m; 1.9% 1000W; 25m; 1.9% 1000W; 25m; 1.9% 5500W; 25m; 2.6 % 5500W; 25m; 2.6% 4000W; 30m; 2.49% 1000W; 25m; 1.9% 4000W; 25m; 2.37% 4000W; 25m; 2.37% 1000W; 30m; 1.93% 4000W; 25m; 2.37% 4000W; 25m; 2.37% ESQUEMA UNIFILAR (1) Din A-1 69




CONEXION PROFIBUS

CONDUCTOR APANTALLADO DATOS
1 1LMAG.IV

15 A
PdeC: 10 kA
Curvas B,C,D

LDIF.IV
25A.30 mA

=60 mm

4x10+4 TTx10mm2Cu
Unip. E.B.Tubo D:
RV 0.6/1 KV

CONTROL
1 m

Cuadro de Mando S LMAGIV
y Proteccion 15 A
PdeC:10 kA
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