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1 ANTECEDENTES

La Planta Fotovoltaica "PASADIZO SOLAR" recibi6 con fecha 29/09/2022 el permiso de
acceso y conexion para generacion renovable en la subestacion SET GRADO 220 kV
propiedad de Red Eléctrica de Espafa, con referencia DDS.DAR.22_2042.

En dicha comunicacion, se concede a la Planta Fotovoltaica "PASADIZO SOLAR", cuyo titular
es PASADIZO SOLAR S.L., los permisos de acceso y conexion para generar 39,00MW de
potencia.

La Planta Fotovoltaica "PASADIZO SOLAR" comparte infraestructuras de evacuacion hasta
la SET GRADO con la Planta Fotovoltaica "REGADERA SOLAR". Dichas infraestructuras de
evacuacion se tramitan en un expediente independiente con nimero G-H-2022-019

2 OBJETO

El objeto de la presente separata es informar a Red Eléctrica Corporacion S.A. (Redeia) de la
configuracién de la Planta Fotovoltaica "PASADIZO SOLAR" de 38.720 kW de potencia
instalada en inversores. La instalacién se ubica en los términos municipales de Estadilla y
Fonz, en la provincia de Huesca. El acceso principal a las instalaciones se realizara desde la
carretera A-133 entorno al p.k. 22+040 m, y a través de la red rural de caminos existentes que
parten de la mencionada carretera.

La evacuacion de energia de la planta fotovoltaica se realizara a través de una celda de 30
kV de la Subestacién SET Regadera 220/30 kV ubicada dentro de la poligonal de la Planta
Fotovoltaica “REGADERA SOLAR”. La generacion de energia eléctrica producida por la
Planta Fotovoltaica "PASADIZO SOLAR" se destinara a la venta a red.

Se redacta el proyecto técnico administrativo para obtener autorizacién administrativa previa
y autorizacién administrativa de construccion, asi mismo, en caso de que proceda, se solicitara
la declaracién de utilidad publica.

Las caracteristicas principales del proyecto son las siguientes:

PFV "PASADIZO SOLAR"

Términos Municipal es Estadilla y Fonz (Huesca)

Estructura Seguidor de Eje N-S con Seguimiento E-O

I(Dl\cz(tjedrlljcl:ga;)mstalada CcC 44.655 KWp

(Plr?\tlirrlgga;)mstalada CA 38.720 kW

Capacidad de acceso 39.000 kW

Mé6dulos TRINA SOI__AR TSM—II_)E_GZlC.ZO de 650 Wp
(68.700 unidades) o similar

Inversores 110 SUNGROW SG350HX, 352 kW (30°C) o similar

Red Media Tension 30 kV

N.° de circuitos MT 3 circuitos, con conductor HEPR 18/30 kV, Al, 50Hz
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3 PROMOTOR

El presente Proyecto Técnico Administrativo PFV "PASADIZO SOLAR" se realiza a peticion
de la empresa PASADIZO SOLAR S.L., promotor del mismo.

Los datos del promotor son:

x Razén Social: PASADIZO SOLAR S.L.

CIF: B88246087.

Domicilio Social: Calle Cardenal Marcelo Spinola 4, 1°D, Madrid, C.P. 28016, Espaiia.
Persona de contacto: Antonio Arturo Sieira Mucientes.

Teléfono mévil: 910059775.

Email: grado@ignis.es

xX X X X

x

4 NORMATIVA DE APLICACION

En la confeccion del presente proyecto, asi como en la futura construccion de las
instalaciones, se tiene presente la normativa nacional y autonémica vigente que regula esta
actividad y otras que puedan afectar a la misma. La normativa es la siguiente:

4.1 General
x Normas UNE de obligado cumplimiento en el Ministerio de Fomento.
x Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.

x Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Carreteras. B.O.E. de 23 de septiembre de 1994.

x P.H.E.: Ley 16/1985, de 25 de junio (B.O.E. del 29), del Patrimonio Histérico Espafiol,
desarrollado parcialmente por el Real Decreto 111/1986 de 10 de enero (B.O.E. del 28).

x Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
x UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestion de la calidad.
x UNE-EN ISO 9000:2015 Sistemas de gestion de la calidad. Fundamentos y vocabulario.

x Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia
de los derechos digitales.

4.2 Autonémica y municipal

x Orden de 25 de Junio de 2004, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragén, sobre el procedimiento administrativo aplicable a las instalaciones
de energia solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica.

x Orden de 7 de Noviembre de 2005, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
del Gobierno de Aragon, por la que se establecen normas complementarias para la
tramitacion y la conexiébn de determinadas instalaciones generadoras de energia
eléctrica en régimen especial y agrupaciones de las mismas en redes de distribucion.

x Orden de 7 de Noviembre de 2006, Departamento de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragdn, por la que se establecen normas complementarias para la
tramitacion del otorgamiento y la autorizacion administrativa de las instalaciones de
energia solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica.
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x Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragdn, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragon.

x Normas Subsidiarias y Complementarias de a&mbito provincial de Huesca.
x Plan General de Ordenacién Urbana del municipio de Estadilla 'y Fonz.

x Clases y Categorias del Suelo del término municipal de Estadilla y Fonz.
x Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificacion administrativa.

4.3 Seguridad y Salud

x Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. BOE n° 256 25-10-1997.

x Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se madifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construcciéon y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

x Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién.

x Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, y
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

x Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacioén de actividades empresariales.

x Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

x Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccion contra incendios.

x Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias.

x Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales- (B.O.E. n°298, 13-12-03).

x Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevencion.

x Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevencion.

x Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo en sus partes no derogadas. - Boletin Oficial del Estado de 16-
03-1971.

x Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo.
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x Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

x Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual

x Recomendaciones para la elaboracion de los estudios de seguridad y salud en las obras
de carretera (2002).

x Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

x Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo, por la que se aprueba la instruccién técnica
complementaria 02.1.02 «Formacion preventiva para el desempefio del puesto de
trabajo», del Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera.

x Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.

x Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

4.4 Obra Civil

x Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

x Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de
construccion sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02).

x Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.

x Normativa DB SE-AE Acciones en la edificacion.

x Normativa DB SE-A Acero.

x Normativa DB SE Seguridad Estructural.

x 0.C. 15/03 Sobre sefializacion de los tramos afectados por la puesta en servicio de las
obras. -Remates de obras.

x Orden de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras
del Estado, las vias de servicio y la construccion de instalaciones de servicios.

x Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado,
de la Instruccion de Carreteras.

x Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
"Secciones de firme", de la Instruccion de Carreteras.

x Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje
superficial de la Instruccién de Carreteras.

x Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC
sefalizacion vertical de la Instruccion de Carreteras.

x 0.C. 17/03 Recomendaciones para el proyecto y construccion del drenaje subterraneo
en obras de carretera.
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x Orden ministerial de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2 - IC sobre
marcas viales (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre).

x Manual de Ejemplos de Sefializacion de Obras Fijas de la DGC del Ministerio de
Fomento.

x Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, D.G.C. 1978.

x Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, del
Ministerio de Obras Publicas (PG-3). aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de
1976 (B.O.E. de 7 de Julio) con las modificaciones introducidas en diversos articulos por
la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 y posteriores (Parte 2, Parte 7 en el 2000).

x Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la
recepcion de cementos (RC-16).

x Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el «Pliego de prescripciones técnicas
generales para tuberias de abastecimientos de agua» y se crea una «Comision
Permanente de Tuberias de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de
Poblaciones».

x Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

x Recomendaciones para la fabricacion, transporte y montaje de tubos de hormigén en
masa, T.H.M., del Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y del Cemento.

x Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, por la que se apruébala Instrucciéon 8.3-I1C
sobre Sefializacién, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminacién de Obras Fijas en
Vias fuera de poblado.

x Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Codigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

4.5 Instalaciones Eléctricas

x Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de
energia y en otros ambitos para la reactivacion econémica.

x Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la
implementacion de los coédigos de red de conexion de determinadas instalaciones
eléctricas.

x Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para
la conexion a la red necesarios para la implementacién de los codigos de red de conexiéon

x Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

x Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico en sus disposiciones adicionales
sexta, séptima, vigésima primera y vigésima tercera vigentes.

x Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

x Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, publicado
en BOE N° 224 de 18 de septiembre de 2003.
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x Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado
de puntos de medida del sistema eléctrico.

x Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones
técnicas complementarias al Reglamento unificado de puntos de medida del sistema
eléctrico.

x Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

x Para la conexién a Red Eléctrica de Espafa se cumpliran con los procedimientos para el
acceso y la conexion a la red de transporte de instalaciones de generacion, consumo o
distribucion que se establecen con caracter general en la Ley del Sector Eléctrico —LSE
(Ley 24/2013, de 26 de diciembre), el Real Decreto 1955/2000 para el sistema eléctrico
peninsular espafol (SEPE), el Real Decreto 1047/2013, y con caracter particular, para las
instalaciones de generacion mediante fuentes renovables, cogeneracion y residuos en el
Real Decreto 413/2014. Ademas, se cumplirA con los aspectos técnicos y de detalle,
incluyendo la etapa de puesta en servicio, que se desarrollan en los procedimientos de
operacion, en especial el P.O. 12.1 y P.O. 12.2. sobre requisitos minimos de disefio,
equipamiento, funcionamiento y seguridad y puesta en servicio. En el desarrollo de la
actuacién se tendran en cuenta dichos procedimientos, asi como las prescripciones
técnicas de Red Eléctrica de Espafia.

x Normalizacion Nacional. Normas UNE vy especificaciones técnicas de obligado
cumplimiento segun la Instruccion Técnica Complementaria ITC-LAT 02.

x Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
proteccion de la avifauna contra la colision y la electrocucion en lineas eléctricas de alta
tension.

x Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexion a red de
instalaciones de produccion de energia eléctrica de pequefia potencia.

x Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica.

x Pliego de Condiciones Técnicas para instalaciones conectadas a la red, PCT-C IDAE julio
2011.

x Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexion a las redes de
transporte y distribucion de energia eléctrica.

x Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comisibn Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establece la metodologia y condiciones del acceso y de la
conexién a las redes de transporte y distribucién de las instalaciones de produccion de
energia eléctrica.

x Reglamento (UE) n° 548/2014 de la Comision de 21 de mayo de 2014 por el que se
desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a los transformadores de potencia pequefios, medianos y grandes.
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5 DATOS Y CRITERIOS DE PARTIDA
5.1 Ubicacién de la planta

Las coordenadas UTM del centro aproximado de PFV "PASADIZO SOLAR" son las
siguientes:

Coordenadas UTM-ETRS89 (Huso 31):
X:271.291,91m — Y: 4.656.411,05m
Las coordenadas de los limites de PFV "PASADIZO SOLAR" se encuentran definidas en el
anexo de “Coordenadas perimetrales” y estan graficamente representadas en el plano
“342215102-3303-030 Ortofoto”. Asi mismo se incluye un listado de los diferentes vallados
especificando, para cada uno de ellos: longitud de vallado, area y las coordenadas del acceso.

5.2 Justificacion de la implantacion de la Planta Fotovoltaica

Las crecientes necesidades de energia, la mayor preocupacion por el medio ambiente, la
naturaleza y la calidad de vida, obligan a investigar nuevas fuentes de energia limpias y
renovables que contribuyan a una oferta energética sélida, diversificada y eficaz con garantias
de abastecimiento y sin connotaciones negativas. La energia proporcionada por el sol resulta
ser una via alternativa a las fuentes convencionales. Se utilizan para este fin las més recientes
tecnologias desarrolladas, siempre bajo el criterio de un maximo respeto al entorno y medio
ambiente natural.

Esta zona es estimada de interés desde el punto de vista solar ya que el estudio del potencial
solar de ésta y las medidas llevadas a cabo asi lo garantizan.

5.3 Criterios de eleccion del emplazamiento

El emplazamiento de PFV "PASADIZO SOLAR" parece constituir un excelente lugar para la

explotacion comercial de la energia solar ya que:

x La zona esté bien orientada con respecto a la trayectoria solar, estos criterios han sido
confirmados por software de simulacion (PVSyst) que asegura la existencia de una
radiacién suficientemente buena para la explotacién de la planta.

x El acceso al emplazamiento es sencillo y se aprovecha la red de carreteras y caminos
existentes en la zona.

x La tipologia del terreno permite la instalacién de los mdédulos fotovoltaicos y demés
estructuras asociadas a la planta fotovoltaica realizando acondicionados de terreno
minimos. Se ha seleccionado una zona de terrenos con escasa vegetacion o cultivo.

o No existen valles u obstéculos similares alrededor que generen sombras sobre
la instalacion y deriven en pérdidas de energia.
La zona elegida esta fuera de zonas de proteccién especial de flora o fauna.
El emplazamiento seleccionado cuenta con capacidad de evacuacion de la
energia a la red eléctrica de manera viable econémica y técnicamente.
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6 DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES Y RUTA DE ACCESO
Las infraestructuras que existen en el area de estudio son las siguientes:

X Linea eléctrica de alta tension:

0 LAAT (#1),
o LAAT (#2)

Barranco La Chunquera
Carretera autondmica A-133
Red Abastecimiento Agua

X X X X

Red Saneamiento

Las obras, durante la fase de construccion, transitaran por los accesos existentes desde la
carretera A-133 entorno a los p.k. 22+040 y 23+920 y a través de la red rural de caminos
existentes que parten de la mencionada carretera.

La ruta de acceso se puede ver graficamente representada en el plano “342215102-3303-010
Situacién y Emplazamiento”.

En las cercanias de la Planta Fotovoltaica existe una linea aérea eléctrica gestionada por Red
Eléctrica Corporacion S.A. (REDEIA)

X LAAT (#1)
X LAAT (#2)
El trazado de dicha linea eléctrica puede verse en los planos adjuntos.

Se ha considerado una servidumbre minima de 15 metros a cada lado del eje de dichas lineas
aéreas.

Las estructuras que soportan los moédulos fotovoltaicos y los edificios prefabricados de
Centros de transformacion de la Planta Fotovoltaica se encuentran contenidos fuera de dicha
zona de servidumbre.

Se solicita autorizacion para realizar las siguientes actuaciones:

Las afecciones sobre las mencionadas lineas eléctricas seran debidas a los requisitos de
construccion del vallado perimetral de cerramiento de la Planta Fotovoltaica, de los caminos
internos, asi como de ejecucion de zanjas subterrdneas para canalizacion de cableado de
baja tensién y cableado de media tensién que une la Planta Fotovoltaica con la SET Regadera
220/30 kV.

Se identifican varios cruzamientos con las lineas aéreas de alta tensién. A continuacién, se
identifican los puntos de cruzamiento:
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COORDENADAS
UTM ETRS89 HUSO 31

AFECCION

X: 270.671 Linea aérea “LAAT (#1)"

Y: 4.655.853 Cruzamiento con zanja subterranea de media tension
X: 271.003 Linea aérea “LAAT (#1)"

Y: 4.656.594 Cruzamiento con vallado perimetral

X: 271.079 Linea aérea “LAAT (#1)”

Y: 4.656.733 Cruzamiento con zanja subterranea de baja tension
X: 271.110 Linea aérea “LAAT (#1)”

Y: 4.656.788 Cruzamiento con vallado perimetral

X: 271.190 Linea aérea “LAAT (#1)”

Y: 4.656.933 Cruzamiento con vallado perimetral

X: 271.193 Linea aérea “LAAT (#1)"

Y: 4.656.939 Cruzamiento con zanja subterranea de media tension
X: 271.236 Linea aérea “LAAT (#1)"

Y: 4.657.017 Cruzamiento con vallado perimetral

X: 271.263 Linea aérea “LAAT (#1)"

Y: 4.657.066 Cruzamiento con vallado perimetral

X: 271.314 Linea aérea “LAAT (#1)”

Y: 4.657.159 Cruzamiento con vallado perimetral

X: 271.189 Linea aérea “LAAT (#2)"

Y: 4.655.519 Cruzamiento con vallado perimetral

X: 271.250 Linea aérea “LAAT (#2)"

Y: 4.655.600 Cruzamiento con vial acceso

X: 271.434 Linea aérea “LAAT (#2)"

Y: 4.655.845 Cruzamiento con zanja subterranea de media tension
X: 271.443 Linea aérea “LAAT (#2)"

Y: 4.655.857 Cruzamiento con zanja subterranea de baja tensién
X: 271.572 Linea aérea “LAAT (#2)"

Y: 4.656.029 Cruzamiento con vallado perimetral

X: 271.784 Linea aérea “LAAT (#2)"

Y: 4.656.314 Cruzamiento con vallado perimetral

X: 271.831 Linea aérea “LAAT (#2)"

Y: 4.656.377 Cruzamiento con vallado perimetral
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7 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA

La planta constara de una potencia instalada de 38.720 kW y una potencia pico total de 44.655
kWp. Consistird en la instalacién de 68.700 modulos fotovoltaicos de 650 Wp bifacial en

estructura Seguidor de Eje N-S con Seguimiento E-O y con orientacién 0° (sur).

Se estima que las horas equivalentes seran aproximadamente 2.036 kWh/kWp, por lo que la
energia media generada neta de la planta seria de 90.895,57 MWh el 1° afo. Las

caracteristicas de PFV "PASADIZO SOLAR" de 44.655 kWp son las siguientes:

Nombre de la Planta

PFV "PASADIZO SOLAR"

Ubicacion

Poblacion cercana: Estadilla (Huesca)

Coordenadas UTM-ETRS89 (Huso 31):
X:271.291,91- Y: 4.656.411,05

Tipo de tecnologia

Silicio monocristalino, célula partida, bifacial

Potencia unitaria: 650 Wp

Mddulos

N.° de médulos: 68.700 ud.
Inversor 110 SUNGROW SG350HX, 352 kW (30°C) o similar
Estructura Seguidor de Eje N -S con Seguimiento E-O
Potencia instalada CC 44.655 kWp
Potencia instalada CA 38.720 kW
Capacidad de acceso 39.000 kw

Produccién afio 1

90.895,57 MWh

N.° POT. INVERSORES ‘ N.© ‘ N.° ‘ POTENCIA
INVERSORES @30°C STRINGS  MODULOS PICO
CT01 10 3.520kVA 195 5.850 3.802,50kWp
CT02 10 3.520kVA 220 6.600 4.290,00kWp
CTO03 14 4.928kVA 336 10.080 6.552,00kWp
CT04 14 4.928kVA 312 9.360 6.084,00kWp
CTO05 10 3.520kVA 195 5.850 3.802,50kWp
CTO06 10 3.520kVA 195 5.850 3.802,50kWp
CTO7 14 4.928kVA 274 8.220 5.343,00kWp
CT08 14 4.928kVA 289 8.670 5.635,50kWp
CTO09 14 4.928kVA 274 8.220 5.343,00kWp
342215102-330503-01_MEMORIA 12 Marzo 2023
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8 CONCLUSION
Con la presente separata, se considera suficientemente descrita la instalacion a realizar,

solicitando la Autorizacion Administrativa Previa y la Autorizacion Administrativa de
Construccion previstas en la legislacién vigente para su instalacion y puesta en servicio, sin
perjuicio de cualquier otra ampliacion o aclaracion que las autoridades competentes

consideren oportunas.

Marzo 2023

José Luis Ovelleiro Medina.
Ingeniero Industrial.
Colegiado n.° 1.937

Al Servicio de la Empresa:
Ingenieria y Proyectos Innovadores, S.L.
B-50996719
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PLANOS
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INDICE PLANOS

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
ORTOFOTO

PLANTA GENERAL

SERVICIOS AFECTADOS
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