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Entidad  Red Dirección  Teléfono  Correo electrónico  Sitio Web  

Ayto. de Zaragoza 

Abastecimiento, Red de 
saneamiento, Red de aguas 
pluviales, Punto de vertido aguas 
pluviales. 

Plaza Ntra. Sra el Pilar nº18, Casco 
Antiguo, 50003, Zaragoza 

976 721 100 gobiernoabierto@zaragoza.es www.zaragoza.es 

Instituto Aragonés del Agua Red de aguas saneamiento y Red 
de abastecimiento 

Av. de José Atarés, 101,  
50018 Zaragoza 

976 714 000 iaa@aragon.es https://www.aragon.es/-
/instituto-aragones-del-agua 

E-distribución Electricidad Calle Argualas 2 
50012 Zaragoza 

900 787 119 clientes@eredesdistribucion.es www.eredesdistribucion.es 

Telefónica Telecomunicaciones Calle de San Vicente Mártir, 4 
50008 Zaragoza 

1004 infraestructuras@telefonica.com www.telefonica.com/es/contacto 

Redexis 
Gas 

Avenida de Ranillas, 1D, Planta 2 
50018 Zaragoza 

900 100 252 atencionalcliente@redexis.es www.redexis.es 

      

 

Tabla 1.  Organismos contactados  

mailto:gobiernoabierto@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/
mailto:iaa@aragon.es
https://www.aragon.es/-/instituto-aragones-del-agua
https://www.aragon.es/-/instituto-aragones-del-agua
https://www.eredesdistribucion.es/
http://www.telefonica.com/es/contacto
mailto:atencionalcliente@redexis.es
https://www.redexis.es/
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AECOM SPAIN DCS, S.L.U.
Calle Alfonso XIII 62, Planta 5
28014, Madrid
España
www.aecom.com
T: (+34) 91 548 77 90

Ayuntamiento de Zaragoza
Plaza del Pilar nº18,
50003-Zaragoza (Zaragoza).

Madrid, 2 de junio de 2025

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORME DE RESPUESTA A LAS CONSULTAS RELATIVAS AL SUMINISTRO DE 
AGUA, VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES DE UN NUEVO EMPLAZAMIENTO INDUSTRIAL 
SITUADO EN LAS INMEDIACIONES DE LA ZONA COMERCIAL PUERTO VENECIA EN EL MUNICIPIO DE 
ZARAGOZA. 

Muy Sres. Nuestros:

LA EMPRESA AECOM SPAIN DCS, S.L.U está redactando en la actualidad el Proyecto Básico de la 
Infraestructura Hidráulica requerida para la operación de un nuevo emplazamiento industrial situado en las 
inmediaciones de la zona comercial Puerto Venecia en el municipio de Zaragoza. 

Al objeto de confirmar la disponibilidad de la demanda de agua necesaria para la operación del nuevo 
emplazamiento industrial y la capacidad de la red de saneamiento existente para recibir los vertidos previstos, se 
solicita de este organismo informe de respuesta a las consultas incluidas en el Anexo 1 como documentación 
adjunta. 

Además, como información complementaria se adjunta un plano con el estudio de las soluciones previstas en base 
a las reuniones previas mantenidas con el Ayuntamiento de Zaragoza y la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Esta carta pretende dar continuidad a las reuniones previas mantenidas con el Ayuntamiento de Zaragoza y resume 
las cuestiones y la información solicitada durante estas reuniones.

La imagen incluida a continuación muestra la localización de dicho emplazamiento:
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UBICACIÓN NUEVO DESARROLLO. 

BASE PLANO 25.000

LÍMITES NUEVO DESARROLLO. 

BASE PLANO 25.000

Agradeciendo de antemano su colaboración, le saluda atentamente. 

Fdo.: Carlos Andrés Agudelo Ruiz
Departamento de Hidráulica
AECOM SPAIN DCS, S.L.U  
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ANEXO 1 – LISTADO DE CONSULTAS
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ANEXO 1: CONSULTAS AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

NUEVO EMPLAZAMIENTO INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE 
ZARAGOZA

1. Emplazamiento industrial situado en las inmediaciones del Centro 
Comercial Puerto Venecia

1.1 Introducción

La parcela en la que se implantará el nuevo desarrollo industrial se localiza al oeste del centro comercial 
Puerto Venecia. Se muestra a continuación una imagen con la ubicación:

UBICACIÓN NUEVO DESARROLLO. 

BASE PLANO 25.000

LÍMITES NUEVO DESARROLLO. 

BASE PLANO 25.000

El área de la parcela es de aproximadamente 55 Ha., y está delimitada al este por el Barranco de La Muerte. 
En la esquina sureste se encuentra una subestación eléctrica propiedad de Endesa (SET La Paz). Al norte se 
encuentra un terreno forestal que constituye una zona general de recreación para los habitantes de Zaragoza, 
que incluye un parque de diversiones, un campo de rugby y un parque para bicicletas. Al oeste, se encuentran 
los restos de varias antiguas canteras y zonas residenciales situadas a unos 800 m del límite del 
emplazamiento. Al sur se encuentra principalmente la carretera Z-40 adyacente y las vías del ferrocarril 
nacional. 

1.2 Consultas sobre abastecimiento

1.2.1 Suministro desde la red municipal del Ayuntamiento de Zaragoza para consumo 

industrial, doméstico, riego y protección contra incendios

- Confirmar la viabilidad del suministro de agua potable para uso industrial, doméstico, riego y protección 
contra incendios, en base a las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento de Zaragoza. Se incluyen a 
continuación los criterios considerados en el diseño en base a los requerimientos del ayuntamiento:

�x La red existente en la zona de Puerto Venecia deberá ser extendida hacia el oeste, a partir de una 
nueva conexión a la red existente en el Paseo del Gran Canal.

�x La tubería exterior al nuevo desarrollo será de propiedad y gestión municipal.
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�x La nueva tubería exterior al nuevo desarrollo industrial, que conectará con la red existente de Puerto 
Venecia, deberá ser de FD DN300 mm. 

�x El caudal punta que la red externa del ayuntamiento podría suministrar en el punto de acometida al 
nuevo desarrollo será de 15 l/s , con una presión de 18 m.c.a.

�x La acometida para el nuevo desarrollo industrial consistirá en una única conexión a la nueva 
extensión de la red. Esta acometida se bifurcará antes de su entrada a la parcela, teniendo dos 
contadores: uno para consumo doméstico e industrial, y otro para el llenado del tanque 
contraincendios de la parcela.

�x Además, se prevé una segunda acometida para el suministro de la red de riego de la zona verde 
pública, alrededor del Barranco de La Muerte.

�x La red de agua potable exterior tendrá capacidad para abastecer los hidrantes exteriores situados 
en el nuevo vial de acceso al nuevo desarrollo.

En la figura siguiente se indica la zona propuesta para el punto de conexión a la red existente de Puerto 
Venecia y para el punto de acometida al desarrollo industrial:
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Figura 1. Punto de conexión a red de abastecimiento existente en Puerto Venecia y acometidas.

1.2.2 Punto de acometida y caudales

- Confirmar la idoneidad del punto de conexión a la red de abastecimiento municipal para suministro 
industrial, doméstico, riego y contra incendios a la red de abastecimiento de Puerto Venecia para el 
suministro del nuevo desarrollo:

Suministro del desarrollo industrial (uso doméstico, industrial, riego y contra incendios):

�x Toma para extensión de red existente

o Coordenadas (UTM 30): X = 675.661; Y = 4.608.839

o Diámetro de toma: 300 mm

o Material: Fundición Dúctil (FD)

�x Acometida para nuevo desarrollo industrial
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o Coordenadas (UTM 30): X = 675.398; Y = 4.608.925

o Diámetro de acometida: 100 mm

o Material: Fundición Dúctil (FD)

�x La demanda contraincendios se considera no coincidente con los demás consumos

La tabla incluida a continuación muestra el resumen de la demanda de agua prevista para los distintos 
usos del nuevo desarrollo industrial:

Tabla 1. Demandas de suministro doméstico, industrial, riego e incendios

Caudales
Demanda 
uso 
Industrial

Demanda 
uso 
doméstico

Demanda 
uso 
Incendios

Demanda 
uso 
Riego

Total 
Demanda 
Industrial 
+ 
Doméstico 
+ Riego

Total 
Demanda 
Incendios

Demanda 
máxima 
diaria 
(m3/día)

3,22 24,76 680,00 7,73 35,71 680,00

Demanda 
media anual 
(m3/año)

8.285,5 / 
1.175,5

9.037,40 1.360,00 2.821,45
20.144,35 / 
13.034,35

1.360,00

Caudal 
punta (l/s)

3,75 8,94 15,00 1,70 14,39 15,00

Se incluyen las siguientes aclaraciones adicionales a las demandas de caudales:

�x El valor anual es un valor medio.

�x El consumo industrial considera dos escenarios temporales. La barra separa los datos de los dos 
escenarios:

�x Escenario 1 – Año 1 de Puesta en servicio: Volumen de llenado del sistema al inicio de la puesta 
en servicio de la instalación de 7.110 m3 + 1.175,5 m3 por mantenimiento.

�x Escenario 2 – A partir del segundo año: Volumen de agua requerido por mantenimiento: Total = 
1.175,5 m3/año.

De este modo el caudal total considerando el uso industrial, doméstico y riego es:

�x Escenario 1 – Año 1 de Puesta en servicio: 20.144,35 m3

�x Escenario 2 – A partir del segundo año: 13.034,35 m3

�x El volumen de incendios de 1.360 m3 es puntual para llenar el depósito. Se considera un tiempo 
de llenado de 12,6 horas.

En la solicitud de caudal punta al ayuntamiento no se considera la concomitancia entre el caudal de uso 
doméstico, industrial y riego con el caudal de incendios. De este modo se solicita el mayor de ambos, 
15 l/s.

Suministro de riego zona verde pública Barranco de la Muerte:

�x Coordenadas (UTM 30): X = 675.532; Y = 4.608.882
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El diámetro, material y demanda se compartirá con el ayuntamiento en la siguiente fase de proyecto 
ejecutivo.

La imagen incluida a continuación muestra el punto de toma en la red existente en Puerto Venecia, en el 
Paseo del Gran Canal y el punto de acometida para riego de zona verde pública, en la zona del Barranco 
de La Muerte:

Figura 2. Detalle de toma de agua propuesta en Paseo del Gran Canal y acometida de riego a zona verde 
pública
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La imagen incluida a continuación muestra el punto de acometida del nuevo desarrollo industrial a la 
extensión de la red existente:

Figura 3. Detalle de acometida de agua propuesta de la extensión de la red hacia el nuevo desarrollo

1.3 Consulta sobre saneamiento 

1.3.1 Propuesta de vertidos 

- Confirmar que la estrategia de vertidos definida a continuación es admisible.

�x Vertido de aguas residuales domésticas. Para el vertido de las aguas residuales domésticas del 
nuevo Campus se propone realizar el vertido a la red de saneamiento existente de Puerto Venecia.
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�x Vertido de aguas pluviales. Se prevé el vertido de aguas pluviales al Río Huerva, en base a los 
requerimientos de la CHE. Para ello se diseña un nuevo colector que conecta el nuevo desarrollo 
industrial con el Río Huerva y discurre por el Camino del Alfaz, la Calle Geranio y el Camino Fuente 
de La Junquera. 

1.3.2 Caudales de vertido

- Confirmar que la capacidad de la red de saneamiento existente de Puerto Venecia es suficiente para 
recibir los caudales de residuales domésticos incluidos en la siguiente tabla. 

Los caudales propuestos de vertido de aguas residuales domesticas serán:

Tabla 2. Vertidos de agua residual y pluvial

Descripción del vertido Valor Unidad Total

Aguas residuales domésticas Diario m3/d 24,76

Anual m3/anual 9.037,40

Punta l/s 8,94

Aguas pluviales Punta l/s 1.800

Punta m3/h 6.480

El punto de conexión propuesto con la red de saneamiento existente se ubica en las siguientes 
coordenadas (UTM 30):

�x X: 675.649

�x Y: 4.608.825
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Figura 4. Detalle de conexión de saneamiento propuesta en Calle San Polo

- Confirmar que se considera admisible la propuesta de vertido de aguas pluviales al Río Huerva en base 
a la información incluida a continuación. 

El colector propuesto comienza en el pozo de coordenadas:

�x Coordenadas (UTM 30): X: 674.883; Y: 4.609.032
�x Diámetro: 1200 mm
�x Material: HA
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En cuanto al punto final del trazado, en el desagüe al río Huerva, tiene las siguientes coordenadas:

�x Coordenadas (UTM 30): X: 673.987; Y: 4.609.237

El caudal propuesto de vertido de aguas pluviales será para un período de retorno de diseño de 100 años.

Figura 5. Propuesta de vertido de pluviales en Río Huerva
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ANEXO 2 – PLANOS 
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